
現 場 説 明 事 項 
 
工事名称  市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事 その２（ゼロ債務） 

担当部署  総務部 営繕課 

 

「説明事項」 

１．工事目的 

本工事は、 屋内運動場へ空調設備の設置工事を行う。 

２．工事概要 

  特記仕様書、設計図書による。 

３．工事範囲 

  本工事の目的上必要と思われる、仮設材、安全措置（ガードフェンス・バリケード等）も本

工事に含む。 

４．特記事項 

１）契約後速やかに、設計図製本３部（見開きＡ３版）を提出すること。 

２）関係各署への申請や届出は、提出期限を厳守すること。 

３）仮設については、学校・学校関係者に十分配慮し安全を確保すること。また、現場事務

所については、学校と協議し設置し、定例会議を開催できるスペースを含むこと。 

尚、ふじみ野小学校については、別途発注予定の「市立ふじみ野小学校トイレ改修工事

（第１期工事）」にて職員駐車場の仮設工事完了後から施工できるものとする。 

４）工事中の騒音・振動等の防止に努めると共に指定場所以外に車両等を駐車しないこと。 

５）工事搬入口付近の道路について清掃等を行うこと。 

６）各学校の学校環境を考え、安全面などを十分に考慮し工事を進行すること。また、児童、

生徒の授業等に支障となる騒音、振動、異臭等が伴う工事は、原則、学校休業日に行う

こと。 

７）現場施工期間は令和 5 年 6 月 1 日から令和 5 年 11 月 30 日とし詳細は、別紙の計画工程

表による。ただし、各学校の工事開始日は、学校と協議の上、決定する。 

８）施工にあたっての調査・準備は学校、監督員と協議の上、施工期間前に可能とする。 

９）各施工期間内に現場使用前検査を受け、引き渡しをすること。 

１０）例年同様の降雨日数での工期延長は認めない。ただし、発注者が認めた場合はこの限

りではない。 

１１）工事期間中に避難所を開設するような災害等が発生した場合は、工事を中断し避難所

としてのスペースを確保すること。 

１２）ホルムアルデヒド等の有害化学物質の発生材は、SDS（安全データシート）を確認した

上で監督員に提出し、厚生労働省及び文部科学省の室内濃度指針値以下に抑えること。 

１３）竣工図の原図は、監督員と協議の上、CADデータから作成すること。 

１４）提出書類については、富士見市様式にて遅滞無く提出すること。 



計 　画 　工 　程 　表

備考 ※調査（内部・外部共）は、施設と協議の上、施工期間前に可能とする。
※現場工事開始は、各学校共標記による。
※騒音を伴う工事については、学校と協議の上計画する。
※ふじみ野小学校の仮設工事については、別途発注予定の「市立ふじみ野小学校トイレ改修工事（第１期工事）」にて職員駐車場の仮設工事完了後から施工できる
　 ものとする。
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工事名称

工事場所 富士見市　ふじみ野東４丁目　地内　外１施設

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事　その２（ゼロ債務）

設　 計　 仕　 様　 書

　積算書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。入札の際には、設計図書
に従い積算をして下さい。なお、参考積算書への質問に関しましては回答できませんのでご了
承願います。

参考資料



工 事 名 称 市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事　その２（ゼロ債務）
請負工事費
工 事 概 要 屋内運動場への空調設備の設置 空調設備の設置に伴うガス設備工事

空調設備の設置に伴う建築工事

空調設備の設置に伴う電気設備工事

総　　　　　　　　　　　　　括　　　　　　　　　　　　　表

名　　　　　　　　　称摘　　　　　　　要数量 単位

直 接 工 事 費

建 築 工 事 1 式

電 気 設 備 工 事 1 式

機 械 設 備 工 事 1 式

計 1 式

共 通 仮 設 費 1 式

純 工 事 費

現 場 経 費 1 式

工 事 原 価

一 般 管 理 費 1 式

工 事 価 格

改 め
10%

消 費 税 相 当 額 1 式

請 負 工 事 費

金　額金　額金　額 金　額

上段　　　設計変更

下段 　　　原　設計

備　　考
ふじみ野小学校 本郷中学校 その2合計

（P.共通  -  １  -　　  ）
富士見市総務部営繕課



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

工事共通仮設費 　

予備調査、敷地整理、その他に

準備費 要する費用 1.0 式

倉庫、下小屋、現場事務所

仮設建物費 作業員施設等の費用 1.0 式

場内通信設備等の工事用施設に 　 　

工事施設費 要する費用 1.0 式

安全標識、消火設備等の施設の設置 　 　

環境安全費 隣接物の養生等に要する費用 1.0 式

工事用電気設備及び工事用給排 　 　 （共通仮設費率）+

動力用水光熱費 水設備とその料金に要する費用 支給 （積上げ）

屋外跡片付け、屋外発生材の処

屋外整理清掃費 分等の整理清掃に要する費用 1.0 式

測量機器及び雑機械器具に要す

機械器具費 る費用 1.0 式

その他 材料試験等に要する費用 1.0 式

　

計 　 　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　（P.共通　－ 　1 　－ 　　） 富士見市総務部営繕課 

　

　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計
積 算 用 紙

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

積上げ分

　 60.0 人

運搬費含む 1.0 式 別紙明細-1

　

　 2.0 ヶ所 別紙明細-2

　

　 　

作業前4点×1回､作業中4点×1回 　

作業後4点×1回 1.0 式

事前調査・報告書作成含む 　

作業中５地点 　

　

　 1.0 回

　

（P.積上げ 1 ） 　　 富士見市総務部営繕課

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん濃度測定費用

　 計

交通誘導員Ｂ

　 ガードフェンス

キャスターゲート

積 算 用 紙

　

電気主任技術者立会費用

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

共通仮設費積上げ



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

1.0 式

　

1.0 式

　

1.0 式

　

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 1 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 　

備　　　　　　　考

直接工事費

Ⅰ 建築工事

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

　

名　　　　　　　称

Ⅱ 電気設備工事

Ⅲ 機械設備工事

　 　

　

積 算 用 紙

　 　

　

　 　

　 Ａ　－　計

　



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

　

1.0 式

1.0 式

（　Ｐ． 2 ） 　　 富士見市総務部営繕課

3 地業工事

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

4 鉄筋工事

5 コンクリート工事

Ⅰ 建築工事

1 仮設工事

2 土工事

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

9 その他雑工事

10 フェンス工事

6 型枠工事

7 木工事

8 仕上ユニット工事



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

　

（　Ｐ． 3 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 　

　 　

　 　

　 Ⅰ　－　計

11 アスベスト除去工事

12 撤去、解体工事

13 舗装工事

名　　　　　　　称

　 　

　 　

　 　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

小規模 17.3 ｍ2

17.3 ｍ2

地上階、一般　 645.0 ｍ2

運搬費含む 87.0 ｍ2

地上階、一般　 645.0 ｍ2

H=7.4～9.1　運搬費含む 645.0 ｍ2

手すり先行 50.0 m2

防炎Ⅰ類、運搬共 1.0 式

　 1.0 式

（　Ｐ． 4 ） 　　 富士見市総務部営繕課

くさび緊結足場

ネット状養生シート

墜落制止用器具費

養生費

簡易型移動式足場

1　－　小計

墨出し

整理清掃、後片付け

脚立足場

備　　　　　　　考

1 仮設工事

　 遣方

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

小規模土工 2.5 ｍ3

小規模　発生土 1.5 ｍ3

締固め共 1.0 ｍ3

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 5 ） 　　 富士見市総務部営繕課

埋戻し

発生土敷均し

　 　

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

2 土工事

　 根切

　 　

　 　

2　－　小計

　 　

　 　

　 　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計
積 算 用 紙



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

切込砕石、県南 1.5 ｍ3

ダンパー60～80㎏ 1.5 ｍ3

　

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 6 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

3　－　小計

3 地業工事

　 砂利地業

締固め

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　

　

　



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

SD295A 221.0 ㎏

小型構造物 221.0 ㎏

4ｔ車 221.0 ㎏

Φ6-150×150 5.2 ｍ2

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 7 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

4　－　小計

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

鉄筋運搬費

溶接金網

　

4 鉄筋工事

　 鋼材

鉄筋加工組立



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

FC-2１、ｽﾗﾝﾌﾟ18 3.9 ｍ3

人力打設、小型構造物 3.9 ｍ3

金コテ 3.9 ｍ2

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 8 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

5　－　小計

　

　

　

床コンクリート面直仕上

　

　

5 コンクリート工事

　 生コン

コンクリート打設手間

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

基礎部 7.1 ｍ2

　 7.1 ｍ2

　

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 9 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

6　－　小計

　

　

　

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

6 型枠工事

　 普通合板型枠

型枠運搬費

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

36×45×3.0ｍ、米栂 24.0 本

　 30.2 ｍ2

ｔ12、施工手間 30.2 ｍ2

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 10 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　

7　－　小計

　

　

　

胴縁施工手間

壁合板張り

　

7 木工事

　 胴縁材料費

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

　 1.0 台

不燃天井材　材工共 1.0 式

　

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 11 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

屋内運動場天井直し

　

　

　

　

　

　

8　－　小計

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

8 仕上ユニット工事

　 機器運搬費



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

　 1.0 式

　

　

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 12 ） 　　 富士見市総務部営繕課

防災倉庫移設

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

9　－　小計

　

　

　

　

　

　

9 その他雑工事

　



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

H-1500-50　材工共 9.0 ｍ

1.50×0.9　材工共 1.0 組

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 13 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　

10　－　小計

　

　

　

　

10 フェンス工事

　 メッシュフェンス

積 算 用 紙

名　　　　　　　称

門扉

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

事前清掃（真空掃除機掛け）

隔離養生（ﾎﾟﾘｼｰﾄ1重） 1.0 式

石綿廃材袋詰（専用廃棄袋2重梱包）

粉塵飛散防止剤吹付け

養生解体

養生材袋詰（専用廃棄袋2重梱包）

最終清掃（真空掃除機掛け）

安全表示等（安全標識・消火設備）

機械損料（噴霧器等）

機械損料（真空掃除機）

防護服・防護手袋・防護ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ

粉塵及び有機ガス兼用吸収缶

機材・消耗品運搬諸経費

許可車両 1.0 台

　 1.0 ｍ3

（　Ｐ． 14 ） 　　 富士見市総務部営繕課

特別産業廃棄物処分費

11　－　小計

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

特別産業廃棄物収集運搬費

　

　外壁塗材 8箇所

11 アスベスト除去工事

集じん装置式ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝ
ﾀﾞｰｹﾚﾝ工法（乾式）



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

再利用 30.2 m2

　

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 15 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

12　－　小計

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

12 撤去、解体工事

内部　壁、合板取りはずし

　



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

A-5-10 密粒 32.0 m2

プライムコート車道用 32.0 m2

4t 1.0 回

　 80.0 ｍ

2ｔ車 1.0 回

H-H根切土 3.0 m3

2ｔ車 1.0 回

40㎝以下 1.6 m3

　 1.0 式

（　Ｐ． 16 ） 　　 富士見市総務部営繕課

カッター入れ

残土運搬

同　処分費

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

13 舗装工事

アスファルト舗装

ライン工事

13　－　小計

アスファルト塊運搬

同　処分費

〃

舗装機械運搬



ふじみ野小

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

 1.0 式

 

 

 

 

 

　

（　Ｐ． 17 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 Ⅰ　－　計

  

  

  

  

名　　　　　　　称

1 電灯（幹線）設備工事

2 電灯（空調）設備工事

3 電灯（照明・コンセント）設備工事

4 弱電設備工事

  

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

備　　　　　　　考

Ⅱ 電気設備工事



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

EM-CE　38-1C 470.0 ｍ

FEP100 97.0 ｍ

GLT92 3.0 ｍ

FEP100 2.0 個

H2-9 4.0 個

コンクリート製 9.0 個

3.5倍、W-150 97.0 ｍ

機械 39.5 m3

機械 39.5 m3

人力 1.3 m3

（　Ｐ． 18 ） 　　 富士見市総務部営繕課

管路埋戻し

管路根切

異種管継手

ハンドホール

地中埋設標

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

1 電灯（幹線）設備工事

　 ケーブル

埋設標識シート

管路根切

電線管

電線管



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

人力 1.3 m3

　

機械 4.0 m3

　

人力 4.0 m3

　

150φ、ｔ100 4.0 箇所

　

1.0 式

　

　

1.0 面

　

手練り 0.2 m3

　

0.9 m2

　

根切、埋戻し 1.0 台

（　Ｐ． 19 ） 　　 富士見市総務部営繕課

1　－　小計

　 土工機械運搬

名　　　　　　　称

　 ハンドホール根切

　 発生土構内敷き均し

　 既設ハンドホール貫通

　 キュービクル基礎斫

　 　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

　 自立分岐盤

　 同上基礎

　 同上型枠

備　　　　　　　考

　 管路埋戻し

積 算 用 紙



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

 

FEP内、EM-CET 14 10.0 m

FEP内、EM-CE 14-1C 88.0 m

PF内、EM-CE 5.5-3C 70.0 m

　

PF内、EM-CE 3.5-3C 66.0 m

　

PF内、EM-CEE 2.0-2C 39.0 m

　

FEP内、EM-CEE 1.25-2C 21.0 m

　

VE内、EM-IE 5.5 10.0 m

　

FEP内、EM-IE 2.0 10.0 m

　

FEP50 29.0 m

　

FEP30 8.0 m

（　Ｐ． 20 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 ケーブル

　 ケーブル

　 電線

　 電線

　 電線管

　 電線管

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

2 電灯（空調）設備工事

　 ケーブル

ケーブル

ケーブル

　 ケーブル



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

PF22 119.0 m

　

VE16 2.0 m

　

300×300×200　SUS・WP 2.0 個

　

ELB2P50AF/40AT×2 1.0 面

　

1.0 面

　

10Φ-1.0ｍ 1.0 箇所

　

　

（　Ｐ． 21 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 空調機盤

　 リモコン収納盤

　 　

　 　

2　－　小計

　 接地極

　

　

　 電線管

　 電線管

　 プルボックス

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

FEP・PF内　EM-CE 8.0-2C 61.0 m

 

管内　EM-CE 5.5-2C 7.0 m

天井内　EM-EEF 2.0-3C 180.0 m

管内　EM-EEF 2.0-3C 70.0 m

PF内　EM-EEF 2.0-2C 130.0 m

天井内　EM-FCPFF 0.9-1P 90.0 m

管内　EM-FCPFF 0.9-1P 20.0 m

PF内　EM-IE 2.0 12.0 m

PF内　EM-IE 1.6 61.0 m

FEP　30 12.0 m

（　Ｐ． 22 ） 　　 富士見市総務部営繕課

ケーブル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

電線

電線

電線管

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

3 電灯（照明・コンセント）設備工事

　 ケーブル

ケーブル

積 算 用 紙



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

GLT16 4.0 m

　

PF28 42.0 m

　

PF16 80.0 m

　

MMA 25.0 m

　

MMB 13.0 m

　

MMC 9.0 m

　

MMA用 4.0 個

　

MMA用 4.0 個

　

MMC用（B兼用） 3.0 個

　

200×200×100　SUS・WP 1.0 個

200×200×100 2.0 個

（　Ｐ． 23 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　
1種金属線ぴ
スイッチボックス

　
1種金属線ぴ
ジャンクションボックス

　 プルボックス

プルボックス

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 電線管

　 電線管

　 電線管

　 1種金属線ぴ

　 1種金属線ぴ

　 1種金属線ぴ

　
1種金属線ぴ
ジャンクションボックス

積 算 用 紙



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

ELB2P50AF/15AT×2 1.0 面

　

1.0 面

ｽﾗｲﾄﾞ式×2　入切表示ｽｲｯﾁ

金属ﾌﾟﾚｰﾄ 3個用ﾎﾞｯｸｽ　ｶﾞｰﾄﾞ付き 1.0 個

　

2P15A×2 E付（赤）　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 4.0 個

　

LED　高天井用 6.0 個

　

100～150　50㎜ 2.0 箇所

　

　

　

（　Ｐ． 24 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 　

　 　

3　－　小計

　

　 　

　 照明抑制盤

　 調光スイッチ

　 コンセント

　 照明器具

　 床貫通

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 コンセント盤



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

EM-S-5C-FB 52.0 ｍ

　

EM-EEF2.0-2C 17.0 ｍ

PF16 43.0 ｍ

GLT16 16.0 ｍ

　

MMA用 24.0 m

　

　 4.0 個

　

1個用 2.0 個

　

300×300×120 1.0 個

　

2P15A×2 E付（赤）　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1.0 個

　

露出 1.0 個

（　Ｐ． 25 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 機器収納箱

　 コンセント

　 コンセント

積 算 用 紙

　 電線管

　 電線管

　 1種金属線ぴ

　
MMA用　ジャンクション
ボックス

　 MMA用　スイッチボックス

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

4 弱電設備工事

　 ケーブル

　 ケーブル



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

端末　金属プレート 1.0 個

　

U-2 1.0 個

　

AU-1　　20素子 1.0 組

　

2ｍ　壁面取付形 1.0 基

　

150×150×100　SUS・WP 1.0 個

　

　

　

　

　

（　Ｐ． 26 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　 　

　 　

　 　

４　－　小計

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 テレビ端子

　 ブースター

　 アンテナ　UHF

　 アンテナマスト

　 プルボックス

　 　

　

積 算 用 紙



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

　

（　Ｐ． 27 ） 　　 富士見市総務部営繕課

Ⅲ 機械設備工事費

1 空調機器設備工事

2 空調配管設備工事

3 ガス設備工事

　 計

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

GHP-1 屋外機 電源自立型　親機

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　56.0kw 1.0 台

暖房能力　63.0kw

分岐配管×3　防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ

同上施工費 1.0 台

GHP-1-1 室内機　天井吊型

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　14.0kw　暖房能力　16.0kw 4.0 台

同上施工費 4.0 台

GHP-2 屋外機 電源自立型　子機

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　56.0kw 1.0 台

暖房能力　63.0kw

分岐配管×3　防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ

同上施工費 1.0 台

GHP-2-1 室内機　天井吊型

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　14.0kw　暖房能力　16.0kw 4.0 台

同上施工費 4.0 台

（　Ｐ． 28 ） 　　 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1 空調機器設備工事



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

電源切替盤 ２台用　降圧トランス共 1.0 台

同上施工費 1.0 台

自立スイッチ 1.0 台

同上施工費 1.0 台

ワイヤードリモコン 8.0 個

同上施工費 8.0 個

室内機ガード 8.0 台

同上施工費 8.0 台

取付ブラケット 8.0 台

同上施工費 8.0 台

（　Ｐ． 29 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　

　

　

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

遠隔監視装置 取付金具含む 1.0 組

遠隔監視装置 設定費 1.0 組

搬入費 1.0 式

室内機防球ネット ポリエチレン製　15mm目 8.0 組

同上施工費 8.0 個所

　

（　Ｐ． 30 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　

　

備　　　　　　　考

　

　

　

　

　

　

　

計

　

名　　　　　　　称

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

保温付冷媒管 15.9x9.5 18.0 ｍ

保温付冷媒管 22.2x9.5 14.0 ｍ

保温付冷媒管 28.6x12.7 13.0 ｍ

保温付冷媒管 28.6x15.9 40.0 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 20A　屋内一般 25.5 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 25A　屋内一般 11.0 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 25A　屋外 12.0 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 25A　塗装 12.0 ｍ

空調用ドレンチャッキ 25A 4.0 個

（　Ｐ． 31 ） 　　 富士見市総務部営繕課

名　　　　　　　称

2 空調配管設備工事

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

保温工事費 20Ａ　ＧＷ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25.5 ｍ

25Ａ　ＧＷ　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 11.0 ｍ

屋外　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 8.0 ｍ

金属ダクト 屋内　200×150　塗装有 77.0 ｍ

斫り・補修費 Φ100　　RC t=150 7.0 か所

室内外操作線 EM-CEE 2.0-2C 94.0 ｍ

リモコンケーブル EM-CEE 1.25-2C 276.0 ｍ

　

（　Ｐ． 32 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　

　

　

　 計

　

　

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

50kg/h SSMV-50D 1.0 台

BR-50AM 2.0 個

GL-50-2 1.0 個

GDV-50 1.0 個

400TT-20A 1.0 個

IV-256BEL 1.0 個

0.4MPa 1.0 個

GLX-20 1.0 個

（　Ｐ． 33 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 エンドバルブ

　 圧力計

　 気液切替弁

　

　 温水循環式VR

　 二段一次調整器

　 二段二次調整器

　 ガス放出防止器

　 ボ-ルバルブ

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

3 ガス設備工事

① LPガス設備工事



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

FCV-50S 1.0 個

EXB-02-01-050 1.0 個

15A BR-12-1 1.0 個

32A  BV-32U 1.0 個

1.0 式

取付及び撤去、処分 1.0 式

報告書作成・諸経費等 1.0 式

（　Ｐ． 34 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　 試験・調整費

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

流量カット弁

　 液用ガス放出防止器

　 高圧ホース

　 ユニオンバルブ

　 配管ユニット

　 システム組替費

　



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

20A 7.0 ｍ

25A 3.0 ｍ

50A 3.0 ｍ

50A 1.0 ｍ

15A 30.0 ｍ

1.0 式

20Ax700L 2.0 本

SUS 1.0 式

15A 2.0 個

（　Ｐ． 35 ） 　　 富士見市総務部営繕課

② LPガス配管工事

　 ガス用塩ビ外面被覆鋼管

　 ガス用塩ビ外面被覆鋼管

　 ガス用塩ビ外面被覆鋼管

　 PE管

　 CDフレキ管

　 配管工事継手類

　 強化ホース

　 支持金具

　 壁埋込コンセントガス栓

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考



ふじみ野小学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

20A 4.0 個

50A 1.0 個

1.0 式

25Ａ 1.0 箇所

75Ａ 1.0 箇所

報告書作成・諸経費等 1.0 式

（　Ｐ． 36 ） 　　 富士見市総務部営繕課

　

　

　 配管工事費

　 鋼管分岐

　 計

　 鋼管分岐

　

　 試験・調整費

　

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

ボ-ルバルブ

　 ボ-ルバルブ

上 段 変 更 設 計
積 算 用 紙



共通仮設費  

ガードフェンス H-1.8

　

掛払い手間 　 　 10.0 ｍ

　 　

供用1日賃料、修理費共 　 10.0 ｍ

基本料 10.0 ｍ

運搬費 10.0 ｍ

　

　

　

　

　

別紙明細－1　　計

（ Ｐ - 別 - 1 ）
( ）

富士見市総務部営繕課

　

名　　  　称 摘　　要 ・ 規　　格 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考

別紙明細
　上　　段　　　　　変更設計

　下　　段　　　　　 原　設計

1式あたり



共通仮設費  

キャスターゲート W-6.0

　

掛払い手間 　 　 1.0 ヵ所

　 　

月額賃料 　 2.0 ヶ月

　

　

　

　

　

　

　

別紙明細－2　　計

（ Ｐ - 別 - 2 ）
( ）

富士見市総務部営繕課

備　　　考

1箇所あたり

　

名　　  　称 摘　　要 ・ 規　　格 数　量 単位 単　　価 金　　額

別紙明細
　上　　段　　　　　変更設計

　下　　段　　　　　 原　設計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

工事共通仮設費

予備調査、敷地整理、その他に

準備費 要する費用 1.0 式

倉庫、下小屋、現場事務所

仮設建物費 作業員施設等の費用 1.0 式

場内通信設備等の工事用施設に 　 　

工事施設費 要する費用 1.0 式

安全標識、消火設備等の施設の設置 　 　

環境安全費 隣接物の養生等に要する費用 1.0 式

工事用電気設備及び工事用給排 　 　 （共通仮設費率）+

動力用水光熱費 水設備とその料金に要する費用 支給 （積上げ）

屋外跡片付け、屋外発生材の処

屋外整理清掃費 分等の整理清掃に要する費用 1.0 式

測量機器及び雑機械器具に要す

機械器具費 る費用 1.0 式

その他 材料試験等に要する費用 1.0 式

　

計 　 　

　

　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計
積 算 用 紙

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　（P.共通　－ 　1 　－ 　　） 富士見市総務部営繕課 



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

積上げ分

　 40.00 人

運搬費含む 1.00 式 別紙明細-1

　

　 　

　

　 　

　

　 1.00 日

　

　 　

　

　 　

　

　 　

　

( P　積上げ 1 ) 　　 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙

　

　 Ｂ　－　計

電気主任技術者立会費用

　

　

上 段 変 更 設 計

　
仮設材運搬
（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ）

　

　

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

共通仮設費

交通誘導員Ｂ



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

1.0 式

　

1.0 式

　

1.0 式

　

　

　

　

　

　

　

( P 1 ) 　　 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

Ⅰ 建築工事

Ⅱ 電気設備工事

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

Ａ 直接工事費

Ⅲ 機械設備工事

　 　

　 Ａ　－　計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

　

1.0 式

( P 2 ) 　　 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙

10 フェンス工事

備　　　　　　　考

Ⅰ 建築工事

7 鉄骨工事

8 木工事

9 その他雑工事

4 鉄筋工事

5 コンクリート工事

1 仮設工事

2 土工事

3 地業工事

名　　　　　　　称

6 型枠工事

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

　

( P 3 ) 　　 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙

　

11 撤去、解体工事

　 　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

備　　　　　　　考

　 　

　 Ⅰ　－　計

　 　

名　　　　　　　称

　 　

　 　

　 　

　 　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

小規模 46.1 m2

46.1 m2

地上階、一般　 657.0 m2

4ｍ以下 101.0 m2

地上階、一般　 657.0 m2

H=7.4～9.1　運搬費含む 605.0 m2

手すり先行　運搬費含む 31.6 m2

防炎Ⅰ類、運搬共

　 1.0 式

( P 4 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙

1　－　小計

くさび緊結足場

ネット状養生シート

墜落制止用器具費

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

備　　　　　　　考

脚立足場

養生費

簡易型移動式足場

　 遣方

墨出し

整理清掃、後片付け

名　　　　　　　称

1 仮設工事



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

小規模土工 1.6 m3

小規模　発生土 0.8 m3

締固め共 0.8 m3

　

　

　

　

　

　

( P 5 ) 富士見市総務部営繕課

　 　

2　－　小計

2 土工事

　 根切

埋戻し

　 　

　 　

　 　

発生土敷均し

　 　

　 　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

積 算 用 紙



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

切込砕石、県南 1.5 m3

ダンパー60～80㎏ 1.5 m3

　

　

　

　

　

　

　

( P 6 ) 富士見市総務部営繕課

　

締固め

　

　

　

　

3　－　小計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

3 地業工事

　 砂利地業

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

SD295A、D10 172.0 ㎏

小型構造物

4ｔ車 172.0 ㎏

　 172.0 ㎏

Φ6-150×150 8.2 ㎡

　

　

　

　

　

( P 7 ) 富士見市総務部営繕課

溶接金網

　

　

　 鋼材

鉄筋加工組立

鉄筋運搬費

4　－　小計

　

　

　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

4 鉄筋工事

積 算 用 紙



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

FC-21、ｽﾗﾝﾌﾟ18 10.1 m3

人力打設、小型構造物 10.1 m3

金コテ 27.6 m2

　

　

　

　

　

　

( P 8 ) 富士見市総務部営繕課

床コンクリート面直仕上

　

　

5 コンクリート工事

　 生コン

コンクリート打設手間

　

5　－　小計

　

　

　

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

積 算 用 紙



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

基礎部 18.2 m2

　 18.2 m2

　

　

　

　

　

　

　

( P 9 ) 富士見市総務部営繕課

6　－　小計

　

　

　

型枠運搬費

　

　

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

6 型枠工事

　 普通合板型枠

積 算 用 紙

　

　

上 段 変 更 設 計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

C-100×50×20×3.2 346.0 ㎏

　 59.4 ｍ

手間のみ 0.4 ｔ

ピース等 1.0 式

　 0.4 ｔ

　

　

　

　

( P 10 ) 富士見市総務部営繕課

　

　

　

付属品

鉄骨運搬費

　

7　－　小計

　 鋼材費

現場溶接費

現場施工費

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

7 鉄骨工事

積 算 用 紙



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

36×45×3.0ｍ、米栂 55.0 本

　 178.0 m2

ｔ12、施工手間 178.0 m2

　

　

　

　

　

　

( P 11 ) 富士見市総務部営繕課

壁合板張り

　

　

8 木工事

　 胴縁材料費

　

8　－　小計

　

　

　

胴縁施工手間

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

積 算 用 紙



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

SOP塗、工程A 63.1 m2

　

　

　

　

　

　

　

　

( P 12 ) 富士見市総務部営繕課

9　－　小計

　

　

　

　

　

　

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

9 その他雑工事

　 内部塗装工事

積 算 用 紙

　

　

上 段 変 更 設 計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

H-1500-50　材工共 14.2 ｍ

1500×900、片開き 1.0 組

　

　

　

　

　

　

　

( P 13 ) 富士見市総務部営繕課

　

　

　

　

　

　

10　－　小計

　 メッシュフェンス

門扉

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

10 フェンス工事

積 算 用 紙



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

人力、集積共、無筋 0.2 m3

再利用 63.1 m2

　

　 1.0 回

コンクリート塊 0.2 ｍ3

　

　

　

( P 14 ) 富士見市総務部営繕課

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

積 算 用 紙

　

11　－　小計

　

　

　

発生材運搬

発生材処分

11 撤去、解体工事

　 外部　コンクリート撤去

内部　壁、合板取りはずし



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

 1.0 式

1.0 式

1.0 式

1.0 式

 1.0 式

 

 

 

 

　

( P 15 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

Ⅰ 電気設備工事

1 受変電設備

  

  

  

　 Ⅰ　－　計

2 電灯（幹線）設備工事

3 電灯（空調）設備工事

4 電灯（照明・コンセント）設備工事

5 弱電設備工事

  



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

フラッシュプレート共　2P100AF/100AT 2.0 個

　

　

　

　

　

　

　

　

( P 16 ) 富士見市総務部営繕課

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

1 受変電設備

　 開閉器

　 　

　 　

　 　

1　－　小計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

EM-CE　38-1C 230.0 ｍ

EM-CE　60-1C 230.0 ｍ

FEP100 96.0 ｍ

GLT92 3.0 ｍ

FEP100 2.0 個

H2-9 2.0 個

コンクリート製 9.0 個

3.5倍、W-150 96.0 ｍ

機械 36.1 m3

機械 36.1 m3

( P 17 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

2 電灯（幹線）設備工事

　 ケーブル

ハンドホール

地中埋設標

埋設標識シート

管路根切

管路埋戻し

ケーブル

電線管

電線管

異種管継手



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

人力 4.2 m3

　

人力 4.2 m3

　

機械 2.0 m3

　

人力 2.0 m3

　

150φ、ｔ100 4.0 箇所

　

1.6 ｍ2

　

1.6 ｍ2

　

1.0 式

　

根切、埋戻し 1.0 台

　

( P 18 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙

　 発生土構内敷き均し

　 既設ハンドホール貫通

　 渡り廊下床 斫

　 渡り廊下床 コンクリート補修

上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

管路根切

　 管路埋戻し

　 ハンドホール根切

　 キュービクル基礎斫

　 土工機械運搬

　 　

2　－　小計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

 

FEP内、EM-CET 14 30.0 ｍ

FEP内、EM-CE 14-1C 92.0 ｍ

PF内、EM-CE 8.0-3C 30.0 ｍ

　

PF内、EM-CE 5.5-3C 138.0 ｍ

　

PF内、EM-CE 3.5-3C 93.0 ｍ

　

FEP内、EM-CEE 2.0-2C 96.0 ｍ

　

FEP内、EM-CEE 1.25-2C 24.0 ｍ

　

MM内、EM-IE 8.0 10.0 ｍ

　

PF内、EM-IE 5.5 10.0 ｍ

　

PF内、EM-IE 2.0 5.0 ｍ

( P 19 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

3 電灯（空調）設備工事

　 ケーブル

　 ケーブル

　 電線

　 電線

　 電線

ケーブル

ケーブル

　 ケーブル

　 ケーブル

　 ケーブル



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

FEP50 58.0 ｍ

　

FEP30 36.0 ｍ

　

PF28 60.0 ｍ

　

PF22 217.0 ｍ

　

VE16 2.0 ｍ

　

　

MMB 5.0 ｍ

　

MMB用 2.0 個

　

MMB用 1.0 個

　

2P　200V　20A 1.0 個

( P 20 ) 富士見市総務部営繕課

　 電線管

　 電線管

　 電線管

　 　

　 1種金属線ぴ

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 電線管

　 電線管

　
1種金属線ぴ　ジャンク
ション

　 1種金属線ぴ　スイッチボックス

　 コンセント

 



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

300×300×200　SUS・WP 1.0 個

　

200×200×100　SUS・WP 1.0 個

　

1.0 面

　

1.0 面

　

14Φ-1.5ｍ 1.0 箇所

　

1.0 枚

　

測定結果報告書 1.0 箇所

　

　

　

( P 21 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 プルボックス

　 プルボックス

　 接地測定

　 　

　 　

　 　

3　－　小計

　 空調機盤

　 リモコン収納盤

　 接地極

　 接地極埋設票



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

PF内　EM-CE 8.0-2C 81.0 ｍ

 

FEP内　EM-CE 5.5-2C 6.0 ｍ

PF内　EM-EEF 2.0-2C 155.0 ｍ

管内　EM-PCPEE 0.9-1P 36.0 ｍ

管内　EM-FCPEE 0.9-1P×2 23.0 ｍ

管内　EM-IE 2.0×12 E1.6 23.0 ｍ

管内　EM-IE 2.0×6 E1.6 13.0 ｍ

管内　EM-IE 2.0×4 E1.6 12.0 ｍ

管内  EM-IE 2.0×2 E1.6 11.0 ｍ

　

PF内  EM-IE 1.6 81.0 ｍ

( P 22 ) 富士見市総務部営繕課

ケーブル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

4 電灯（照明・コンセント）設備工事

　 ケーブル

電線

　 電線

電線

電線

電線



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

E39  塗装共 15.0 ｍ

　

E31  塗装共 12.0 ｍ

　

E25  塗装共 11.0 ｍ

　

E19  塗装共 61.0 ｍ

　

FEP30 9.0 ｍ

　

GLT16 14.0 ｍ

　

PF28 65.0 ｍ

　

PF16 98.0 ｍ

　

MMA 32.0 ｍ

　

MMB 10.0 ｍ

　

MMC 6.0 ｍ

( P 23 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

　 電線管

　 電線管

　 電線管

　 電線管

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 電線管

　 電線管

　 電線管

　 電線管

　 1種金属線ぴ

　 1種金属線ぴ

　 1種金属線ぴ



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

MMA用 4.0 個

　

MMA用 4.0 個

　

MMB用 1.0 個

　

一方出　E19  塗装共 2.0 個

　

二方出　E25  塗装共 2.0 個

　

二方出　E31  塗装共 1.0 個

　

三方出　E39  塗装共 1.0 個

　

300×300×200 2.0 個

　

ELB2P50AF/15AT×２ 1.0 面

　

1.0 面

( P 24 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　
1種金属線ぴ
スイッチボックス

　
1種金属線ぴ
ジャンクションボックス

　 丸型露出ボックス

 

　 プルボックス

　 コンセント盤

　
1種金属線ぴ
ジャンクションボックス

　 丸型露出ボックス

　 丸型露出ボックス

　 丸型露出ボックス

　 照明抑制盤



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

ｽﾗｲﾄﾞ式×2　入切表示ｽｲｯﾁ

金属ﾌﾟﾚｰﾄ 3個用ﾎﾞｯｸｽ　ｶﾞｰﾄﾞ付き 1.0 個

　

2P15A×2 E付（赤）　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 4.0 個

　

LED　高天井用 6.0 個

プルボックス 300×300×200 2個 0.8 m2

( P 25 ) 富士見市総務部営繕課

　 調光スイッチ

　 コンセント

　 照明器具

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

4　－　小計

　 塗装

　

　

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

EM-S-5C-FB 24.0 ｍ

　

EM-EEF2.0-2C 15.0 ｍ

　

MMA用 35.0 ｍ

　

　 4.0 個

　

1個用 2.0 個

　

300×300×120 1.0 個

　

2P15A×2 E付（赤）　金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1.0 個

　

露出　2P15A 1.0 個

　

端末　金属プレート 1.0 個

　

U-2 1.0 個

( P 26 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 MMA用　スイッチボックス

　 機器収納箱

　 コンセント

　 コンセント

　 テレビ端子

5 弱電設備工事

　 ケーブル

　 ケーブル

　 1種金属線ぴ

　
MMA用　ジャンクション
ボックス

　 ブースター



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

AU-1　　20素子 1.0 組

　

2ｍ　壁面取付形 1.0 基

　

防雨 1.0 個

　

　

　

　

　

　

　

( P 27 ) 富士見市総務部営繕課

　 アンテナ　UHF

　 アンテナマスト

　 入線カバー

　 　

　 　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

5　－　小計

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

　

( P 28 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

Ⅲ 機械設備工事

　 計

1 空調機器設備工事

2 空調配管設備工事

3 ガス設備工事



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

GHP-1 屋外機 電源自立型　親機

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　56.0kw 1.0 台

暖房能力　63.0kw

分岐配管×3　防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ

同上施工費 1.0 台

GHP-1-1 室内機　天井吊型

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　14.0kw　暖房能力　16.0kw 4.0 台

同上施工費 4.0 台

GHP-2 屋外機 電源自立型　子機

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　56.0kw 1.0 台

暖房能力　63.0kw

分岐配管×3　防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ

同上施工費 1.0 台

GHP-2-1 室内機　天井吊型

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　14.0kw　暖房能力　16.0kw 4.0 台

同上施工費 4.0 台

( P 29 ) 富士見市総務部営繕課

　

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

1 空調機器設備工事

　

　

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

GHP-３ 屋外機 電源自立型　子機

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　56.0kw 1.0 台

暖房能力　63.0kw

分岐配管×3　防振ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ

同上施工費 1.0 台

GHP-３-1 室内機　天井吊型

ガスヒ－トポンプエアコン 冷房能力　14.0kw　暖房能力　16.0kw 3.0 台

同上施工費 3.0 台

ACP-1

空冷ヒ－トポンプエアコン 壁掛型 冷房2.8kw 暖房3.6kw 1.0 組

同上据付費 1.0 組

電源切替盤 ３台用　降圧トランス共 1.0 台

同上施工費 1.0 台

自立スイッチ 1.0 台

同上施工費 1.0 台

( P 30 ) 富士見市総務部営繕課

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

　

　

　

　

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

ワイヤードリモコン 11.0 個

同上施工費 11.0 個

室内機ガード 10.0 台

同上施工費 10.0 台

取付ブラケット 10.0 台

同上施工費 10.0 台

( P 31 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

遠隔監視装置 取付金具含む 1.0 組

遠隔監視装置 設定共 1.0 組

搬入費 1.0 式

防球ネット ポリエチレン製　15mm目 10.0 箇所

同上施工費 10.0 箇所

　

( P 32 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

　

　

　

　

　

　

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　

　 計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

保温付冷媒管 15.9x9.5 33.5 ｍ

保温付冷媒管 22.2x9.5 18.0 ｍ

保温付冷媒管 28.6x12.7 15.0 ｍ

保温付冷媒管 28.6x15.9 103.0 ｍ

保温付冷媒管 9.5x6.4 2.5 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 20A　屋内一般 18.5 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 25A　屋内一般 7.0 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 20A　屋外 29.5 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 25A　屋外 3.0 ｍ

( P 33 ) 富士見市総務部営繕課

2 空調配管設備工事

　

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 20A　塗装 29.5 ｍ

ドレン管

配管用炭素鋼鋼管 25A　塗装 3.0 ｍ

空調用ドレンチャッキ 20 10.0 個

空調用ドレンチャッキ 25 1.0 個

保温工事費 屋外　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 68.0 ｍ

屋外保温化粧ケース（樹脂製）

75×63 2.5 ｍ

金属ダクト 屋内　200×150　塗装有 101.0 ｍ

斫り・補修費 Φ75　　RC t=100 9.0 か所

斫り・補修費 Φ150　　RC t=100 7.0 か所

( P 34 ) 富士見市総務部営繕課

　

　

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

室内外操作線 EM-CEE 2.0-2C 177.0 ｍ

リモコンケーブル EM-CEE 1.25-2C 257.0 ｍ

　

( P 35 ) 富士見市総務部営繕課

　

　

　

　

　

　

　

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　

　 計



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

　

20A 12.0 ｍ

40A 1.5 ｍ

50A 3.5 ｍ

25A 64.5 ｍ

50A 25.5 ｍ

75A 15.5 ｍ

15A 壁埋込 2.0 個

20A 2.0 個

40A 1.0 個

50A 2.0 個

( P 36 ) 富士見市総務部営繕課

3 ガス設備工事

　 ｶﾗ-鋼管

　 ｶﾗ-鋼管

　 ｶﾗ-鋼管

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

　 分岐バルブ

　 分岐バルブ

　 PE管

　 PE管

　 PE管

　 ガスコンセント

　 分岐バルブ



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

20A 3.0 個

75A 1.0 個

26型A 1.0 個

25 1.0 台

1.0 ヶ所

1.0 台

1.0 個

1.0 個

20A 5.0 個

50A 1.0 個

25A 5.0 個

( P 37 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

デマンド計取付工事

レジンメ－タ－台

検圧プラグ

PC絶縁ソケット

　 PC絶縁ソケット

ガス管用器具栓

直埋設配型ボールバルブ

バルブピット　

ガスメ－タ－取付工事

ガスメ－タ－基礎

　 トラジション継手



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

50A 1.0 個

75A 1.0 個

20A　1000mm 3.0 ヶ所

40L 4.0 ヶ所

Φ50 2.0 ヶ所　

100mm以下 3.0 ｍ

100mm以下 3.0 ｍ

100mm以下 3.0 ｍ

( P 38 ) 富士見市総務部営繕課

トラジション継手

強化ガスホース

アングル固定鋼材　SUS

機械はつり

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

トラジション継手

カッタ－入れ工事

こわし工事　アスファルト

こわし部補修

　

　



本郷中学校

摘　　　　　　　要 数　　量 単位 単　　　価 金　　　　額

105.5 ｍ

105.5 ｍ

105.5 ｍ

1.0 式

1.0 式

( P 39 ) 富士見市総務部営繕課

積 算 用 紙
上 段 変 更 設 計

下段 原 設計

名　　　　　　　称 備　　　　　　　考

骨材　山砂

骨材　砕石

　

　 計

残土処理

ガス管表示ピン

試験調整費等



本郷中学校

共通仮設費  

ガードフェンス

　

掛払い手間 　　 51.0 ｍ

　 　

供用1日賃料、修理費共 　 51.0 ｍ

基本料 51.0 ｍ

運搬費 51.0 ｍ

　

　

　

　

　

別紙明細－1　　計

（ Ｐ - 別 - 1 ）
( ）

富士見市総務部営繕課

別紙明細
　上　　段　　　変更設計

　下　　段　　　 原　設計

　

　

名　　  　称 摘　　要 ・ 規　　格 数　量 単位 単　　価 金　　額 備　　　考



整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.10.06

柳　井　　博
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:- (A-2)

株 式  会 社
富 士 見 市 長

柳　  井  　設  　計
発 注 者
設　　計

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

星　野　　光  　弘

図面名 　表紙

工事名 　市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２（ゼロ債務）

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

図面番号 図　　　面　　　名 縮　　尺

Ａ－０１

Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

図面番号 図　　　面　　　名 縮　　尺 図面番号 図　　　面　　　名 縮　　尺

Ａ－０６

Ｅ－０１表 紙 ・ 設 計 目 録 －

建 築 工 事 特 記 仕 様 書 － １

建 築 工 事 特 記 仕 様 書 － ２

１ 階 平 面 図

案 内 図 ・ 配 置 図 S-1/600

S-1/100

S-1/100２ 階 平 面 図Ａ－０７

断 面 図Ａ－０８

－

－

S-1/20

S-1/20

Ａ－０９ 部 分 詳 細 図 － １

部 分 詳 細 図 － ２Ａ－１０

部 分 詳 細 図 － ３ S-1/15

S-1/50

2022.10.06

Ｍ－０１ 機械設備特記仕様書（１） S-1/－

S-1/－機械設備特記仕様書（２）Ｍ－０２

Ｍ－０３ 案内図･配置図･仮設計画 S-1/600

Ｍ－０４ 機器表･カバ－取付図 S-1/30

Ｍ－０５ 機器系統図 S-1/－

Ｍ－０６ 配管１階平面図 S-1/100

S-1/100Ｍ－０７ リモコン配線１階平面図

Ｍ－０８ S-1/100ガス配管１階平面図

電気設備特記仕様書 S-1/－

Ｅ－０２ S-1/300

幹線設備図Ｅ－０３

幹線設備配置図

S-1/－

S-1/－Ｅ－０４ 系統図

Ｅ－０５ 空調機電気設備図 S-1/100

S-1/100Ｅ－０６ １階電灯コンセント設備図

S-1/100Ｅ－０７ ２階電灯設備図

Ａ－１１

建 築 工 事 特 記 仕 様 書 － ３ －

Ｅ－０８

Ｅ－０９

１階弱電設備図

２階弱電設備図

柳　井　　博 Ａ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

０１図面名 　表紙・設計目録
S-1:- (A-2)

S-1:- (A-3)

株 式  会 社
富 士 見 市 長

柳　  井  　設  　計
発 注 者
設　　計

設 計 目 録

建 築 工 事 電 気 設 備 工 事 機 械 設 備 工 事

（ゼロ債務）

ふじみ野小

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

星　野　　光  　弘

総図面枚数　２８枚

工事名 　市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２（ゼロ債務）

【ふじみ野小学校】

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


２ 既存部分の火災保険等

　　及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)｣による。

　　年版」(以下「改修標準仕様書」という）の当該項目、当該図表を示す。

　ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。

・「３．工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。

※「３．工事種目」すべてを工事範囲とする。

（１）質問回答書、本特記仕様書（改修）及び図面に記載されていない事項は、すべて埼玉県建築工事

（２）本特記仕様書の表記

　８）注は標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。
　　なお、 Ｇ 印は設計図書で定めのある品目を示す
　　入法基本方針」）による特定調達品目の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。
　　基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成29年2月7日閣議決定）」（以下「グリーン購
　７） 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に

　　図表を示す。
　３）特記事項に記載の｛　．　．｝内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該

　　」(以下「標準仕様書」という）の当該項目、当該図表を示す。
　６）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また、（　　）内は製品名を示す。 

　  ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。　  ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。
　２）特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
　１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

建築改修工事

電気設備改修工事

機械設備改修工事

延べ面積

構造

階数

※行う（請負代金額500万円以上，10日以内に登録）　・行わない

｛1.1.3｝

※埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等
※建築工事監理指針（国土交通省監修）（参考図書）

[1.3.7]

10 環境保全等 [1.3.10]

９ 施工中の安全確保 本工事の受注者が同施設の別途工事を含めた統括安全衛生責任者とする

　年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間
　指定期間（　　　　　　　　）

[1.1.7]
５　別契約の関連工事

・以下の期間を除いた現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上であること

[1.2.4]{1.6.6} 　埼玉県電子納品運用ガイドライン　※適用する（CD-Rで１部提出） ・適用しない
埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員の請求により提出する。

・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。
※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。

・保温保冷工事作業

その他 ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

・木工塗装作業

{1.4.2}

　証明のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する

※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基
　本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

14 材料の品質等

13 環境への配慮

12 県産品の使用

11 発生材の処理等

料は、埼玉県産とするよう努める。

受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼
玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する工事材

　　　等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

と共に、次の①から④を満たすものとする。

 ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること
 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること
 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること
 ③ 安定的な供給が可能であること

 ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること
 ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

提出して監督員の承諾を受ける。
明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を
　材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証

[1.4.1]{1.4.3}

[1.4.2]
あらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する。ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上のものとする場合は、
　本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを

　　　極めて少ない材料を使用したものとする。
　　　ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が
　④　①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、

　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル
　　　材料を使用する。
　②　接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない
　　　アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
　　　を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム
　　　温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン
　　　パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保
　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、

建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　　の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。
　　　「建設リサイクル法」という。）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ
　　　進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下
　 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促
　 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。
　　　のうえ調書を添えて監督員に報告する。
注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理

[1.3.11] ・引き渡しを要するもの（・図示　　　　・　　　　　　）
・構外搬出適正処理

※建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。

15 技能士

・壁装作業
・建築塗装作業
・型枠工事作業
・構造物鉄工作業・とび作業

・鉄筋組立作業耐震改修工事
塗装改修工事

・タイル張り作業・ボード仕上げ工事作業
・木質系床仕上げ工事作業

・カーペット系床仕上作業

・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業
・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業
・FRP防水工事作業

・内外装板金作業
・タイル張り作業
・樹脂接着剤注入作業
・ガラス工事作業

・鋼製下地工事作業

・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業
・自動ドア施工作業
・ビル用サッシ工事作業
・建築塗装作業
・左官作業
・左官作業
・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業
・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業
・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業
・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業
・とび作業

適 用 技 能 士工事種別
[1.5.2]｛1.3.2｝

内装改修工事

建具改修工事

外壁改修工事

防水改修工事
仮設工事

・

８ 施工条件

７ 電気保安技術者

　ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外とする。[1.3.5]

施工時間

[1.3.3]{1.3.1}※適用する

６ 工事の記録

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。４ 適用区分

　・積雪荷重　H12.5.31告示第1455号における区域　別表（　　）
　・風圧力　　風速（Vo=　　m/s）　　地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）(1.2.2)

[1.1.4]｛1.1.8｝３ 工事実績情報の登録

施工時間以外の施工条件

・
・図示による

16 化学物質の濃度測定

測定時期　　※工事着手前及び完了後
測定箇所数　※図示（　　）　・　
測定対象室　・監督員の指定する室（　　室）　　・図示
　　　応した分析法による。
　　・パッシブ採取機器により採取しＧＣまたはＧＣ／ＭＳのうち採取機器に適
　　　ＧＣ／ＭＳ）により行うものとする。
　　　のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフ／質量分析法（以下
　　・固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法の３種の方法
　③トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼン
　　　ち採取機器に適応した分析法による。
　　　以下ＧＣ）あるいはＡＨＭＴ－吸光光度法（以下ＡＨＭＴ－Ａｂｓ）のう
　　・パッシブ採取機器により採取し、ＨＰＬＣまたはガスクロマトグラフ法（
　　　高速液体クロマトグラフ法（以下ＨＰＬＣ）により行うものとする。
　　・ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒抽出法によって採取し、
　②ホルムアルデヒド

　採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う
　①検体の採取方法は吸引方式(アクティブ法)または拡散方式(パッシブ法)による

測定方法

備考対象化学物質 判定基準

240μｇ／ｍ３（0.04ppm）以下
220μｇ／ｍ３（0.05ppm）以下
3,800μｇ／ｍ３（0.88ppm）以下
870μｇ／ｍ３（0.20ppm）以下
260μｇ／ｍ３（0.07ppm）以下
100μｇ／ｍ３（0.08ppm）以下

パラジクロロベンゼン
スチレン
エチルベンゼン
キシレン
トルエン
ホルムアルデヒト

換算は２５℃
値，量単位の
が定める指針
※厚生労働省[1.6.9]

１ 適用基準等

種類：工事保険　　　期間：工事完成期日後１４日を含む期間

仕上げ外壁
コンクリート打放し

 -1 

 -4 塗り仕上げ外壁

 -3 タイル張り仕上げ外壁

 -2 モルタル塗り仕上げ外壁

11　コンクリート工事

10　鉄筋工事

９　環境配慮改修工事

８　耐震改修工事

７　塗装改修工事

６　内装改修工事

５　建具改修工事

４　外壁改修工事

３　防水改修工事

２　仮設エ事

工事項目

工事種目 改修種目

動力幹線改修工事

　写真帳の大きさ　　※監督員の指示による　　　・　
　写真の大きさ　　　※カラーキャビネ版　　・カラー全紙パネル　　・　
　　　　　　　　　　・埼玉県建築工事写真作成要領別表４

　撮影者　　　　　　※監督員の承諾する撮影者　・　
　埼玉県電子納品運用ガイドライン　※適用する（CD-Rで１部提出） ・適用しない

　　　　　　　　　　・施工図（・構造躯体　・　　）　・施工計画書（　　　　）
　施工図及び施工計画書を除く完成図

　外部全景完成写真及びカラースライドの提出時期　・　

　施設CADデータ　　 ・更新して提出　・更新しない
　CADデータの形式　 ※SXF(sfc)　・JWW　・DXF

下請契約　　全体及び県内に分け、契約数及び契約金額の総計を提出する

完成図
　種類及び記入内容　※配置図及び案内図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表

監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第１に示す書類を提出する

中間検査成績評定　※対象外（埼玉県成績評定要領）

中間検査実施回数（　　　）　実施段階（　　　　　　　　）監督員の指示による

16 中間検査

[1.7.2]{1.5.1}

中間検査の実施　　※行う（埼玉県建設工事検査要綱第４条）　・行わない

※設置する（{1.1.12}による表示　・要 ・不要） ・設置しない

[1.8.1]

[1.8.2]

10 交通誘導員

９ 仮囲い

８ 工事用搬入路

　　　　上記以外　　・１部提出

　撮影箇所　　　　　※外部（　）内部（　）

保証書　防水工事　　※屋上防水　・外壁防水　・金属屋根　・　　

図面情報電子化媒体　※CD-R，１部

完成写真（埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する）
保全に関する資料　　※１部　・　部

予備材料　　※監督員の指示による　・　18 その他

17 完成図等

{1.6.4}
　　　　　　　　　　　建物引き渡し日から１０年間、受注者、施工者、材料メー
　　　　　　　　　　　カーの３者連名とし２部提出する。

{1.6.3}[1.8.2]

[1.8.3]

verについては監督員と協議する。

（通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する）

（埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による）

　　　　　　　　　　　着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する

｛1.6.2｝

11 快適トイレ 仕様　　※図示　　

・図示による
・必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。

※図示　・　

　・机　・椅子　・書棚　・黒板　・掛時計　・寒暖計　・長靴　

７ 工事用電力

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）６ 工事用水

[2.4.1]{1.1.12}５ 現場表示板

　・ＦＡＸ　・電子メール通信機器　・スキャナー　・プリンター　
　・冷暖房機器　・消火器　・湯沸器　・茶器　・掃除用具　・電話機
　・雨合羽　・保護帽　・懐中電灯　・安全帯　・軍手　・衣類ロッカー　

備品（　　名分相当）
　　　※設置しない（下記備品のみ用意する）

[2.4.1]
規模　・既存建物内の一部を使用４ 監督員事務所

充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）
・

・無し・片面・
※有り・無し※合板張り程度※木製

充填材塗装仕上げ材質
仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等　
充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）

防炎シート単管※Ｃ種
・片面・合板（9.0mm）・軽量鉄骨・Ｂ種

・せっこうボード（9.5mm）・木・Ａ種 ※有り・無し
下　地種　別 充填材仕上げ（厚さmm） 塗装

仮設間仕切りの種別と材質等　[2.3.2][表2.3.1]
仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示　・　３ 仮設間仕切り

損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

固定された備品、机、ロッカー等の移動　　・図示　・　　　　
　保管場所（・図示　・　　　　）
既存ブラインド、カーテン等　・ビニルシート等　・　　　　
既存家具、既存設備等　　　　※ビニルシート等　・　　　　　[2.3.1]
既存部分　　　　　　　　　　※ビニルシート、合板等　・　　　　　　２ 既存部分の養生

その他の足場
　　　　　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　（・図示　　・　　　　）
　　　　　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター（・図示　　・　　　　）
　　　　　　　種別（・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種）
材料、撤去材等の運搬方法[表2.2.1]
防護シート　・設置する　　　　・設置しない　

・内部足場　・設置する（※脚立、足場板等　・　　　　　　）　・設置しない
 ける2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
 イドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」にお[2.2.1]
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ１ 足場その他

　　作成方法及び原図のサイズ　※Ａ１二つ折り製本１部　・　Ａ１二つ折り製本２部

・ 現場事務所を会議の部屋として使用
　　　・構内に新設　　　㎡ 2X5=10　２階建

構内既存の施設　・利用できない　※利用できる（※有償　・無償）

室外機置場　土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ打

屋外室外機置場廻りフエンス

自立型ガスヒ－トポンプエアコン新設

ガス工事

発電回路用電灯・コンセント工事

外壁コア空け部分の石綿含有箇所

処理

１ 鉄筋

２ 溶接金網

備　考
・SD295A
・SD345
・　
・　

(5.2.2)

(5.2.1)(表5.2.1)

気乾単位容積
質量(t/m３)

※Ⅰ類 ・Ⅱ類　2.3程度
・　
・　
・　
・　

・軽量コンクリート

・普通コンクリート ・15又は18 ・18

設計基準強度

 ・24

 ・　
 ・　
 ・　

類別スランプ
(N/m㎡)

種類

・大臣認定 －

(6.2.3b)による

合板せき板を用いるコンクリートの打ち放し仕上げ　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

(6.2.1～6.2.5)

１ コンクリートの
　 種類等

(6.3.1)

3

     水和熱が7日目で352Ｊ/g 以下、かつ28日目で402Ｊ/g 以下のものとする
　　 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、
　　使用部位（※下記以外全て　・　　　　）
　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種
セメントの種類

　・高炉セメントＢ種　Ｇ

　・　

　・フライアッシュセメントＢ種　Ｇ
　　使用箇所（・1Fより下部（立ち上がり部含む）　・　　　　）

　　使用箇所（・　　　　）

骨材

アルカリシリカ反応性による区分
　※Ａ　・Ｂ（コンクリート中のアルカリ総量Rt=3.0㎏/m 以下）

　・使用する　・使用しない
フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材

混和材料
　・混和剤
　　混和剤の種類　　　※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅰ)による　・　
　・混和材
　　混和材の種類　　　※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅱ)による　・　

２ コンクリートの材料

３ コンクリートの調合
(6.3.2)

・コンクリートの単位水量

・構造体強度補正　補正値Ｓ＝３（　月　日～　月　日、月　日～　月　日）
　　　　　　　　　　　　Ｓ＝６（　月　日～　月　日）

実施要領

(1)単位水量の測定は、150m３に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

(2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(2)による。

(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。

1)測定した単位水量が、計画調合書の設計値(以下、「設計値」という。)

  ±15kg/m３の範囲にある場合はそのまま施工する。

4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

(4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合書、製造管理記録、打込み時の外気

   温、コンクリート温度等)と写真により提出する。

2)測定した単位水量が、設計値±15を超え±20kg/m３の範囲にある場合は、水量変

  動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コン

  は打設する。その後、設計値±15kg/m３以内で安定するまで、運搬車の３台毎に１

  回、単位水量の測定を行う。

3)設計値±20kg/m３を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動を

  調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運

  搬車の測定を行い設計値±20kg/m３以内であることを確認する。更に、設計値±

  15kg以内で安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

種類の記号
　※D16以下
　※D19以上

呼び径(㎜)

種　類
・溶接金網
・鉄筋格子

網目の形状、寸法、鉄線の径（mm）

・ガス圧接　・機械式継手　
・溶接継手

　※D19以上　

耐力壁の鉄筋 ・重ね継手　・　

柱、梁の主筋

基礎、耐圧スラブ、土圧壁 ・ガス圧接　・重ね継手
・重ね継手　・　

基礎梁主筋の継手位置図

継手位置（カットオフ鉄筋の長さ共）
　・図示による（　　　　）
　・　

　・図示による（　　　　）

　・図示による（　　　　）
鉄筋の定着の長さ(5.3.4e)

呼び径（mm）継手方法部　位
(5.3.4a)(5.5.2～3)

(5.3.4b)

(5.3.4c)
　※図示による（　　　　）

(5.3.5)
 （溶接金網含む）
　 及び間隔
４ 鉄筋のかぶり厚さ

・無し
・有り　適用箇所（　　　　　）

　　・　
　　・最小かぶり厚さに加える厚さ　（　　）㎜

耐久性上不利な箇所（塩害等を受けるおそれのある部分等）

鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継手を除く）

　・　
　・図示による（　　　　）

(5.5.2)

(5.5.2)

機械式継手の種類及び工法（　　　　　　）

H12建告第1463号に適合する性能　　・A級　・　

(5.5.3)

(5.5.3)

(5.5.3)

品質の確認方法

不良となった継手の修正方法等

溶接技術者
・標準仕様書5.5.3(f)による
・JIS Z 3882（鉄筋の突合わせ溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に
　よる技量を有する者

・図示による（　　　　）　・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による

・図示による（　　　　）　・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による

継手の工法　　　　・図示による（　　　　）

H12建告第1463号に適合する性能　　・A級　・　(5.5.3)

(5.3.5) 鉄筋相互のあき　　・図示による（　　　　）　　・　

(5.5.2)

(5.5.2) 品質の確認方法　　・図示による（　　　　）　・　

不良となった継手の修正方法等　・図示による（　　　　）　・　

鉄筋相互のあき　　・図示による（　　　　）　・　　(5.3.5)

５ 機械式継手

６ 溶接継手

・図示（　　　）(5.3.7)

(5.4.9)

７ 各部配筋

８ 圧接完了後の試験

柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さ

土に接する部分の最小かぶり厚さ
　柱、梁、スラブ、壁　　　・図示（　　　　）　・　
　基礎、擁壁、耐圧スラブ　・図示（　　　　）　・　

外観試験　※行う（全圧接部）
採取試験　※超音波探傷試験　・引張試験

種類の記号等

３ 継手及び定着

その他の鉄筋（便器跡塞ぎ）

 ・21　

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

埼玉県富士見市ふじみ野東４丁目　地内

 922.02㎡

３階建

鉄筋コンクリ－ト造

（プロパンガス用）

・　脚立足場

・設置する（ｶﾞ-ﾄﾞﾌｴﾝｽ H-1.8)　　・　

＊ 但しその仮設にかかる費用は受託者の負担とする。

＊ 但しその仮設にかかる費用は受託者の負担とする。

　　特別共通仕様書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)」

　４）特記事項に記載の［　．　．］内の表示番号は、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編）令和４

　５）特記事項に記載の（　．　．）内の表示番号は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年版

※建築工事標準詳細図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修　令和４年版）

現場代理人の現場への常駐を要しない期間

現場施工期間

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

共通仮設費率の算定に用いる工期

契約工期

令和５年４月１日から令和５年１１月３０日まで

令和５年６月１日から令和５年１１月３０日まで

契　　 約 　　日から令和６年 １ 月１９日まで

契　　 約　　 日から令和５年 ５ 月１５日まで

契　　 約　　 日から令和５年 ５ 月１５日まで

Φ6-150×150

・外部足場　・設置する（※くさび緊結式足場　　　　　　　）　・設置しない　

（ふじみ野小学校）

０２

１
 
一
般
共
通
事
項

工 事 名

４．工事内容

（建物概要）３．工事種目

２．敷地面積

１．工事場所 

Ⅰ　工事概要

６．工事範囲

Ⅱ　建築改修工事仕様

項　　目 特　　記　　事　　項章

２
 
仮
設
工
事

10

鉄
筋
工
事

11

コ
ン
ク
リー

ト
工
事

柳　井　　博 Ａ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:- (A-2)

S-1:- (A-3)

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

図面名 　建築工事特記仕様書－１

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

５．工　　期

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

(6.6.3)(6.8.2)(9.7.3)

普通エコセメントの湿潤養生期間　（　　）日(6.7.2)

(6.2.5)(6.8.3)
種　別 適 用 箇 所

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

　 打継目地

　 の仕上り

４ ひび割れ誘発目地、

５ 湿潤養生

６ コンクリート

 ・A種  ※図示による（　　　）
 ・B種  ※図示による（　　　）
 ・C種  ※図示による（　　　）

(6.8.2)

(6.8.3)

(6.8.3)

(6.8.3)

(6.8.3)

　・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）
　　・20mm　・　

打増し厚さ

　・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）
　　・10mm　・20mm　・　
　・外壁タイル後張り面の打増し処理
　　・20mm　・　
打増し範囲
　・図示による　・　（　　　）

　※標準仕様書6.8.5による
存置期間及び取外し

　※標準仕様書6.8.3(i)(2)(ⅰ)から(ⅳ)による　・　
スリーブの材種

　打増し範囲　・図示による（　　　）　・　
　打増し厚さ　・20mm　・　
・ＭＣＲ工法用シートの使用

・断熱材を兼用した型枠の使用

　　使用する場合は、強度、変形等について、事前に監督員と協議する。
　※コンクリート打設時の充填性の確認のため、型枠の一部に透明型枠等を
　・　
　　「合板型枠」の備考３の表示のある合板型枠を用いる場合に限る）
　・合板（※12mm　・　　）　Ｇ（但し、グリーン購入法基本方針における
せき板の材料及び厚さ

 （打放し仕上げ部）

（6.14.1)

(6.14.1)

(6.3.1)

(6.2.1)(6.14.1)

　・図示による（　　　）
　※標準仕様書6.14.1(e)による箇所
適用箇所

　・フライアッシュセメントＢ種　Ｇ
　・高炉セメントＢ種　Ｇ
　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種
セメントの種類

スランプ
　※15cm又は18cm　・　

設計基準強度
　※18（N/m㎡）　・　

７ 打増し厚さ

８ 型枠

９ 無筋コンクリート

(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エアメータ法又

   は静電容測定法による。また、静電容試験機関は該当コンクリート製造所以外の

　※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打ち増し厚さ部で処理する
　・図示による（　　　）
間隔・位置・形状

目地寸法
　・標準仕様書9.7.3による　・　

(20.3.3～4)27　フェンス

　・ひし形金網

　・被覆溶接金網

フェンスの種類

　・被覆エキスパンドメタル

　（・着色塗装亜鉛めっき鉄線製　 ・合成樹脂被覆鉄線製 　・亜鉛めっき鉄線製）

・　門扉　片開き　仕様溶融亜鉛めっき

 

　・ 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

高さ　・1500

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

図面名 　建築工事特記仕様書－２

Ａ
工事名

S-1:- (A-2)

S-1:- (A-3)
０３

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事
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柳　井　設　計
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施工区画周辺又は敷地境界

施工区画周辺又は敷地境界

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業後(隔離

施工区画周辺又は敷地境界

処理作業後(ｼｰﾄ撤

去後1週間以降)

工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している吹き付け

材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査し、報告する。

　調査範囲（※改修範囲　・図示　　　　　）

　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　）

分析対象

　アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト

　アンソフィライト、トレモライト

分析方法

[9.1.1]

[9.1.1]

材料名
定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1 JIS A 1481-2 JIS A 1481-3 JIS A 1481-4

・

・

・

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

・　　箇所

　試料の採取　１材料あたり３箇所

　　吹付け材及び保温材等　※　１０cm３ /箇所　　・　　　　/箇所

　　成形板　　　　　　　　※１００c㎡/箇所　　・　　　　/箇所

　採取箇所　・図示　　・　

　分析結果を監督員に提出すること

測定時期、場所及び測定点 [9.1.1]

 

 

 

装置の排出口

処理作業室内

処理作業室内

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口

集じん・排気装置の

(処理作業室外の場合)

・4方向各1点 ・(　)点

・4方向各1点 ・(　)点

※ ※ ・

※ ※ ・

・ ・ ・

※ ・

※ ・ ・

※ ・・

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3

適用
測定時期 測定場所

測定

名称 (処理作業室ごと)

測定点

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

処理作業前

処理作業中

・各2点　・(　)点

・各2点　・(　)点

・各1点　・(　)点

　 ・4方向各1点 ・(　)点

処理作業室内 ・(　)点

・(　)点

※ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

※ 測定８

測定９

測定10

測定方法

　測定５のみ ※ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、粉じん相対温度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、繊維状

　　　　　　　 粒子自動計測器（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等、排気の粉じん濃度を迅速

　　　　　　　 に計測できる機器にて測定

　　　　　　 ・　

　測定５以外は下表による

測定1,4,7,9測定3 測定2,6,8,10

 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀの直径(mm)

 試料の吸引流量(L/min)

 試料の吸引時間(min)

 47 25 25

 ※1　・ 

 ※ 5　・　

 ※5　 　・ 

※120 　・　

 ※5    　・ 

 ※ 240  　・ 

さいたま市内で測定を行う場合は市条例を遵守して実施すること。

ｼｰﾄ撤去前)

処理作業室内※ ※※ 測定７
・各2点(ﾚﾍﾞﾙ3は各1点)

・(　)点

・各1点　・(　)点

　出口吹出し風速

　1m/s以下の位置

[9.1.3]

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去工法　　　　※[9.1.3](2)(ｱ)による　　・　

除去した石綿含有吹付け材等の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

[9.1.4]

　・[9.1.3](2)による（損傷、劣化等で石綿粉塵を発散するおそれがある場合）

除去工法

　※[9.1.4](3)による（原形のまま、手ばらしが可能な場合）

　　　除去対象範囲　・図示　　・　

　　　除去対象範囲　・図示　　・　

除去した石綿含有保温材等の飛散防止措置

　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去した石綿含有保温材等の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

[9.1.5]除去対象範囲　・図示　　・　

除去した石綿含有成形板の処分

　　　※埋立処分（管理型最終処分場）

　・石綿含有せっこうボード

　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　・埋立処分（安定型最終処分場）

　　　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

※　　箇所

※　　箇所

※　　箇所

　 塗材等の除去

除去対象範囲　・図示　　・　

着工前の試験施工　・行う　・行わない

除去工法（　　　　　　　　　　）

除去した石綿含有建築用仕上塗材等の飛散防止

　※密封処理　　※湿潤化　　・固形化

除去した石綿含有建築用仕上塗材等の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設または無害化処理施設）

〈特化則〉除去処理対象物　・　

除去対象範囲　　・図示　　・　

除去方法　　　　・図示　　・　

処分　　　　　　・埋立処分（安定型最終処分場）　・　

工法の種類

　・P1BI工法　・P2AI工法　・P0DI工法　・T1BI工法　・M3DI工法　・M4DI工法

[9.2.3]

[9.3.2～ 4]断熱材

　種類（　　　　　）厚さ（　　　　mm）施工箇所（・図示　・    　　）　

　ホルムアルデヒド放射量　　※規制対象外　・　

外装材　種類（　　　　　）防火性能（　　　　　）

既存外壁の措置

　既存外壁仕上げ材の撤去　・あり　・なし

　下地面の清掃　　　　　　・行う　・行わない

　欠損部の改修工法　　　　・[4.1.4]による　・　

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　外装材の外壁への取付け及び外装材の施工

　不陸等の下地調整　・　

　　　　　　　　　　・外装材の製造所の仕様による　・　

　通気層の有無　　　・あり（　　　mm）　　　　　　・なし

　断熱材の施工　　　※断熱材の製造所の仕様による　・　

11 ガラス改修工事 [9.4.2]５  建具改修工事、18 ガラス　の「複層ガラス」による

[9.5.2～ 4]フェノールフォーム断熱材又は保温材、接着剤のホルムアルデヒド放散量　

　※規制対象外　・　

・断熱材打込み工法

　　種類　　　・　

　　断熱材　　JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材

　　厚さ(mm)　・　

　　施工箇所　・　

・断熱材現場発泡工法

　　断熱材の種類　※A種1　・A種1H

　　厚さ(mm)　　　・25　　・30　　・　

　　施工箇所　　　・図示　・　　

・断熱材後張り工法

　　断熱材　　JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材

　　　　　　　・せっこうボード等を張り付けたパネルを使用

　　厚さ(mm)　・　

[9.6.2～ 4]植栽基盤及び材料

　屋上緑化軽量システム　　　　　　　　　　　　・適用する　・適用しない

　芝及び地被類の樹種並びに種類等　　　　　　　※図示　・　

　見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　※図示　・　

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　既存保護層の撤去　・行う　・行わない

　かん水装置　　　　・設置する（種類　　　　　　）

　新植した芝及び地被類の枯補償の期間　　※引き渡しの日から1年　・　

[9.7.2～ 5、 9]適用範囲：歩道

既存舗装の撤去及び再利用　※図示　・　

路床の材料

種別 材料 厚さ(mm)

・盛土

・凍上抑制層

・フィルター層

・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

・建設汚泥から再生した処理土 Ｇ

 ・図示

 ・　

 ・図示

 ・　

 ・図示

 ・　

・再生クラッシャラン Ｇ　・クラッシャラン

・切込み砂利

・川砂、海砂又は良質な山砂(75μ mふるい通過量6%以下)

・

・川砂、海砂又は良質な山砂(75μ mふるい通過量6%以下)

・

・路床安定処理（添加材料による安定処理）

　　種類　　・普通ポルトランドセメント　　・高炉セメントＢ種 Ｇ

　　　    　・フライアッシュセメントＢ種

　　　　　　・生石灰（・特号　・１号）　　・消石灰（・特号　・１号）

　　添加量　（　　　　）kg/m３ （目標CBR　・3以上　・　　　）

　　　目標CBRを満足する添加量の確認方法

　　　　・安定処理土のCBD試験　・　

試験

　砂の粒度試験　                  ・行う　            ・行わない

　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　・行う（　　箇所）　・行わない

　現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　・行う（　　箇所）　・行わない

　路床締固め度の試験　            ・行う　            ・行わない

　六価クロム溶出試験　　　　　　　・行う　　　　　　　・行わない

路盤

　路盤の構成及び厚さ　・図示　・　

路盤材料

・クラッシャラン鉄鋼スラグ Ｇ

・粒度調整鉄鋼スラグ Ｇ

・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ Ｇ

種　　別

砕石

再生材

・クラッシャラン

・粒度調整砕石

・クラッシャラン Ｇ

・粒度調整砕石 Ｇ

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　・行わない

舗装の平たん性　　※著しく不陸がないもの　・　

舗装の構成　　　　・図示　　・　

　 材処分 ・ＰＣＢ含有シーリング

　分析調査（第一次判定）

・ＰＣＢ含有シーリング

　分析調査（第二次判定）

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

部　位　・図示　・　

箇所数：　　箇所

種類 採取する部位・箇所数 備　考

詳細は監督員との協議による

　処理に係る特記仕様書）

濁水の処理

　１）受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

　　種類及び処理量　　・図示による

　　処理方法

　　　・中間処理後、最終処分場又はセメント工場に搬入（処理に焼却含む）

　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず）

共通事項

　２）受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契

　　　約を締結しなければならないものとする。

　１）受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速や

　　　かに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設

　　　に運搬及び処理するものとする。

　　　する。

　２）受注者は、別の中間処理施設を選定する場合、事前に監督員と協議するものと

　３）受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている

　　　業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

　４）受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する

　　　法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）によ

　　　り管理するものとする。

提出書類等

　１）受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定

　　　めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と締結

　　　した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

　２）受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければ

　　　ならないものとする。

その他

　１）濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原

　　　則として設計変更の対象としないものとする。

　２）受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事

　　　前に監督員と協議するものとする。

　３）疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

する濁水の

（舗装版切断時に発生

除去対象範囲　　・図示（内外壁の下地調整材より検出）　　　・　

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

　 の事前調査

１ 石綿含有建材

　 分析調査

２ 石綿含有建材

濃度測定

３ 石綿粉じん

４ 石綿含有吹付

け材の 除去

（レベル１）

け材の 除去

５ 石綿含有吹付

（レベル２）

６ 石綿含有成形

 除去板の

（レベル３）

７ 石綿含有建築

用仕上

　 ﾌｧｲﾊﾞ-の処理

８ ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｾﾗﾐｯｸ

　  防水改修工事

９ 断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ

10 外断熱改修工事
G

12 断熱･防露改修

工事　Ｇ

13 屋上緑化改修

工事 Ｇ

　 舗装改修工事

14 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ

15 PCB含有ｼ-ﾘﾝｸﾞ

16 舗装版切断時

に発生する濁

水の処理

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

Ａ
工事名

S-1:- (A-2)

S-1:- (A-3)

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

図面名 　建築工事特記仕様書－３ ０４

13
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去）

柳　井　設　計
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（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
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E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

敷地高低差を示す。-150

改修部分を示す。

既存部分を示す。

工事用屋内搬入経路（搬入時は簡易養生を施すこと）

資材置き場部分

●　

工事用資材搬入路

工事用車両搬入路

工事用車両駐車場

承認 図面番号設計 製図照査
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柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

建築凡例

校舎

校 庭

案　内　図　S-1/－

屋内運動場

仮設計画凡例

配 置 図 S-1/600

S-1:600 (A-2)

Ａ
工事名

N

校舎

ふじみ野東四丁目

ふじみ野小学校

図面名 　案内図・配置図・仮設計画

仮設駐車場･職員及工事

（参考）

０５

仮設計画（別途工事）

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


　各設備貫通個所(８箇所)・取付箇所はアスベスト除去工事
　（集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法）
　を適切に実施すること。

※外壁の複層塗材にアスベストが含有しているので、
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S-1:100 (A-2)

１３ ２５ ４６７９ ８

Ａ
工事名

図面名 　１階平面図

ｽﾃｰｼﾞ

控室

倉庫

控室

倉庫

器具庫

PS

PS

玄関 ﾎｰﾙ

PSEPS

635.6㎡

アリ－ナ

ヲ

二

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

０６

１階平面図　S=1：100

＊　コア空け　８箇所

柳　井　設　計
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室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 20#

架台
室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 20#

架台
室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 20#

架台
室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 20#

新設照明器具設置に伴う
天井板の張替 ６箇所
天井板耐震不燃 SZ t-20

S-1:100 (A-2)
図面名 　２階平面図

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

Ａ
工事名

１３ ２５ ４６７９ ８
屋

根

吹　抜

吹
　

抜

屋根 配膳室

廊下

２階平面図　S=1：100

ヲ

二

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

０７

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日

株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号

Ａ

設計 製図
工事名

照査

柳井
図面名 　断面図

ｱﾘｰﾅ

鋼製天井下地撤去
ﾉﾝﾌﾞﾚｽ耐震天井下地

天井：化粧吸音板t=9

天井：化粧吸音板t=9

断面図　S=1：50

S-1:50 (A-2)

3
0
0

3
,
70

0
6,

00
0

1
0,

00
0

1
,
4
8
0

GL

ヲ

1,000

C
H
 
8,

30
0

1,150

改
修

前

改
修

後

改修後

（
機

器
下

端
）

口-75X75X3.2 SOP

ACｶﾞ-ﾄﾞｶﾊﾞ-

工事項目を示す。

新設 鉄骨製架台 SOP

＊

機械設備工事

改修前

木
胴

縁
：

4
5
角

天
然

木
化

粧
合

板
 
t
-
1
2
.
0

2
0
0

軒天：ｺﾝｸﾘ-ﾄ＋ EP塗

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

鉄
製

手
摺

 
O
P

ｱﾘｰﾅ

鋼製天井下地撤去
ﾉﾝﾌﾞﾚｽ耐震天井下地

天井：化粧吸音板t=9

天井：化粧吸音板t=9

断面図　S=1：50

3
0
0

3
,
70

0
6,

00
0

1
0,

00
0

1
,
4
8
0

GL

ヲ

1,000

C
H
 
8,

30
0

1,150

2
0
0

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

鉄
製

手
摺

 
O
P

手摺：鉄製 SOP

室内器室内器

軒天：ｺﾝｸﾘ-ﾄ＋ EP塗

PL-4.5

2-M9.0

≒
3
.
0
0
0

FL

こ
の

間
壁

：
天

然
化

粧
合

板

既
存

木
胴

縁
：

4
5
角

新設 鉄骨製架台部材一覧

ﾌﾚ-ﾑ：

方杖：口-50X50X3.2 SOP

PL-4.5

あと施工ｱﾝｶ-：１箇所　2本-M9.0

接合ﾌﾟﾚ-ﾄ：

2,400

（
機

器
下

端
）

≒
3
.
0
0
0

台数　８台

4,000

吊ﾎﾞﾙﾄ 吊ﾎﾞﾙﾄ 吊 ﾎﾞﾙﾄ

ﾊｯﾁ部分 一時撤去
再設置

 
t
=
1
2
一

時
撤

去
再

設
置

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

1
,2

70

2,800

室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#

０８

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

承認 図面番号設計 製図照査

柳井

2022.10.10

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

Ａ
工事名

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

図面名 　部分詳細図－１
S-1:20(A-2) ０９

柳　井　設　計

鉄筋 SD295A: D10φ

基礎の仕様

縦横共　＠250

ﾊﾟﾈﾙ本体：材質 SGC t-10.5

上下銅縁：材質 SGC t-1.6

縦枠：材質 SGC t-1.6

上下銅縁：材質 SGC t-1.6

土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上：ｔ-150

GL+150

鉄筋：縦横共 D-13φ＠250

2
,
4
0
0

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

鉄筋：縦横共 D-13φ＠250
布基礎：180X450

GL±0

7,180

3801002,0251002,0251002,450

4,350

5
0
0

8
8
0

9
3
0

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

（同等品）

架台：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｔ-100　溶接金網　Φ6-150×150

ｺﾝｸﾘ-ﾄ　21-18

取付金具：材質 SGH

ﾎﾞﾙﾄ類：材質 SWCH

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

支柱：H-1,500 材質 STK400 50.8φXt-2.3

フエンスの仕様

体育棟

自立SW 空調機盤

室外機

B

切替盤
電源

B

門
扉

A

A

平面図 S-/20

室外機

ＵＮ－Ａ１５００－５０（溶融亜鉛めっき製品＋樹脂塗装）

mailto:yanaisekkei@nifty.com


南京錠＋SUS製鎖

Ａ

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

1
5
0

5
0

4
5
0

1
0
0

3
5
0クラッシャーランｔ-50

土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上：ｔ-150
鉄筋：縦横共 D-13φ＠250

5
0

45
0

10
0

クラッシャーランｔ-50

45
0

5
0

1
5
0

35
0

土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上：ｔ-150
鉄筋：縦横共 D-13φ＠250

（ハイテンション線）

ワイヤメッシュ

Ｂ

GL+0m 1
50

戸当り付両面回転施錠

3
0

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

S=1:20

（W付）

（W付）

ジョイント

Ａ部取付図

押え金具

（W付）

せ
ま

い
場

合
の

取
付

図

標準的な取付図

（回転防止付）

中間バンド

（W付）

U型金具

Ｂ部取付図

S=1:6

Ｃ部取付図

ジョイント

（W付）

接続押え金具

（W付）

3
0

　S=1:6

ジョイント

　S=1:6

　S=1:20

380

2,400

角根BN

角根BN

角根BN

角根BN

角根BN

角根BN

樹脂塗装〔         〕

中間バンド

（回転防止付）

2000 2000

1
5
0
0

1
4
7
0

パ
ネ

ル
と

柱
の

す
き

ま
が

樹脂塗装〔         〕

（ハイテンション線）

亜鉛・アルミ・マグネシウム

1
,5

0
0

1
,4

70

1
,
5
00

1
,
5
00

コンクリ-ト強度 FC-21

1
,
50

0

蝶番

コンクリ-ト強度 FC-21

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

Ａ
工事名

S-1:20(A-2)

GL

室外機
体育棟

Ａ－Ａ断面 S-1/20

GL

室外機

GL

室外機

B－B　断面 S-1/20

ＵＮ片開き門扉

図面名 　部分詳細図－２・室外機置場 １０

Ｈ１5００－５０

柳　井　設　計 （ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

1002,0251002,0251002,450

280

180

1,030

500 880 913

900

架台：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｔ-100　溶接金網　Φ6-150× 150

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.09.09

柳　井　　博 Ａ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

図面名 　部分詳細図－３
S-1:15 (A-2) １１

柳　井　設　計

ポリエステル粉体塗装

（参考図）

材質:SEHC2.3mm

Φ6丸棒(一部Φ12丸棒)

重量:本体約13.7kg ベース枠約5.4kg 扉約2.7kg

       合計約23.5kg

蝶番:B-1004-1-R×3(抜き差し式)

キャッチクリップ:C-1007-12×4(ロック付き)

仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

材質:SS400 L-50-50-4

重量:約44.9kg

仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

3
50

2100

2040

2000

700

3
0

3
30 4
50

1000

45
0

9

5
1

7
0

9
0

9
0

1800

1
1
7.

7
1
3
0

13
0

1
3
0

1
30

13
0

3
2.

3

42.715015015015015015015015015015015042.7

40
0

2
6
7

3
4 866 866

3
0
1

3
2
0

1536

渡りバー

L-40-40-5

     B-1004-1-L×1(抜き差し式)

           L-40-40-5

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小

防球ｶﾞｰﾄﾞ姿図　S=1/30

防球ガード仕様

取付金具仕様

室内機取付架台

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

　　（フルハーネス型）

　　　塗装

また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。

　盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。

　　 敷き均し土　　 　　 　　　管　　種　　別　　　　　　

（１）管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記

　露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗

装を行わない。

　　による。

（２）地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低

　　圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。

　ただし、見えかかり部の塗装については監督員の指示による。

 　　 良質土　　　 

　　硬質ビニル電線管（VE）

　　耐衝撃性塩化ビニル管（HIVE）

　　波付硬質合成樹脂管（FEP）

　　ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

１２　金属電線管の

１３　鍵

１４　地中電線路

　　　行先の表示

　ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ

　湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ

　上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ

い。ただし、接続はボックス内とする。

したねじなし工法としてもよい。

　屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施

　埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷き均しとする。

　再生砂使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を行い土壌

の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。

　　　アスコン

を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。

得た上で、　・使用できる。　　※使用できない。

　契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を

１５　回路の種別

１６　電線の接続

１７　電線管の接続

１８　残土処分

１９　再生砂・再生

　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は

　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を

十分な技能及び経験を有した者が行うこと。

　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル

添付すること。

こと。

　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

アンカーボルトを選定すること。

　設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（独立行政

法人建築研究所監修）による。

　なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと

する。

（１）設計用水平地震力

　機器の重量［kgf］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

【備　考】（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

　なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。

（２）設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　重要機器

　　・配電盤　・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置

　　・交換機　・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置

　上層階の定義は次による。

　　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層２階、10～12階建の場合

　は上層３階、13階建以上の場合は上層４階とする。

設計用標準水平震度

  （１）内部足場　※ 脚立足場　　　

※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい

　て」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等

　に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基

　準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組

　立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関

　する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

　行うものとする。

  本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員

　の承諾を受けるものとする。

　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、

　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施する

２０　耐震施工

２１　あと施工アンカー

２３　改修部分の足場

（３）地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面（舗装する部分では

　　路盤材下面）から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への

　ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。

　　引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。

  （２）外部足場　※ Ａ種(枠組足場) ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種

２４　墜落制止用器具 　※使用を要する　　墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

　　　　　　　　　　（平成30年6月22日付け基発0622第2号）による

　・使用を要しない

２２　はつり及びあと

　　　施工アンカー打設

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設

　前に、図面に明示する箇所についてＸ線撮影調査を実施すること。

　設置場所

上層階

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

機器種別

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類（※１）

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類（※１）

特定の施設 一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

2.0          1.5

2.0          2.0

2.0          1.5

1.5          1.0

1.5          1.5

1.5          1.0

1.0          0.6

 1.0          1.0 

1.5          1.0

1.5          1.0

2.0          1.5

1.5          1.0

1.0          0.6

1.5          1.0

1.0          0.6

0.6          0.4

1.0          0.6

1.0          0.6

（※１）　

１.６　主任技術者又は監理技術者の専任期間（建設業法により必要になった場合）

　　　１　専任期間の始期

　　　　　請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入

　　　　　主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　２　専任期間の終期

　　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続き、

　　　　　後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　３　専任期間の中断

　　　　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、

　　　　　工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

１.７　建物概要

１.４　工事科目（○印の付いたものを適用する）

１　工事概要

１.３　工　　期　

１.２　工事場所

１.１　工 事 名

 　　　現場施工期間
　　　　　　　　　　　現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。

１.５　指定部分　　　・ 無　　・有（　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日）

・　電灯設備

・　動力設備

・　電熱設備

・　雷保護設備

・　受変電設備

・　電力貯蔵設備

・　発電設備

・　構内情報通信網設備

・　構内交換設備

・　情報表示設備

・　映像、音響設備

・　拡声設備（非常放送設備）

・　誘導支援、呼出し設備

・　テレビ共同受信設備

・　テレビ電波障害防除設備

・　監視カメラ設備

・　駐車場管制設備

・　防犯、入退室管理設備

・　自動火災報知設備

・　自動閉鎖設備

・　ガス漏れ火災警報設備

・　中央監視制御設備

・　電話配管設備

・　医療関係設備

・　昇降機設備

　すべて受注者の負担とし、構内につくることができる。

　※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。

　・本工事とする。

　本工事で　・設ける（規模　　　　　　　　　）　※設けない

　受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後１４日まで、これを

る。

火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す

２　工事仕様
２.１　共通仕様

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書（以下「特別共通仕様書」

　　という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）、

　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

　　（以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。

　　　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。

２.２　特記仕様（特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。）

項　　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提

出し承諾を受けるものとする。

　使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む

機材等は使用しないこと。

　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品

目に該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項

を満たすこと。

　調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。

　本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの

　・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

　※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

施工時間

３　工事用電力・水

２　施工条件

１　機材等

４　工事用仮設物

５　足場・さんばし類

６　監督員事務所

７　保　　険

１.９　同時期発注の関連工事　　・　建築工事　　　・　機械設備工事

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

（４）特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　）

　蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。

（１）引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　）

（構外搬出処理費は、※本工事　・別途）

　引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。

（３）再生資源化を図るもの（蛍光管　　　　　　　　　）

（２）買取処分をするもの　（銅屑・鉄屑　　　　　　　）

１１　発生材処理

　完成図書の電子納品ガイドライン　　※　適用する　　・適用しない

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する

こと。また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は

出力、数量等）を記載すること。

１０　完成図書の

　　法の適用

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用について

　※　適用する（契約金額による）　・　適用しない

９　建設リサイクル

　取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを

確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。

８　再使用機材

　　　電子納品

　受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。

する。
　県営住宅の完成図の提出部数は、Ａ１二つ折り１部及びＡ３二つ折り３部と

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。

　　し、監督員の承諾を受ける。

（１）施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成２５　その他

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２（ゼロ債務）

埼玉県富士見市ふじみ野４丁目地内　（ふじみ野小学校）

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

柳井

2022.06.03

　　３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

　　　議するものとする。

　　２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協

　　　更の対象としないものとする。

第５条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変

　　

３　その他
３．１　他工事との取合区分

　　　　発注図又は工事区分表による。

３．２　図面上の縮尺

３．３　疑義

　　　　本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、

　　　　監督員と協議するものとする。

第１条　この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト

　　　舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるもの

　　　である。

第２条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

　　　　・種類及び処理量　　汚泥（油分を含む汚泥）　　．　m3

　　　　・中間処理施設　　　　　　市　　　地内、（株）

　　　　・処理方法　　　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず）

　　　　・中間処理後、最終処分場又は再資源化（処理に焼却又は溶融を含む）

　　２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

第３条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した

　　　濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとす

　　　る。

　　２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しな

　　　ければならないものとする。

　　３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃

　　　棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

　　４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において

　　　定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

第４条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな

　　　した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

　　　らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結

　　２　受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。

　　　　図面上の縮尺は、ＪＩＳ　Ａ１版とした縮尺とする。

（４）本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は

　　受注者の負担とする。

（５）特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル

　　とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

（６）改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を

　　行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定

　　を行い、試験記録を提出する。

　　提出し、承諾後施工する。

（３）本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に

（２）本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製

　　作する。

（１）配線器具

　トは複式を使用してもよい。

　　スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、２口コンセン

　　コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。

（２）照明器具

　　防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘

　導灯とし、関係法令に適合したものとする。

（３）照度測定

　　フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。

　　ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂

　プレートを使用することができる。

２.３　工事別一般事項（特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する）

　　項　　　　　目　　 　　　　　 　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項　　　　　　　　　　 

１　電灯設備

　　電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修

　前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において

　は学校環境衛生基準により実施すること。

　　行うこと。

　　に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注

　　者の負担とする。

　　学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と

　　打合せして設定すること。

　　事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、

　　周知する。

（７）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

（８）本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者

（９）特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として

（10）工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工

　　以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。

（１）動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷

　　ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器

　具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。

２　動力設備

　　用送り端子台は１負荷につきＵ・Ｖ・Ｗ・Ｅの４Ｐを原則とする。

（２）電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別

　　途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。

高 圧 引 込

負荷開閉器(PAS)

変圧器設備容量

柱上用高圧気中

受 電 電 圧

主 遮 断 装 置

引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に

再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その

端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。

（端末処理　　・耐塩用　　　　・一般用　　）

交流３相３線式　６.６kV　５０Hz

定格電圧　７．２kV　　定格電流　　　A

定格電圧　　　　kV　　定格遮断電流　　　kA

動力用　　　　　kVA×　　台　　　　

電灯用　　　　　kVA×　　台　

高圧進相コンデンサ　　　　kVar×　　台

直列リアクトル　　・６％　　・１３％

　　　　　　　　　　kVar×　　台

３　雷保護設備

４　受変電設備

受雷部突針はＬＲ１とする。

　　分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。

　　天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが

　１０ｍｍ程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ

　ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必

　要としない。

（４）分電盤

（５）継枠

（６）位置ボックスの省略

２.４　取付高さ

　壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。

名　　　　　　　　称

スイッチ（一般）

　〃　　（身体障害者用）

　〃　　（人感センサー切換用）

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ

　　　　　　　　　〃　　　　　　　

（一般）

（和室）

　　　　　　　　　〃　　　　　　　（台上）

防水型コンセント

分電盤、制御盤、開閉器箱

呼出ボタン（身体障害者用）

復帰ボタン（　　〃　　　）

廊下表示灯（　　〃　　　）

端子盤

測　　点

床上～中心

〃

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

　　　　　取付高さ（ｍｍ）

一　　般 県営住宅

１,３００

１,１００

２,０００

   ３００

   １５０

   １５０

   ５００

(上端1,900以下)1,500

   ９００

１,８００

２,０００

(上端1,900以下)1,500

１,２００

１,０００

２,０００

   ４００

   ２００

   ５００

   ５００

(上端1,900以下)1,500

   ９００

１,８００

２,０００

２,０００

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。

　　ガス漏れ火災警報

　　設備、拡声設備

　　（非常放送設備）

（１）所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。

（２）総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。

（３）ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ

　　で行うものとする。

・　燃料電池発電装置　　　・　熱併給(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ)発電装置

・　太陽光発電装置　　　　・　風力発電装置

・　（概要）

・　ガスタービン発電装置　・　マイクロガスタービン発電装置

・　ディーゼル発電装置　　・　ガスエンジン発電装置

ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。

　　網設備

・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

・（概要）

５　構内情報通信

７　発電設備

８　構内交換設備

９　自動火災報知設備、

６　電力貯蔵設備

１０　昇降機設備

　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。

　特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

準仕様書（機械設備工事編）による。

施設管理者 ：

昇降機：

電力会社 ：

電話会社 ：

ケーブルテレビ会社 ：
消防本部 ：

建築：

官公庁等打ち合わせ相手

打ち合わせ担当者

　本工事に必要な工事用電力及び水は、使用できるものとしその仮設にかかる
費用は、受注者の負担とする。

　　契　　 　 約  　　　日　　から　　令和 ６ 年 １ 月１９日

　　令和 ５ 年 ６ 月 １ 日　　から　　令和 ５ 年１１月３０日

　　　　　又は仮設工事等が開始されるまで）の期間　・令和 ５ 年 ５ 月１５日までの期間）については、

１.８　工事概要

空調設備用電気配管・配線工事

非常時用LED高天井照明設置

株　式　会　社 一級建築士事務所
Ｅ

工事名市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２
（ゼロ債務）

０１図面名 　特記仕様書

ふじみ野小学校

柳　井　設　計

電気設備工事特記仕様書

mailto:yanaisekkei@nifty.com
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E-mail　yanaisekkei@nifty.com
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2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

防災倉庫 室外機 室外機

切替盤 自立SW 空調機盤電源

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

既設HH

HH:H2-9

HH:H2-9

HH:H2-9

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

既設HH

ケーブル埋設標（コンクリート製）

管路根切り：W=600 H=700

管路は埋設シート布設

既設HH

自立分岐盤

砕石

※１キュービクル電灯盤銅帯バーより分岐

アスファルト舗装

アスファルト舗装ネットフェンス

(FEP100)

(FEP100)

室外機系統　EM-CE38□-1Cx2
室内機系統　EM-CE38□-1Cx2

室外機系統　EM-CE38□-1Cx2
室内機系統　EM-CE38□-1Cx2

(FEP100)
室外機系統　EM-CE38□-1Cx2
室内機系統　EM-CE38□-1Cx2

(FEP100)
室内機系統　EM-CE38□-1Cx2
室外機系統　EM-CE38□-1Cx2

室内機系統　EM-CE38□-1Cx2
室外機系統　EM-CE38□-1Cx2

(FEP100)

室外機系統　EM-CE38□-1Cx2
室内機系統　EM-CE38□-1Cx2

(FEP100)

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

工事名

道
路

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

道路境界線

12.000

隣地境界線道
路

正
門

自
転

車
・

ご
み

置
場

棟

D
N

ｳ
ｻ
ｷ
ﾞ
小

屋

鳥
小

屋

管
理

用
通

路

プラザ

中
庭

▽

ｽﾛｰﾌﾟ

校舎 校舎

Ｅ

道路境界線

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

（ゼロ債務）

ふじみ野小学校

０２

配 置 図 S-1/300

D
Nｽﾛｰﾌﾟ

仮設間仕切

隣
地

境
界

線
学

童
保

育
室

中庭

工
事

搬
入

路

凡例

特記

※１

図面名 　幹線設備図 S-1:300 (A-2)

柳　井　設　計

屋内運動場

mailto:yanaisekkei@nifty.com
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柳井

V

CT×2

6600/210-105V

Tr 1φ3W
100kVA
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7.2kV 200A

RC40kA
PF(G)40A

600/5A

TH1

600/5A

300V
Fx2

AS

VS

負
荷

名
称

開
閉

器
容

量
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ー
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ル
サ
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ズ
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-
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L
A
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ﾞ
調

光
盤

L
B-
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(
ｱ
ﾘ
ｰ
ﾅ
)

L
C-
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3
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2
5
AF

/2
2
5A

T

Ｎ
Ｐ

番
号

3
P
2
25
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/
1
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AT

3P
22

5
A
F/
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5
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C
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1
00

s
q
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0
s
q

C
VT
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s
q

C
V
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q

C
V
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q

3
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0
0
AF
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5
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3
P
2
25
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1
0
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1
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0A
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L
A
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L
A
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L
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L
A4L
A
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L
A
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L-1
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1A

Ｌ－１低圧電灯盤

V

CT×2

6600/210-105V

Tr 1φ3W
100kVA

LBS
7.2kV 200A

RC40kA
PF(G)40A

600/5A

TH1

600/5A

300V

3A

Fx2

AS

VS

負
荷

名
称

開
閉

器
容

量

警
報

電
源

所
内
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源

ｺ
ﾝﾃ

ﾞ
ﾝ
ｻｰ
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し
電

源

2
P5

A
F
/2

0A
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3
P
1
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/
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ズ
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1
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T
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5
AF

/
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/
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A
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0
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-
2
C

L
A
-3

A
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5
A
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0
A
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L
A
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A
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-
2
D

3P
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0
A
F
/
1
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L
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L
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4
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ル

P
AS

E
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線

Ｎ
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番
号

番
号

番
号

幹
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L
B
1

L
B
7

L
B
6

L
B
3

L
B2

L
B
4

L
B
5

L
1
-1

L
1
-
2

L
1
-
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L
1
-
4

L
1
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L
1-

6

L
2
-1

L
B9L
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L
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L
2-
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L
2
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L
2-

5

L
2
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2
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L
2
-7

L
2
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Ｌ－２低圧電灯盤

名　称

形　式

電　圧 光　束

備　考

単相200V

昼白色　広角ﾀｲﾌﾟ　直付型　電源内臓型

落下防止ﾜｲﾔｰ付き　調光式

照明器具姿図

16000 lm

高天井用LED照明　（水銀灯400形相当）

52

6

52-5 T5

タイマー 照明６

52

タイマー

52

タイマー

52

タイマー

52

タイマー

5432

照明２ 照明３ 照明４ 照明５

52

１

T1 T3 T4 T5

T4T3T252-1 T1 52-2 52-3 52-4

T2

照明１X1T0

T0

X1
R0 R0

T0 T0

R1

T1

R0

01

02

R

T

AC1φ2W200V

52-6

U6 W6

照明６

52-5

U5 W5

照明５

52-1 52-2 52-3 52-4

U1 W1 U2 W2 U3 W3 U4 W4

照明１ 照明２ 照明３ 照明４

Ｒ Ｔ

AC1φ2W200V
電源

※鋼板製
　露出形（屋内用）

1.
2
0
0

自
立

分
岐

盤
へ

自
立

分
岐

盤
へ

ELB2P ELB2P

1Φ2W 100v

体育館内

コンセント

体育館内

コンセント
電源切替盤

空調室内機用

※鋼板製 ※鋼板製

露出形（屋外用）

MCB2P MCB2P
255AF/100AT255AF/100AT

1Φ2W 200v1Φ2W 200v

空調室外機用 空調室内機用

※鋼板製
　露出形（屋外用）

空調機盤 空調機盤

空調室外機用

100sq 150sq

50AF/40AT

MCB2P MCB2P

50AF/15AT 50AF/15AT

1Φ2W 200v 1Φ2W 200v

　露出形（屋外用）

EM-CE100sq-1Cx2

EM-CE14-1Cx2

参考　NYM20121ZLZ9

取付金具　参考NNY28608

電源切替盤

EM-CE14-1Cx2

　参考400×500×160

タイマーＴ０～Ｔ５：オムロンＨ３Ｙ

配線ＳＰ考慮 配線ＳＰ考慮

EM-CE100sq-1Cx2

50AF/40AT

　
新

設
　

E
M
-
C
E
3
8
-
1
C
x
2
 
2
0
0
V
 
銅

帯
バ

ー
依

り
分

岐

　
新

設
　

E
M
-
C
E
3
8
-
1
C
x
2
 
2
0
0
V
 
銅

帯
バ

ー
依

り
分

岐

EM-CE38sq-1Cx2 EM-CE38sq-1Cx2

500

※鋼板製
　露出形（屋内用）

　参考：BON5812VK
　500×800×125

１、新設高天井用LED照明器具は常時使用可能とし、停電時に発電機回路に切り替わり使用出来るものとする。

２、新設コンセントは常時使用可能とし、停電時に発電機回路に切り替わり使用出来るものとする。

※特記事項

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

工事名

S-1:300 (A-2)

Ｅ

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

（ゼロ債務）

ふじみ野小学校

照明制御盤

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単線結線図

コンセント盤
空 調 機 盤 自立分岐盤

０３

ﾘﾓｺﾝ収納箱

図面名 　盤図・照明姿図

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号
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設計年月日

変更年月日

株　式　会　社 柳　井　設　計
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一級建築士事務所
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承認 図面番号設計 製図

工事名
照査

柳井

Ｅ

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

（ゼロ債務）

ふじみ野小学校

０４

GHP2-1 GHP2-1GHP2-1GHP2-1

GHP1-1 GHP1-1 GHP1-1 GHP1-1

リモコン
収納箱

系　統　図

※機械設備工事

　１、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付

　２、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ配線

各室内機へ

リモコン線EM-CEE2.0-2Cx3

各室内機へ

リモコン線EM-CEE2.0-2Cx3

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

電源切替盤
（自立ﾕﾆｯﾄ）

□

異種管継手

GHP-1 親 GHP-2

ED

EM-IE5.5 VE(16)

子機ー１

自立SW入力
自立運転ランプ出力
自立運転警報ランプ出力

空調機盤 自立運転
ｽｲｯﾁ盤

EM-CEE 1.25 -2Cx3 FEP(30)

(設備）

(設備）

冷媒配管ダクト内

EM-CEE2.0-2Cx4

冷媒配管ダクト内

EM-CEE2.0-2Cx4

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備) 室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備) 室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

GP-1室内外操作線：EM-CEE2.0-2C(設備)
GP-2室内外操作線：EM-CEE2.0-2C(設備) 室内外操作線配線

冷媒配管ダクト内

※機械設備工事

アリーナ

室外機商用電源：1Φ2W200V 

自立分岐盤より

室内機商用電源：1Φ2W200V 

図面名 　系統図

照明：EM-CE 8.0-2C E1.6 FEP(30)

ｺﾝｾﾝﾄ：EM-CE 5.5-2C E1.6 FEP(30)

EM-CE14-1Cx2 E2.0 (FEP30)

※①室外機電源

※②

自立負荷接続リレー出力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

復電検知入力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

※③室外機電源：

自立出力配線：EM-CED14 (FEP50)

EM-CET14 （内１線アース）(FEP50)

室内外操作線(室外渡り線）：EM-CEE2.0-2C

同期信号：EM-CEE2.0-2C

インバーター間通信線：EM-CEE2.0-2C
(FEP30)

※⑤

PB:300x300×200 SUSWP

PB:300x300×200 SUSWP

冷媒配管ダクト内

室内電源：EM-CE5.5-3C(PF22)

冷媒配管ダクト内

室内電源：EM-CE5.5-3C(PF22)

子機系室内機電源：EM-CE5.5-2CE2.0(FEP30)

冷媒配管ダクト内

室内電源：EM-CE3.5-2C(PF22) 室内電源：EM-CE3.5-2C(PF22)

冷媒配管ダクト内
室内電源：EM-CE3.5-2C(PF22)

冷媒配管ダクト内

室内電源：EM-CE3.5-2C(PF22)

冷媒配管ダクト内

室内電源：EM-CE3.5-2C(PF22)

冷媒配管ダクト内
室内電源：EM-CE3.5-2C(PF22)

冷媒配管ダクト内

※⑥
親機系室内機電源：EM-CE5.5-2CE2.0(FEP30)

子機１系室内機電源：EM-CE5.5-2CE2.0(FEP30)

室内機、負荷出力用 商用電源：EM-CE14-1Cx2 E2.0 FEP(50)

室外機商用電源：EM-CE14-1Cx2 E2.0 FEP(50)

※④

（設備）

（設備）

EM-CE38-1Cx2

EM-CE38-1Cx2

mailto:yanaisekkei@nifty.com
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承認 図面番号設計 製図照査
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GHP GHP GHP
GHP

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

既存防災倉庫

切替盤

室外機(親） 室外機

1

GHP GHP

2ED

EM-IE5.5(VE16)

キュービクル自立分岐盤依り

自立SW

※④

空調機盤

※③
※① ※⑤

※⑥

+800

(FEP30)

1-11-1 1-1
1-1

※②

※⑦

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

※①

配線EM-CE14-1Cx2 E2.0

※②

自立ＳＷ依りの室外機への

配線EM-CEE1.25-2Cx3(FEP30)とする

※③

室外機電源：EM-CET14(1線アース1)(FEP50)

復電検知入力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

自立負荷接続リレー出力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

※④

室外機商用電源：EM-CE14-1Cx2 E2.0(FEP50)
室内機商用電源：EM-CE14-1Cx2 E2.0(FEP50)

※⑤

室内外操作線（室内外渡り線）EM-CEE2.0-2C

同期信号EM-CEE2.0-2C

インバーター間通信線EM-CEE2.0-2C

※⑥

GHP1-1室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)

GHP2-1室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)

※⑦

GHP2-1室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)

電源

電源切替盤依りの室外機GHP-2への

自立出力配線：EM-CE14-1Cx2(FEP50)

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内 室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内 室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

PB:300x300x200 SUSWPｘ２

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

(FEP50)とする

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

０５

工事名

１３ ２５ ４６７９ ８

ｽﾃｰｼﾞ

控室

倉庫

控室

倉庫

器具庫

PS

PS
PSEPS

ヲ

二

ﾎｰﾙ
玄関

Ｅ

図面名 　空調機電気設備図

635.6㎡

アリ－ナ

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２
（ゼロ債務）

１階平面図　S=1：100

ふじみ野小学校

S-1:100 (A-2)

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査
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GHP GHP GHP
GHP

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

既存防災倉庫

切替盤
電源

1-1 1-1 1-1
1-1

1

GHP GHP

2

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ
EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

室外機室外機

コンセント盤

※
※

空調冷媒管ダクト内へ

照明盤電源

リモコン収納箱

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

EM-IE2.0x12・E1.6(MMC)

EM-FCPEE0.9-1Px2(MMA)

自立SW空調機盤

以降空調冷媒管ダクト内へ

PB:200x200x100 SUSWP

調光器ｘ２（照明ＳＷと同一ボックス）

照明盤電源

※室内機配線と共通ＰＢ

EM-CE5.5-2C・E1.6(FEP30)
EM-EEF2.0-2C(GLT16)

照明盤電源EM-CE8.0-2C・E1.6(FEP30)

EM-CE8.0-2C・E1.6(PF28)

EM-CE8.0-2C・E1.6(PF28)

EM-IE2.0x12・E1.6(MMC) 照明依り

EM-FCPEE0.9-1Px2(MMA) 照明依り

PB:200x200x100
S 調光器（参考NQ21505）x2・スイッチ(参考WTC5251W)x1

コンセント2P15Ax2 新金属Ｐ

凡例

（１秒～１０秒）点灯試験にて調整する

※　発電時照明点灯は始働電流大きい為一括でなく遅延する

S

照明制御盤 ※

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

工事名

１３ ２５ ４６７９ ８
１階平面図　S=1：100

ｽﾃｰｼﾞ

控室

倉庫

控室

倉庫
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PSEPS

635.6㎡

アリ－ナ

ヲ

二

ﾎｰﾙ
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器具庫

Ｅ

０６図面名 　１階電灯コンセント設備図

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小学校

（ゼロ債務）

S-1:100 (A-2)

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
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ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査
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ｷﾞｬﾗﾘｰ

EM-EEF2.0-3C
EM-FCPFF0.9-1P

EM-EEF2.0-3C
EM-FCPFF0.9-1P

EM-FCPFF0.9-1P
EM-EEF2.0-3Cx2

EM-FCPFF0.9-1P
EM-EEF2.0-3Cx3

EM-FCPFF0.9-1P
EM-EEF2.0-3Cx2

EM-FCPFF0.9-1P
EM-EEF2.0-3Cx3

1 ～ 6
高天井用LED照明

1 2 3

4 5 6

既存照明

既存天井

鋼製下地

化粧吸音板ｔ＝9

撤去再取付　15枚

PB:200x200x100

EM-IE2.0x12 E1.6(MMC)

EM-FCPFF0.9-1Px2(MMA)

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

工事名

１３ ２５ ４６７９ ８
屋

根

吹　抜

吹
　

抜

屋根 配膳室

２階平面図　S=1：100

ヲ

二

Ｅ

０７

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小学校

（ゼロ債務）

図面名 　２階電灯設備図

廊下

S-1:100 (A-2)

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日

株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

S-1:100 (A-2)

承認 図面番号設計 製図
工事名

照査

柳井

１３ ２５ ４６７９ ８
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GHP GHP GHP
GHP

GHP
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GHP
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GHP

2-1

GHP

2-1

ﾎｰﾙ
玄関

既存防災倉庫

1-1 1-1 1-1
1-1

1

GHP GHP

2

室外機室外機

器具庫

Ｅ

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小学校

（ゼロ債務）

EM-EEF2.0-2C(MMA)

控室

倉庫

０８

EM-EEF2.0-2C(MMA)
立ち下げ

以降別図

セパーレータにて分離

空調冷媒管ダクト内へ

EM-S-5C-FB(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-S-5C-FB(PF16)

EM-S-5C-FB(GLT16)

EM-S-5C-FB(GLT16)

PB:150x150x100 SUSWP

照明盤電源用PB200x200x100 SUSWP兼用

今回工事コンセント依り分岐

EM-S-5C-FB(MMA)

EM-S-5C-FB(MMA)

EM-EEF2.0-2C(MMA)

EM-EEF2.0-2C(MMA)

ＭＭＡ用ジャンクションボックス

凡例

400x400x120 露出コンセント共  電源部共

テレビ端子　端末　金属Ｐ

コンセント2P15Ax2 金属Ｐ

図面名 　１階弱電設備図

機器収納箱　TV-T:ブースター 参考：UF35M

mailto:yanaisekkei@nifty.com


S-1:100 (A-2)

整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日

株　式　会　社 柳　井　設　計
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E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市
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2022.06.03
承認 図面番号設計 製図

工事名
照査
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Ｅ

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

ふじみ野小学校

（ゼロ債務）

廊下

図面名 　２階弱電設備図 ０９

EM-S-5C-FB (GLT16)

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 2.0m 壁面取付形

UHFｱﾝﾃﾅ 20素子　AU-2 全帯域

mailto:yanaisekkei@nifty.com


　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施すること。

　　章 項　　　目 特　　記　　事　　項

　　２　　工事場所

　　３　　工　　期

埼玉県富士見市ふじみ野4丁目地内

●
 
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項
 
特
 
記
 
事
 
項
 （

続
 
き）

設計年月日
埼玉県

富　士　見　市

管　　財　　課

課　長

　　１　　工事名称

Ⅰ　工事概要

機械設備工事特記仕様書

●
 
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項
 
特
 
記
 
事
 
項
 

　　届出手続等

　工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が

代行し遅滞なく行う。

　すべて受注者の負担とし、構内につくることが　※できる　・できない

　埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。

　　　　　　　　　　　　　・構外搬出適切処理する。

　　再生アスコン使用

　再生砂の使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染

※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。

　　　　（構外搬出処理費は　※本工事　・別途）

 （１）引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 （２）買取処分をするもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 （３）再生資源化を図るもの（・硬質塩化ビニル管　・　　　　　　　　　）

 （４）特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

（１）機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。

（１）地中埋設配管（排水管を除く）

　　１）地中埋設標（コンクリート製）　　　※要（図示の箇所）　　　　・不要

　　２）地中埋設鋲（キャッツアイ）　　　　※要（舗装部の分岐、曲部）・不要

　　３）埋設表示テープ（２倍折込み）　　　※要　　　　　　　　　　　・不要

建築研究所監修の建築設備耐震設計・・施工指針２０１４年版」により行う。

Ｈただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度Ｋ 及び設計用鉛直

震度Ｋ （Ｋ （Ｋ ／２）を用いて計算する。Ｖ Ｈ

設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。

設計用水平震度

設置場所

上層階

屋上及び塔屋

重要機器

中間階

１階及び地下階

一般機器 重要機器 一般機器

特定の施設 一般の施設

耐震安全性の分類

2.0

(2.0)

1.5

(2.0)

1.5

(1.5) (1.5)

(1.0) (1.0)

1.0

0.61.0

1.5

(2.0) (1.5)

1.0

0.6

(1.0)(1.5)

1.0

0.6

(1.0) (0.6)

0.4

<2.0> <1.5>

<1.5>

<1.5>

<1.5>

<1.0>

<1.0>

<1.0>

<1.0>

<0.6>

<0.6>

1.0

　設備機器の固定等は、すべて「国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人

　　・使用できる。　※使用できない。

に係る環境基準に適合することを確認すること。

　本工事で　・設ける（規模　　　　　）　※設けない

（２）電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

　契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を得た上で、

　※根切土の中の良質土（但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）　・山砂の類

　※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。　・本工事とする。

Ⅱ　工事仕様
１　共通仕様

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書（以下「特別共通仕様書」

　　という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）、

　　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

　　（以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。

　　　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用

　　する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。

２　特記仕様

（１）章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

１　機　　材　　等 　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの

　使用機材等については､ｱｽﾍﾞｽﾄ含有の有無を確認し､ｱｽﾍﾞｽﾄを含む機材は､使用しないこと｡
　とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。

　「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される

　特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。

　調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。

２　電気保安技術者 　・置く　※置かない

３　施工条件 施工時間

※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

　 及び試験

　 試験、施工の検査

５ 機材の検査及び

　ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。

　試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。

　状態に入った後速やかに（概ね３ヶ月以内）流入水・処理水の水質試験を行う。

※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用

および⑫残留塩素の12項目とする。

酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度

　ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝
　て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。

　し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所（事前に監督員の承諾を得る）に依頼し

　道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と

※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水

　検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。

４　技能士の適用

・熱絶縁施工（保温工事）・冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）

・配管施工（配管工事）　・建築板金施工（風道制作及び取付け）

６　監督員事務所

７　官公署その他への

８　工事用電力・水等

９　工事用仮設物

10　足場・さんばし類

11　残土処分

12　埋め戻し土・盛土

13　再生砂､再生砕石､

14　発生材の処理等

15　容量等の表示

16　配　　管

17　耐震施工

　　１　専任期間の始期

　　　　請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入

　　　　主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　２　専任期間の終期

　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続き、

　　　　後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　３　専任期間の中断

　　　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、

　　　　工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

 　　７　主任技術者又は監理技術者の専任期間（建設業法により必要になった場合）

　埼玉県環境配慮

　方針の適用項目

　　（１２）

（該当項目数：　　）

・長寿命機材の選定（２－３－③）　・設備更新を踏まえた計画（２－３－④）

・再生品の優先使用（２－３－⑥）・有害物質の放散量が少ない材料の使用（２－４－②）

・発生材の再資源化を推進（３－１－⑥）・フロン等の回収、破壊を行う（４－１－①）

・代替フロンの使用抑制（４－１－②）　・新冷媒の採用（４－１－③）

・太陽熱利用システムの導入（５－１－②）　・高効率機器の採用（５－２－②）

・ゾーニングの工夫（５－３－①）・外気冷房制御の導入（５－３－②）

・搬送動力の低減（５－３－③）　・ヒートポンプの採用（５－３－④）

・熱回収システムの導入（５－３－⑤）　・コージェネレーションの導入（５－４－①）

・節水機器の採用（６－１－①）・雨水利用（６-１-③）　・排水再利用（６-１-④）

・アスコン廃材の再利用（６-３-②）　・再生塩ビ管の採用（６-３-③）

　　 ８　工事範囲　　図示のとおり

　　 ９　機械設備工事概要

 　　　　を適用し、下記の工事仕様は適用しない。なお、それぞれの工事仕様について特記されていない事項

　　 　　は、電気設備工事は埼玉県電気設備工事特別共通仕様書により、建築工事は埼玉県建築工事特別共通

　　　　 仕様書による。

　　 　　・建築工事　　　・電気設備工事

　　 10　電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様

　　 11　同時期発注の関連工事

ボルトを選定すること。

　　　(注)（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

　　　　　＜　＞内の数値は水槽類に適用する。

※上層階とは２～６階建の場合は最上階､７～９階建の場合は上層２階､

　10～12階建の場合は上層３階､13階建以上の場合は上層４階）

　中間階とは地下階,１階を除く各階で上層階に該当しないもの （平屋建の場合は無し）

重要機器は次のものを示す。

　 　 給水装置　　　 排水装置　　　　　 換気機器　　　 空調機器　　　 熱源機器

　 　 防災設備　　　 監視制御設備　　　 危険物貯蔵装置

　 　 火を使用する設備　　　 避難経路上に設置する機器　　

を受けるものとする。

　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾

　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー

　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技

能及び経験を有した者が行うこと。

　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する

こと。

埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、

　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

17-1 あと施工アンカー

 　　６　指定部分　　※無　　　　・有

建物別及び屋外

工　　事　　種　　目

○　排　　　煙　　　設　　　備

●　自　動　制　御　設　備

○　厨　房　機　器　設　備

○　消　　　火　　　設　　　備

●　空　気　調　和　設　備

○　換　　　気　　　設　　　備

○　衛　生　器　具　設　備

○　給　　　水　　　設　　　備

○　排　　　水　　　設　　　備

○　給　　　湯　　　設　　　備

●　ガ　　　ス　　　設　　　備

　　４　　建物概要

 ①

 ②

 ③

 ④

 ⑤

延面積

（㎡） 令別表第一
消防法施行

　　構　造 　　 階　　数　　建　物　名　称 　　備　考

　　５　　工事種目（●印を付いたものを適用する。）

① ② ③ ④ ⑤ 屋外

工　　事　　種　　別

一　式

　　　　　　　　　　対象部分：　　　　　　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日

　　　　　現場施工期間

　　現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。

体　育　館 RC造 平屋建て

一　式

一　式

　　 既設体育館にガス空調機を新設する。

　　 新設空調機にガス配管を行なう。

株式会社 柳井設計

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。

　また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等）

33　完成図書の

　・使用を要しない

　ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。

22　はつり及びあと

　　６．便所内露出ＳＵＳ管及び流し内露出ＳＵＳ管は保温を要しない。

図面番号工事名称担　当 縮尺副課長 主　　幹主　　査 図面名
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　標準仕様書第２編によるほか下記による。

　空気調和設備工事の保温の種別

ド　レ　ン　管 屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房内の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

蒸　　気　　管

冷水・冷温水管

（膨張管、空気抜管、

　膨張タンクからボ

　イラー等への補給

　水管を含む。）

温　　水　　管

（膨張管を含む。）

　　　区　　分　　　

ａ1・（ハ）・Ⅶ

ｂ ・（ハ）・Ⅶ

ｃ2・（ロ）・Ⅶ

ｅ3・（ハ）・Ⅶ

Ａ1・（イ）・Ⅱ

Ｂ ・（イ）・Ⅱ

Ｃ2・（ロ）・Ⅱ

Ｄ ・（ロ）・Ⅱ

Ｅ3・（イ）・Ⅱ

Ａ1・（ハ）・Ⅲ

Ｂ ・（ハ）・Ⅲ

Ｃ1・（イ）・Ⅲ

Ｄ ・（ハ）・Ⅲ

Ｅ3・（ハ）・Ⅲ

Ａ1・（イ）・Ⅰ

Ｂ ・（イ）・Ⅰ

Ｃ2・（ロ）・Ⅰ

Ｄ ・（ロ）・Ⅰ

Ｅ3・（イ）・Ⅰ

施　工　箇　所 保 温 種 別

屋内露出（一般居室、廊下）

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

(注)１．冷媒管は、断熱材被覆銅管を使用し、外装は下記による。

　　　　屋内露出部　※保温化粧カバー（※樹脂製　・亜鉛メッキ鋼板製　・ＳＵＳ製）　

　　　　　　　　　　・保温化粧カバー（※樹脂製　・亜鉛メッキ鋼鈑製　・ＳＵＳ製）

　　２．施工種別Ｂの材料及び施工順序４、５に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。

　　３．機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材　・ロックウール保温材)とする。

屋内露出（一般居室、廊下）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

　　　区　　分　　　 施　工　箇　所 保 温 種 別

長方形ダクト

屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

屋内隠ぺい、ＤＳ内

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

円形ダクト

Ｊ1・（イ）・ⅩⅠ

Ｉ ・（イ）・ⅩⅠ

Ｉ ・（ロ）・ⅩⅠ

Ｋ3・（イ）・ⅩⅠ

屋内露出（一般居室、廊下）

Ｎ ・（イ）・ⅩⅠ屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

屋内隠ぺい、ＤＳ内 Ｎ ・（ロ）・ⅩⅠ

Ｐ3・（イ）・ⅩⅠ

消音内貼り サプライチャンバー

消音チャンバー・消音エルボ

Ｍ ・（ロ）・Ⅸ

Ｌ ・（ロ）・Ⅷ

　ダクトの保温の種別

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

　　　区　　分　　　

ａ1・（ハ）・Ⅶ

ｂ ・（ハ）・Ⅶ

施　工　箇　所 保 温 種 別

給水管

天井内

ＰＳ内及び空隙壁中

　給排水衛生設備工事の保温の種別

（１）公道上は、道路管理者の指定する深さとする。

（２）構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで６００ｍｍとする。

（３）その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで

　　300ｍｍとする。

　既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に

規定された工法による。

　　・種別

※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管

※鋼管と銅管及びこれに類する部分　※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分

※５０Ａ以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ　・全て絶縁フランジ

　（　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

　スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に

支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。　　取合区分

　施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。

Ｏ1・（イ）・ⅩⅠ

　　　　屋外露出部　※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング　　・ＳＵＳラッキング

(注)１．消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。

　　３．施工種別ｂの材料及び施工順序３､４に替え､アルミガラス化粧原紙を使用する｡

　　４．機器類の保温材の種別は、（※グラスウール　　・ロックウール）とする。

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

ｅ3・（ハ）・Ⅶ

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

（膨張管、空気抜管、

　膨張タンクからボ

　イラー等への補給

　水管を含む。）

排水及び通気管

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内

ＰＳ内及び空隙壁中

給湯管

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内

ＰＳ及び空隙壁中

 　　　━

 　　　━

 　　　━

ｅ3・（ハ）・Ⅶ

（厨房の天井内は含まない。）

ａ1・（イ）・Ⅰ

ｂ ・（イ）・Ⅰ

ｃ2・（ロ）・Ⅰ

ｄ ・（ロ）・Ⅰ

ｅ3・（イ）・Ⅰ

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房内の多湿箇所

ｃ2・（ロ）・Ⅶ

県営住宅ＰＳ内

ｃ2・（ロ）・Ⅶ

ｃ2・（ハ）・Ⅶ

　 　　━

　 　　━

　受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後１４日まで、これを火災

が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。

　　２．排水管の管種が耐火二層管、耐火ＶＰの場合は、保温を要しない。

18　防露保温工事 23　管の埋設深さ

24　既設管分岐・接続

25　絶縁継手の設置

26　天井仕上げ区分

27　他工事との

28　施工図等の取扱い

29　保　　　険

　下記仕様により防凍保温を行う。

　　※保温仕様は保温厚さを呼び径32以下は50mm、呼び径40以上は40mmとする｡

　　・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。

　下記の亜鉛メッキを施したダクト及び配管は、塗装を行わない。

　下記の金属電線管は塗装を行う。

　　※機械室、書庫、倉庫　・　

　　※屋外露出　※多湿箇所　屋内露出（※見えかかり部　・　　　　　　）

19　防　凍　保　温

20　塗　　　装

21　電　　　線

　　５．消火管屋外露出部保温仕様は、e3・（ハ）・Ⅶとする。

　配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。30　配管識別

　受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。

31　墜落制止用器具

　（フルハーネス型）

　※使用を要する　　墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

　　　　　　　　　　（平成30年6月22日付け基発0622第2号）による

　　原則としてＦ☆☆☆☆とする。

　※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、

　　施工アンカー打設

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、

　特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出

部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

　　　　を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。

　　７．空調設備を要する便所（特別支援学校等）以外の便所で高密度ポリエチレン管

図面に明示する箇所についてＸ線撮影調査を実施すること。

※図示の屋外露出部（給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。）は

・屋外露出給水管（呼び径20以下のみ）は、保温厚50mmの防凍保温を行うこと。

2022.4

　やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。

●
 
改
 
修
 
一
 
般
 
事
 
項
 （

付
 
加
 
事
 
項）

１　共通事項 　改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様

書の一般共通事項による。

２　改修部分の足場 　本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

※足場を設ける場合は､「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省

　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、

　「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能

　を有する足場とし､足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の

　組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

　行うものとする。

３　既存部分養生・　

　　既存家具等養生

　　　・本工事で負担とする。（種別は（２）による。）

（２）本工事で単独で必要となる養生は、下記による。

　　　※ビニールシート　・合板　・　

４　備品等の移動 　・別途工事　・本工事　※接続配管等の取外し、接続は本工事

５　仮設間仕切り （１）関係請負業者と共用部分

　　　・本工事で負担とする。（種別は（２）による。）

（２）本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。

　　　※Ａ種　単管下地全面シート張り　・　

６　撤去後機材の扱い （１）改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は

　　　図示区分による。

（２）撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生

　　　品として監督員に報告する。

　　　それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員

　　　に提出する。

７　支持金物の再使用

（２）外部足場　※Ａ種(枠組足場)　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　・Ｆ種

８　あと施工アンカー

　　の種別

　金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、

監督員の承諾を受けるものとする。

　冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。

　※破壊プラント搬入　・フロン再生後引き渡し　・未再生引き渡し

　「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき

９　フロン回収

処理すること。

10　総　合　調　整

11　既設基礎類の解体

　　はつり 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを

　建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。

選定すること。

粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆う

など環境対策に配慮すること。

（２）形鋼支持金物等　・再使用できる　※新品

　　　　　　　　　　　※新品

（１）インサート金物　・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる

　　　※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。

（１）関係受注業者と共用部分

　　　※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。

（１）内部足場　※　脚立足場　　・枠組足場　・　

・全体再調整　※改修部及び影響部のみ調整

12　アスベスト事前

　　調査結果の報告

　全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を実

13　そ　の　他 （１）図面上の縮尺は、ＪＩＳ　Ａ1版とした縮尺とする。

32　誘導電動機 　三相誘導電動機はＪＩＳ Ｃ ４２１３（ＩＥ３）トップランナーモーターとする。

　完成図書の電子納品運用ガイドライン　　　※適用する　　　　・適用しない

　県営住宅の完成図の提出部数は、Ａ１二つ折り１部及びＡ３二つ折り３部とする。

を記載すること。

　　電子納品

　工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施

すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。

34　そ　の　他

（２）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

　　行うこと。

施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又は市長あてに報告すること。

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

ふじみ野小学校

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2（ゼロ債務）

（ゼロ債務）

＊ 届出にかかる費用は受託者の負担とする。

受注者の負担とする。
　本工事に必要な工事用電力及び水は、使用できるものとしその仮設にかかる費用は、

　　契　　 　 約  　　　日　　から　　令和 ６ 年 １ 月１９日

　　令和 ５ 年 ６ 月 １ 日　　から　　令和 ５ 年１１月３０日

　　　　又は仮設工事等が開始されるまで）の期間　・令和 ５ 年 ５ 月 １５ 日までの期間）については、
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設計年月日

１　小便器用節水装置 JIS B 2026（自動水栓）による電気開閉式とし、小便器（※一体形・分離形）とする。

11　水せっけん入れ

７　大便器耐火カバー ※設ける（ピット内は除く）　・設けない

８　掃除流し

９　排水器具用ｺﾞﾑ継手

10　標　記　板

※共栓なしとする。　・共栓付とする。

※使用できる　・使用できない

　大便器、小便器の洗浄水用に雨水等の利用をしている場合は、その旨をわかりや

すく各トイレ毎に表示する。

・小便器　　※全部ストール形　・一部ストール形

　　　　　　手すり（・本工事　※別途工事）

・洗面器　　※自動水栓（・全部　※一部）　・レバー式水栓（一部）

・シャワー　※サーモスタット式　・ミキシング式

　　　　　　※スライドバー　・フック　　※止水機能付節水形シャワーヘッド

・鏡　　　　※６００×８００（耐食鏡）　・傾斜鏡（・照明無　・照明付）

２　バリアフリー対応

３　衛生器具付属水栓 （１）器具付属止水栓は　※ドライバー式　・ハンドル式

（２）水抜き栓を使用する場合は、水栓は固定コマ式とする。

４　自動水栓類の電源 ※ＡＣ１００Ｖ　・乾電池等　・自己発電

５　暖房便座 （１）JIS A 4422（温水洗浄便座）とする。

（２）機能種別　　※温水洗浄　※脱臭　・温風乾燥　・トイレ室内暖房

（３）温水洗浄加熱方式　　※瞬間式　・貯湯式

（４）使用流体は、飲料用水道水とする。

６　大便器洗浄弁・　

　　洗浄用タンク

　器具表又は下記の場合を除き、※節水Ⅰ型・節水Ⅱ型とする。

・洗浄弁操作方式は、※手動式・電気開閉式（※センサー式・タッチスイッチ式）

　低圧形とする。

・上層階で使用する大便器洗浄弁は、現地給水管の流動圧を確認し、必要に応じ

　せっけん供給栓等がない場合は、監督員と協議のうえ洗面器、手洗い器に設ける。

（５）リモコン　・ＡＣ１００Ｖ　・乾電池等　※自己発電

（１）防煙ダンパー　　　復帰方式（※遠隔　・　　　）定格入力ＤＣ24Ｖ，0.7Ａ以下

１　ダ　ク　ト ※亜鉛鉄板　・　

２　排煙口の形式 ※天井取付（・スリット形　※スイング形）

・壁取付　（・スリット形　・スイング形）

３　排煙口手動開放

　　装置

開放及び復帰方式　※ワイヤー式　・電気式（遠隔操作　・不要　・要）

４　排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書（（一財）日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の

検査方法に準ずる。

１　中央監視制御装置 ・有り　※無し

２　構成・機能 　図示による

３　電気計装用機材 　使用する電線及びケーブルは、原則としてＥＭ電線またはＥＭケーブルとする。

　屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

○
 
換
 
気
 
設
 
備

１　長方形ダクト ※低圧ダクト（亜鉛鉄板製）

　長辺の長さ１５００ｍｍ以下　※共板工法　・スライドオンフランジ工法

　　　　　　　　　　　　　　　・アングルフランジ工法

２　円形ダクト ※スパイラルダクト（※亜鉛鉄板製　・ステンレス製）　・硬質塩化ビニル管（ＶＵ）

(注)１　使用区分は図示による。

３　風量測定口 　取付け箇所は、図示した箇所及び下記の箇所とする。

　送風機吐出ダクト又は吸込ダクト，外気取入ダクト

４　チャンバー （１）内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設けるものとし、点検口の大きさは

　　下記のとおりとする。

　　・３００×３００　・３００×５００　※４００×６００　・５５０×７５０

（３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水が滞留し

　　ないようにする。

５　ダンパー

（２）ピストンダンパー　復帰方式（※遠隔　・　　　）

６　多湿箇所の排気

　　ダクト

（１）排気ダクトのうち下記箇所は硬質塩化ビニル管（ＶＵ）

　※浴室（シャワー室、脱衣室を含む）　・　

（２）水抜き管は（※厨房、浴室　※結露水が滞留する部分　・　　　　　）の排気ダ

クトには設ける

７　保　　温 　下記のダクトの保温を行う。

　　仕様はＮ・（ロ）・ⅩⅠとする。

　　保温施工範囲は、給気用ＯＡダクトは全て、また、排気用ＥＡダクトは外壁より

　１ｍの部分とする。

※（※厨房　・湯沸室　・　　　）用の隠蔽ぺい部ダクト（仕様はｈ・（イ）・Ⅸとし

　範囲は図示による）　　　　　　　　　　　　　　　　

８　試運転調整 　風量調整　　　　　　　　　※する　・しない

　風量測定　　　　　　　　　※する　・しない

　それ以外の部分　　　　　　　※アングルフランジ工法

・高圧１ダクト（亜鉛鉄板製）　　　　　　　・高圧２ダクト（亜鉛鉄板製）　

※全熱交換器用の隠ぺい部ダクト

・耐火二層換気管又は耐火ＶＰ　※フレキシブルダクト（・保温付　・保温無）

　　（防火区画貫通箇所は換気用耐火二層管又は耐火ＶＰ）を使用できる。

・ステンレス製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）・塩ビ製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）　

　天井内隠ぺい電線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

18　空気熱源ヒート

　　ポンプ空調機

　標準仕様書によるほか下記による。

（１）圧縮機原動機の制御方式　　　　　※回転数制御　・オンオフ制御　

　　　　すること。

　（注２）Ｒ３２を採用した場合、冷媒配管の断熱材被覆銅管は難燃性のものを使用

　（注１）Ｒ４１０Ａを採用した場合、冷媒配管は機器の設計圧力を満足するものを

　　　　使用すること。

（３）埼玉県グリーン調達推進方針で掲げる成績係数を満たす機器とする。

（２）冷媒　ＨＦＣ（ Ｒ４１０Ａ、Ｒ３２又はＲ４０７Ｃ ）

●
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１　設計温湿度 屋　　　内

　一　般　系　統

夏　期

冬　期

外　　気

　湿度（ＲＨ）　温度（ＤＢ） 　温度（ＤＢ）

　28　℃

　20　℃

　　　％

　湿度（ＲＨ）

　　　％

　温度（ＤＢ）

　　　℃

　　　℃

　湿度（ＲＨ）

　　　％

　　　％

　温度（ＤＢ）　湿度（ＲＨ）

　　　℃

　　　℃

　　　％

　　　％

※外気処理用エアコンの屋内設定値は、夏期湿度50%とする。

２　総合試運転調整 ※本工事　・別途

  50.7％　 0.6℃

  36.9℃ 　46.1％

３　煙　　　道 （１）鉄板厚　　（※３．２ｍｍ　・４．５ｍｍ　）

（２）ばい煙濃度計　※設ける　・設けない

（３）ばいじん量測定口　※設ける（測定口は８０Φとする）・設けない

４　煙　　　突 ※別途　・本工事

５　長方形ダクト ※低圧ダクト（亜鉛鉄板製）

　長辺の長さ１５００ｍｍ以下　※共板工法　・スライドオンフランジ工法

　　　　　　　　　　　　　　　・アングルフランジ工法

　それ以外の部分　※アングルフランジ工法

・高圧１ダクト（亜鉛鉄板製）　　　　　　　・高圧２ダクト（亜鉛鉄板製）　

６　円形ダクト ※スパイラルダクト（※亜鉛鉄板製　・ステンレス製）　・硬質塩化ビニル管（ＶＵ）

・換気用耐火二層管（大臣認定品）　※フレキシブルダクト（・保温付　・保温無）

(注)１　使用区分は図示による。

７　風量測定口 　取付け箇所は、図示した箇所及び下記の箇所とする。

８　チャンバー （１）内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）ダクト接続形の空気調和機等に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバ

　　及びダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設けるものとし点検口の

　　大きさは下記のとおりとする。

　　・３００×３００　・３００×５００　※４００×６００　・５５０×７５０

（３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水が滞留し

　　ないようにする。

17　冷却塔

また、鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。

　取付部は下記による。

※熱源機器の冷温水管(出入口共)､冷却水管(出入口共)　※空気調和機の冷温水管(出入口共)

※ダクト接続形空気調和機のサプライチャンバー、レタンダクト、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外気取入ダクト及びレタンチャンバー

※冷温水ヘッダー（往）及び各還り管　※熱交換器の温水管（出入口）　・　

　取付部は下記による。

※熱源機器の冷温水管（出入口共）、冷却水管（出入口共）

※空気調和機の冷温水管（出入口共）

※冷温水ヘッダー（往）及び各還り管　※熱交換器の温水管（出入口）　・　

　瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、型式及び取付部は下記

による。なお、着脱部の指示部は（※１個　・　個）付属とする。

※往又は還どちらかの冷温水ヘッダーの各接続管へ（※固定形　・着脱形）を設ける。

　制御盤には（※給油ポンプ制御　※満減油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御

　　　　　　　・返油ポンプ制御　　）の端子を設ける。

なお、フロートスイッチ部と制御装置の配管・配線は製造者標準仕様とする。

補給水は、水道水とし、補給水接続管部分に清掃用の水栓を分岐して設ける。

※レジオネラ属菌殺菌剤等の自動薬剤注入装置　※自動ブロー装置　・　

※直交流式　・向流型

９　吹出口及び吸込口

　　ボックス

※亜鉛鉄板製　・グラスウール製

10　ダンパー （１）防煙ダンパー　　　復帰方式（※遠隔　・　　　）定格入力ＤＣ24Ｖ，0.7Ａ以下

（２）ピストンダンパー　復帰方式（※遠隔　・　　　）

11　配管材料 （１）冷温水管　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（白）・　

（２）冷却水管　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（白）・　

（３）ブライン管　　　　※配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　

（４）冷媒管　　　　　　※断熱材被覆銅管

　　　　　　　　（保温厚mm　ガス管　※20以上　・10以上　液管　・20以上　※10以上）

（５）ドレン管（屋外）　※配管用炭素鋼鋼管（白）　・硬質塩化ビニル管ＶＰ　

　　　　　　　　　　　　・耐火二層管ＶＰ（ＦＤＰＳ－１）　

　　　ただし、保温機能付空調用ドレン管は、水圧１ｍを超える配管には使用しない。

（６）油管　　　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　

（７）蒸気管　給気管　　※配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　

 　　　　　　 還　管　　※圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Sch40　　・ステンレス鋼管

（８）膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管

　　　　　　　　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（白）　・　

　　　（消防協議事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　・配管用炭素鋼鋼管（白）　・硬質塩化ビニル管ＶＰ

　　　ドレン管（屋内）　※保温機能付空調用ドレン管（ｴｽﾛﾝACﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ相当品）　

　　　　　　　　ただし、液管の呼び径が9.52mm以下の断熱厚さは、8mmとしてもよい。

12　弁　　　類

13　温　度　計

14　圧　力　計

15　瞬間流量計

16　油面制御装置

・空気調和機の冷温水管の出入口どちらかに（※固定形　・着脱形）を設ける。

・ステンレス製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）・塩ビ製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）　

　送風機吐出ダクト又は吸込ダクト､外気取入ダクト､空調機出口チャンバーの分岐ダクト

　規格はＪＩＳ又はＪＶとし、指定なきものは５Ｋ、それ以外は図示及び共通仕様書による。

・熱源機器の冷温水管、冷却水管の出入口どちらかに（※固定形　・着脱形）を設ける。

　初期運転状態の記録　　　　　　　　　　　※する　・しない

　室内気流及びじんあいの測定　　　　　　　・する　※しない

　室内外空気の温湿度の測定　　　　　　　　※する　・しない

　風量調整　　　　　　　　　　　　　　　　※する　・しない

　に行うこと。

　確認は、一時取外し前、再取付け後の双方で行うこと。新規設置の場合は設置後

　（一財）日本石油燃焼機器保守協会）が行い、記録を整備すること。なお、動作

　製造者認定の代理店等に所属する「石油機器技術管理士」の登録を受けたもの（

　　ＦＦ式温風暖房機の一時取外し、再取付、新規設置及び動作確認は、製造者又は

（４）ＦＦ式温風暖房機の撤去・再取付、新規設置について

　　て設定すること。

　　では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と打合せし

（３）特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として学校

●
 自
 
動
 制
 
御

○
 排
 
煙
 設
 備

　水量調整　　　　　　　　　　　　　　　　※する　・しない

　騒音の測定　　　　　　　　　　　　　　　※する　・しない

　工事対象範囲の既設機器運転状態の記録　　※する　・しない

　騒音の測定　　　　　　　　※する　・しない

株式会社
埼玉県

富　士　見　市

管　　財　　課

・女子用トイレブースに設置する。（※本工事　・別途工事）

2022.4

図面番号工事名称担　当 縮尺課　長 副課長 主　　幹主　　査 図面名

機械設備工事特記仕様書（２）

２　洗面器等の排水管

３　満水試験継手

　洗面器等に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップする。

　３階以上にわたる排水立て管には、各階毎に次の継手を設ける。

　別紙桝表による。

　※掃除口付きソケット　・満水試験用掃除口ソケット

４　桝の適用

１　配管材料 ・露出部　Ｍ銅管　その他　保温付被覆銅管（Ｍ銅管）

・一般配管用ステンレス鋼管

・ポリブテン管（さや管ヘッダー工法）

２　絶縁フランジ 　取付部は下記による。

※鋼管と銅管及びこれに類する部分

※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分

３　弁　　　類

（２）ステンレス管に取付ける弁は、JV8-1による。

４　ガス瞬間湯沸器

５　電気給湯器

※屋外設置の潜熱回収型　・PS扉内設置の潜熱回収型　

飲用の場合は、80℃以上で使用可能なものとし、「熱湯注意」の表示をする。

（１）規格はＪＩＳ又はＪＶとし、指定なきものは５Ｋ、それ以外は図示による。

１　配管材料 屋内消火栓用　　　一般配管※ＳＧＰ（白）　　・ＳＴＰＧ370（白）Sch40

　　　　　　　　　地中埋設※ＳＧＰ－ＶＳ　　・ＨＩＶＰ　

　　　　　　　　　地中埋設※ＳＧＰ－ＶＳ　　・ＨＩＶＰ

不活性ガス消火用　※ＳＴＰＧ370（白）Sch40　・ＳＴＰＧ370（白）Sch80

２　建物導入部配管 　図示部分について下記のとおり施工する。

※埋設用フレキシブルジョイント２本をＬ字状に設ける。

・標準図施工４（　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））　

消火用　　　　　　一般配管※ＳＧＰ（白）　　・ＳＴＰＧ370（白）Sch40

１　配管材料

　　　　　　　　　地中埋設　※ ＰＥ管　　　 ・　

２　ガス漏れ警報

　　遮断装置

　漏洩検知装置は、流量検知式圧力監視型とする。

３　液化石油ガスの

　　供給権

　ガス設備工事の施工者にガスの供給権は付帯しない。

・都市ガス　ガス事業者の供給規定による。埋設配管はＰＥ管を原則とする。

・液化石油ガス　　一般配管　※ 合成樹脂被覆鋼管　・ ＳＧＰ（白）　

１　厨房機器の固定

ないよう、床又は壁に堅固に取り付ける。

　原則として、移動を前提とする厨房機器を除き地震時に転倒及び位置ずれを起こさ

２　シンク用水栓 ※レバー式泡沫水栓　・自動水栓

３　安全装置の機能

　　の適用

標準仕様書第5編１･６･１の表5.1.7安全装置の表中の△の項目はすべて適用とする。

第２条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

・種類及び処理量　　汚泥（油分を含む汚泥）　　．　m3
・中間処理施設　　　　　　市　　　地内、（株）

２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

第４条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ

て定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業
なければならないものとする。

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結し

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの

第３条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収

舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

・処理方法　　　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず）
・中間処理後、最終処分場又は再資源化（処理に焼却又は溶融を含む）

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律におい

とする。

第１条　この特記仕様書は、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト

ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき

２　受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。

と協議するものとする。

設計変更の対象としないものとする。

２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員

第５条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
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１　配管材料

管　　種　　別施　工　箇　所

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。） ※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　

　配管材料は　※下記　・図面指示（図面指示が不足する箇所は下記）　による。

地中埋設部（水道直結部分） ・ＨＩＶＰ　・水道用ステンレス鋼管

・

地中埋設部（一般部分） ※ＨＩＶＰ　・水道用ポリエチレン管　　

・

保温をしない屋外露出部 ※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　　

ウエット厨房、浴室等の湿潤シンダー内配管）※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ　

（注）１．リサイクルＶＰ、リサイクルＶＵはJIS K6741の規格をもつ塩ビリサイクル管、

　　　２．雨水排水を含む場合は、雨水排水管は雑排水配管の材料種別による。

　　　３．原則として雑排水配管、汚水配管の管接合部はＹ４５度で行う。

　　RF-VP、RS-VU又は、REP-VUは標準仕様書第２編２．１．２．６による。

※リサイクルＶＰ又はＲＦ－ＶＰ　・ＶＰ　その他の部分

・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

※ポリブテン管（さや管ヘッダー工法）

便所天井内、ＰＳ内（注５）

※耐火二層管ＶＰ(FDPS-1)又は耐火ＶＰ

・ＳＧＰ（白）

耐火性能を要求される箇所

○
 
排
 
水
 
設
 
備

・卵形管（ゴム輪接合）

※ＲＥＰ－ＶＵ(軽荷重の場合)　　　

※ＲＳ－ＶＵ又はリサイクルＶＵ　・ＶＵ　

・ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

地中埋設部

その他の部分 ※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

汚
水
配
管

共
通

便所天井内、ＰＳ内（注５）

※ポリブテン管

・ポリブテン管

・ポリブテン管

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ湿潤シンダー内配管

・

・水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）

※ＨＩＶＰ　・水道用ポリエチレン管地中埋設部（一般部分）

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　保温をしない屋外露出部

・ポリブテン管

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰその他の部分

便所天井内

※ポリブテン管

その他の部分 ※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ

便所空隙壁内又は衛生器具等接続管

便所空隙壁内又は衛生器具等接続管

便所天井内

上
水
配
管

中
水
配
管

・水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）

・水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）

※高密度ポリエチレン管（３２Ａ以上）

※高密度ポリエチレン管（３２Ａ以上）

その他の部分 ※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

※耐火二層管ＶＰ(FDPS-1)又は耐火ＶＰ

・排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管

耐火性能を要求される場所

床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む｡) ※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

雑
排
水
配
管

１　配管材料

床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む｡)

施　工　箇　所 管　種　別

厨房等の温排水

耐火性能を要求される箇所

※ＳＧＰ（白）・　

※耐火二層管ＶＰ(FDPS-1)又は耐火ＶＰ

・ＳＧＰ（白）

　配管材料は　※下記　・図面指示（図面指示が不足する箇所は下記）　による。

※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

９　検針方法 　水道事業者の集合住宅に関する戸別検針規程に適合するように関連工事業者と調整の

うえ施工すること。

１０ 水道利用加入金 　水道利用加入金は、別途とする。ただし、水道事業者との調整は本工事に含む。

１１ 本管取出し 　水道本管からの給水取出し工事は、本工事範囲とする。また、取出し部における

舗装の復旧も含む。

２　一体形タンク 　一体形タンクについての標準図は一般的な形状及び数値を示すものであって、

図面及び特記仕様書に記載された耐震強度、容量、寸法を満たすものであればよい。

３　水　　栓 ※給湯用水栓を除き大きさの呼び１３の水栓は、節水コマとする。

・水抜き栓を使用する場合は、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。ただし屋内は

　固定コマ式とする。

４　量　水　器

５　量水器桝 ※水道事業者指定品　・標準図ＭＣ形

※親メーター（※貸与品　・　　　）　・子メーター（※買い取り・　　　）

６　弁　　　類 　規格はＪＩＳ又はＪＶとし、水道直結部分は１０Ｋとし、指定なきものは５Ｋ、

それ以外は図示及び標準仕様書による。

７　水　栓　柱

８　建物導入部配管 図示部分について下記のとおり施工する。

※埋設用フレキシブルジョイント２本をＬ字状に設ける。

・標準図施工４（　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））　

・ポリブテン管

・ポリブテン管

※ポリブテン管（１０ｍｍ保温付）

※ポリブテン管（１０ｍｍ保温付）

・ポリブテン管

・防寒コンクリート水栓柱（１２００Ｌ）　※不凍給水栓　

13　そ　の　他 　衛生設備器具の適用等の必要なことは別途衛生設備器具表による。

12　擬音装置

・男子用トイレブースに設置する。（※本工事　・別途工事）

・多目的トイレブースに設置する。（※本工事　・別途工事）

○
 厨
 
房
 設
 
備

●
 ガ
 
ス
 設
 備

○
 
消
 火
 設
 
備

○
 
給
 
湯
 設
 
備

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

ふじみ野小学校

（ゼロ債務）

(注)１．SUSとは、JIS G 3448 またはJWWA G 115 に規定するステンレス鋼管とし、継手は

　　　一般部（・圧縮 ※ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｽ ・拡管）便所・廊下流し廻り露出配管（※拡管）とする。

　 　　う。

　 　　いことを確認するため衛生器具の取付完了後、系統毎に着色水を用いた通水試験を行

　 ３．飲料水以外の給水管は、系統別に管外部に配管識別テープを巻く。また、誤接続がな

　 　　点検できるように点検用桝を設ける。

　 ４．建物導入部において、ポリエチレン管と異種管を接合する場合は、接合部が容易に

　 ２．ステンレス管に取付ける弁は、JV8-1による。

　 ５．口径２５Ａにて大便器等に接続する場合は、施工状況に応じて高密度ポリエチレン管

　　　 の使用も可とする。

　 ６．高密度ポリエチレン管とは、主材料に高密度ポリエチレン樹脂（ＰＥ１００）を採用

　　　 し、管と継手を電気融着にて接合するものをいう。

柳井設計
Ｍ－０２



整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

敷地高低差を示す。-150

改修部分を示す。

既存部分を示す。

工事用屋内搬入経路（搬入時は簡易養生を施すこと）

資材置き場部分

●　

工事用資材搬入路

工事用車両搬入路

工事用車両駐車場

承認 図面番号設計 製図照査

柳井

学
童

保
育

室

隣
地

境
界

線

道
路

境
界

線

道路境界線

道
路

境
界

線

水
路

隣
地
境

界
線

隣
地

境
界

線

道路境界線

道
路

6.000

12.000

隣地境界線

道
路

道
路

ﾏｼ
ﾝ
ﾋ
ﾟ
ｯﾄ

砂
場

鉄
柱

す
べ
り
台

砂
場

鉄
棒

鉄
棒

ﾏ
ｼ
ﾝ
ﾋﾟ

ｯ
ﾄ

砂
場

正
門

自
転

車
・

ご
み

置
場

棟

D
N

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

D
N

ﾎﾟﾝﾌﾟ室

ｳ
ｻ
ｷ
ﾞ
小

屋

鳥
小

屋

管
理

用
通

路

プラザ

中庭

中
庭

▽

駐
車

場

工事場所　埼玉県富士見市ふじみ野

ｽﾛｰﾌﾟ

1
1
.
8

1
3
.
7

1
3
.
6

1
3
.
8

1
0
.
7

1
1
.
2

1
2
.
8

1
3
.
2

1
3
.
9

1
2
.
5

1
3
.
2

1
1
.
5

1
2
.
9

1
1
.
5

ふ
じ
み
野
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ

市
下

水
路

砂
川

堀
第

２
都

勝瀬原記念公園

勝瀬ミニパーク

道路

工事出入口

ｽﾛｰﾌﾟ

ふじみ野小学校

搬入路
6.0

6
.
0
0
0

４丁目地内　市立ふじみ野小学校

S-1/600

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

０３

建築凡例

校舎

校庭

案　内　図　S-1/－

仮設計画凡例

配置図

S-1:600 (A-2)

Ｍ
工事名

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

N

校舎

ふじみ野東四丁目

ふじみ野小学校

図面名 　案内図・配置図・仮設計画

（ゼロ債務）

屋内運動場

柳　井　設　計

移動

4,
0
0
0

1.800X5.2801.800X5.280
防災倉庫　移動 現在の場所　防災倉庫

3
,
5
5
0

mailto:yanaisekkei@nifty.com


機    器    名    称記  号 備　　　考

機　器　表

電気容量（50Hz）

Ｖ ＫＷ
台  数 設  置  場  所機         器         仕         様

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

GHP-1 ガスヒートポンプエアコン 屋外機　電源自立型　20馬力　（親機）

消費電力

燃料消費量　：　49.2kw   LPGガス

1φ200V 0.13

1 設備機器置場

ポリエステル粉体塗装

≒
3
0
0

≒
5
5
8

≒1.654

≒
8
6
2

≒1.990

（参考図）

上面

正面 側面

電源切替盤・自立スイッチ・防振ゴム・遠隔監視アダプタ－

発電能力　　2.5～3.5kw

GHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン 室内機　天井吊型

1φ200V 0.10

4 アリ－ナ

冷媒管　9.5ｘ15.9

消費電力

GHP-2 ガスヒートポンプエアコン 屋外機　電源自立型　20馬力　（子機）

消費電力

燃料消費量　：　49.2kw   LPGガス

1φ200V 0.13

1 設備機器置場

発電能力　　2.5～3.5kw

GHP-2-1 ガスヒートポンプエアコン 室内機　天井吊型

1φ200V 0.10

4 アリ－ナ

冷媒管　9.5ｘ15.9

消費電力

冷媒管　28.6ｘ15.9

冷媒管　28.6ｘ15.9

冷媒管　28.6ｘ15.9

ブラケット仕様
材質 : SS400 65-65-6 / 50-50-6 Lアングル
　　　　 SS400 6mmFB
仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装
重量:約97.6kg

取付エアコン仕様
型番 : S-G140TS1
外形寸法 : W1595×D680×H210
重量 : 33kg

2100

4
5
0

33
0

3
0

404-
%%
c 1

2

65

700700 700

25

2-%%c 12

3
10

3
20

34

4-%
%c1

0

(エ
アコン取付穴)

7-%%c 10

(防球
ガー

ド
取
付
穴
)

866866184 184

280 1540 280

2
6
7

40
0

1000

250 170 215 110 255

6
5

65

50

（参考図）

参考型番

U-GB560U1D

参考型番

U-GX560U1D

参考型番

S-G140TS1

参考型番

S-G140TS1

冷房能力　：　56.0 kw　　　　　暖房能力　：　63.0 kw

リモコン・配線共　防球ガード・取付ブラケット・防球ネット

冷房能力　：　14.0 kw　　　　　暖房能力　：　16.0kw

冷房能力　：　56.0 kw　　　　　暖房能力　：　63.0 kw

リモコン・配線共　防球ガード・取付ブラケット・防球ネット

冷房能力　：　14.0 kw　　　　　暖房能力　：　16.0kw

防振ゴム

SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ APF2015:2.0

SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ APF2015:2.0

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2) ０４

Ｍ
工事名

図面名 　機器表・取付図

＊取付要領図は建築図による事

ふじみ野小学校

ブラケット詳細図　S=1/30

防球ｶﾞｰﾄﾞ姿図　S=1/30

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2
（ゼロ債務）柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


2F

1F

アリーナ

GHP-2

GHP1-1

GHP2-1

GHP1-1

GHP2-1

GHP1-1

GHP2-1

GHP1-1

GHP2-1

GHP-1

R R R

SGP20A（内部露出）

R

D

R
R

凡　例

R

D

冷媒配管　冷媒用被覆銅管

ﾄﾞﾚｰﾝ配管　炭素鋼鋼管 SGP

冷媒配管一覧

A

符号 冷媒配管 室内外操作線

B

C

D

E

Φ 15.88/Φ 9.52

Φ 22.22/Φ 9.52

Φ 25.4/Φ12.7

Φ 28.58/Φ 12.7

Φ 28.58/Φ 15.88
※冷媒配管に共巻き

D

SGP25A（外部露出）

SGP20A（内部露出） SGP25A（内部露出）

B

E

E

A

D A

E

R
A

A

D

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

GL

R
A

R
D

A
R

B

A
R

A

R

E

D

SGP25A（外部露出）

D

SGP20A（内部露出）
D

D

SGP25A（内部露出）

SGP25A（内部露出）

SGP25A（外部露出）

D

D

SGP20A（内部露出）
D

SGP25A（内部露出）

SGP25A（外部露出）

ふじみ野小学校

EM-CEE 2.0□-2C

※室外機据付用アンカーボルト
　　　　　　SUS　 M12×4本　2組

空調用ドレンチャッキ 25A

空調用ドレンチャッキ 25A 空調用ドレンチャッキ 25A

空調用ドレンチャッキ 25A

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

０５

Ｍ
工事名

図面名 　機器系統図
S-1:-(A-2)

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2
（ゼロ債務)

系　統　図

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

+800

承認 図面番号設計 製図照査

柳井

3,
70

0
1
,
15

0
5,

05
0

1
2
,6

00
5
,
0
5
0

1
,
1
50

4
,
00

0

5,
1
5
0

22
,
7
0
0

4
,
85

0

6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

34,000

2
,
50

0
1
,
15

0
2
2
,
7
00

1
,
1
50

4
,
00

0
1
,
2
0
0

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

移設防災倉庫 室外機室外機

GL±0

切替盤

自立SW
電源

EHP

1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1
GHP

1-1

GHP

2

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

冷媒配管一覧

A

符号 冷媒配管 室内外操作線

B

C

D

E

Φ 15.88/Φ 9.52

Φ 22.22/Φ 9.52

Φ 25.4/Φ12.7

Φ 28.58/Φ 12.7

Φ 28.58/Φ 15.88
※冷媒配管に共巻き

空調機盤

R R R

R R

R

R
R

R

RRRRR D D DDD

D D D

A B D

E

A

A
R

E

E

E

E

ED

B
R

A

20

25

20 25

20 25
D D

20 20

25

R

D

凡例

冷媒配管

ドレン配管

：冷媒用保温付銅管+渡り配線

：配管用炭素鋼鋼管　（白）　SGP

ふじみ野小学校

EM-CEE 2.0□-2C

ドレン管は空調用ドレンチャッキを取り付けること

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

０６

１３ ２５ ４６７９ ８

１階平面図　S=1：100

Ｍ
工事名

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　配管１階平面図

ｽﾃｰｼﾞ

控室

倉庫

控室

倉庫

器具庫

PS

PS

玄関 ﾎｰﾙ

PSEPS

635.6㎡

アリ－ナ

ヲ

二

（ゼロ債務)

0.176kw/m2  112 kw

S-1:100 (A-2)

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　 yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

+800

承認 図面番号設計 製図照査

柳井

3,
70

0
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,
15

0
5,

05
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00
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5
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,
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,
00
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5
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,
7
0
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,
85

0

6,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

34,000

2
,
50

0
1
,
15

0
2
2
,
7
00

1
,
1
50

4
,
00

0
1
,
2
0
0

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ
ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

移設防災倉庫 室外機室外機

GL±0

切替盤

自立SW空調機盤
電源

EHP

1

GHP

1-2

GHP

1-2

GHP

1-2
GHP

1-2

GHP

2

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

CR

リモコン収納箱
（電気工事）

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

（リモコン）

（リモコン） （リモコン） （リモコン）

（リモコン）

（リモコン）

（リモコン）（リモコン）

ふじみ野小学校

EM-CEE 1.25□－2Cｘ5
（リモコン）

EM-CEE 1.2□－2Cｘ6EM-CEE 1.25□－2Cｘ2EM-CEE 1.25□－2C

EM-CEE 1.25□－2C EM-CEE 1.25□－2Cｘ 2 EM-CEE 1.25□－2Cｘ 3

EM-CEE 1.25□－2Cｘ4

EM-CEE 1.25□－2Cｘ4

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

０７

１３ ２５ ４６７９ ８

１階平面図　S=1：100

Ｍ
工事名

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　リモコン配線１階平面図

ｽﾃｰｼﾞ

控室

倉庫

控室

倉庫

器具庫

PS

PS

玄関 ﾎｰﾙ

PSEPS

635.6㎡

アリ－ナ

ヲ

二

配管図参照

（ゼロ債務)

S-1:100 (A-2)

＊室内外操作線　EM-CEE2.0□-2Cは冷媒配管に共巻とする

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
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承認 図面番号設計 製図照査
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ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

移設防災倉庫 室外機室外機

GL±0

切替盤

自立SW空調機盤

電源

EHP

1

GHP

1-2

GHP

1-2

GHP

1-2
GHP

1-2

GHP

2

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

9.5mm LBヒュ－ズコック（壁用BOX）

9.5mm LBヒュ－ズコック（壁用BOX）

既設ガスメータ取替

16号⇒ 25号

調整器・温水循環式VR

30kg/h⇒50kg/h

G G G G

G

G G G G G
GGG

GG

G
G

G

CDフレキ管15A CDフレキ管15A

PE50A PE50A

PLP20A

PLP20A

25A 25A

GV20,強化ホース

GV20,強化ホース

既設ガス配管

ふじみ野小学校

（ゼロ債務)
柳　井　　博

株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2) ０８

１３ ２５ ４６７９ ８

Ｍ
工事名

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　ガス配管１階平面図

ｽﾃｰｼﾞ

控室

倉庫

控室

倉庫

器具庫

PS

PS

玄関 ﾎｰﾙ

PSEPS

635.6㎡

アリ－ナ

ヲ

二

１階平面図　S=1：100

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井 ０１富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

図面名 　表紙・設計目録
S-1:- (A-2)

株 式  会 社
富 士 見 市 長

柳　  井  　設  　計
発 注 者
設　　計

図面番号 図　　　面　　　名 縮　　尺

Ａ－０１

Ａ－０２

Ａ－０３

Ａ－０４

Ａ－０５

設 計 目 録

図面番号 図　　　面　　　名 縮　　尺 図面番号 図　　　面　　　名 縮　　尺

Ａ－０６

Ｅ－０１

建 築 工 事 電 気 設 備 工 事 機 械 設 備 工 事

表 紙 ・ 設 計 目 録 －

建 築 工 事 特 記 仕 様 書 － １

建 築 工 事 特 記 仕 様 書 － ２

１ 階 平 面 図

案 内 図 ・ 配 置 図 S-1/600

S-1/100

S-1/100２ 階 平 面 図

Ａ－０７ 断 面 図

Ａ－０８

－

－

S-1/20

S-1/20

Ａ－０９ 部 分 詳 細 図 － １

部 分 詳 細 図 － ２Ａ－１０

部 分 詳 細 図 － ３ S-1/15

S-1/50

（ゼロ債務）

工事名 　市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

Ｍ－０１ 機械設備特記仕様書（１） S-1/－

S-1/－機械設備特記仕様書（２）Ｍ－０２

Ｍ－０３ 案内図･配置図･仮設計画 S-1/600

Ｍ－０４ 機器表･カバ－取付図 S-1/30

Ｍ－０５ 機器系統図 S-1/－

Ｍ－０６ 配管１階平面図 S-1/100

S-1/100Ｍ－０７ リモコン配線１階平面図

Ｍ－０８ S-1/100ガス配管１階平面図

本郷中

S-1/－

Ｅ－０２ 幹線設備図

Ｅ－０３

Ｅ－０４

Ｅ－０５

S-1/100

S-1/100Ｅ－０６ １階電灯コンセント設備図

S-1/100Ｅ－０７ ２階電灯設備図

電気設備特記仕様書

S-1/300

S-1/－盤図・照明姿図

空調機電源系統図

S-1/100１階平面図・空調機電源設備図

Ａ－１１

S-1/20断 面 詳 細 図

星　野　　光  　弘

S-1/100

S-1/100

Ｅ－０８

Ｅ－０９

１階弱電設備図

２階弱電設備図

総図面枚数　２８枚

【本郷中学校】

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

　４）特記事項に記載の［　．　．］内の表示番号は、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編）平成28
　　年版」(以下「改修標準仕様書」という）の当該項目、当該図表を示す。

１
 
一
般
共
通
事
項

　ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。

・「３．工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。

※「３．工事種目」すべてを工事範囲とする。

（１）質問回答書、本特記仕様書（改修）及び図面に記載されていない事項は、すべて埼玉県建築工事

（２）本特記仕様書の表記

　８）注は標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。
　　なお、 Ｇ 印は設計図書で定めのある品目を示す
　　入法基本方針」）による特定調達品目の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。
　　基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成29年2月7日閣議決定）」（以下「グリーン購
　７） 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」に

　　図表を示す。
　３）特記事項に記載の｛　．　．｝内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該

　　」(以下「標準仕様書」という）の当該項目、当該図表を示す。
　５）特記事項に記載の（　．　．）内の表示番号は、「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成28年版

　６）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また、（　　）内は製品名を示す。 

　  ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。　  ・ 印と ※の場合は、・のみを適用する。
　２）特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
　１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

工 事 名

４．工事内容

（建物概要）３．工事種目

２．敷地面積

１．工事場所 

Ⅰ　工事概要

６．工事範囲

Ⅱ　建築改修工事仕様

項　　目 特　　記　　事　　項章

建築改修工事

電気設備改修工事

機械設備改修工事

延べ面積

構造

階数

※行う（請負代金額500万円以上，10日以内に登録）　・行わない

｛1.1.3｝

※埼玉県建築工事実務要覧に記載の要領等
※建築工事監理指針（国土交通省監修）（参考図書）

[1.3.7]

10 環境保全等 [1.3.10]

９ 施工中の安全確保 本工事の受注者が同施設の別途工事を含めた統括安全衛生責任者とする

　年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間
　指定期間（　　　　　　　　）

[1.1.7]
５　別契約の関連工事

・以下の期間を除いた現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上であること

[1.2.4]{1.6.6} 　埼玉県電子納品運用ガイドライン　※適用する（CD-Rで１部提出） ・適用しない
埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成し、監督員の請求により提出する。

・監督員指定の別契約工事が行う全体調整に全面的に協力する。
※監督員指定の別契約工事を今回工事全体としてとらえ、主導的に調整する。

・保温保冷工事作業

その他 ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事作業

・木工塗装作業

{1.4.2}

　証明のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(林野庁 H18.2.15)に準拠した証明書を監督員に提出する

※製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基
　本方針の判断の基準に従い、あらかじめ「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

14 材料の品質等

13 環境への配慮

12 県産品の使用

11 発生材の処理等

料は、埼玉県産とするよう努める。

受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼
玉県内に本店を有する者の中から選定するように努めるとともに、調達する工事材

　　　等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

と共に、次の①から④を満たすものとする。

 ⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること
 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること
 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること
 ③ 安定的な供給が可能であること

 ① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること
 ② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

提出して監督員の承諾を受ける。
明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたことを示す書面を
　材料・機材等の製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たすものとし、この証

[1.4.1]{1.4.3}

[1.4.2]
あらかじめ監督員の承諾を受ける。
使用する。ただし製造業者等が指定されている場合に同等以上のものとする場合は、
　本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能と同等以上のものを

　　　極めて少ない材料を使用したものとする。
　　　ホルムアルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が
　④　①の材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類等は、

　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル
　　　材料を使用する。
　②　接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない
　　　アルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
　　　を発散しないか、発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルム
　　　温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレン
　　　パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保
　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、

建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する

　　　の他関係法令等により適切に処理し監督員に報告する。
　　　「建設リサイクル法」という。）「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」そ
　　　進に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下
　 c) 引き渡しを要しないものは、すべて構外に搬出し、「資源の有効な利用の促
　 b) 産業廃棄物処理許可書及び最終処理受入票の写しを提出する。
　　　のうえ調書を添えて監督員に報告する。
注 a) 発生材のうち特記により、引き渡しを要するものは、指示された場所に整理

[1.3.11] ・引き渡しを要するもの（・図示　　　　・　　　　　　）
・構外搬出適正処理

※建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。

15 技能士

・壁装作業
・建築塗装作業
・型枠工事作業
・構造物鉄工作業・とび作業

・鉄筋組立作業耐震改修工事
塗装改修工事

・タイル張り作業・ボード仕上げ工事作業
・木質系床仕上げ工事作業

・カーペット系床仕上作業

・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業
・ｾﾒﾝﾄ系防水工事作業
・FRP防水工事作業

・内外装板金作業
・タイル張り作業
・樹脂接着剤注入作業
・ガラス工事作業

・鋼製下地工事作業

・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業
・自動ドア施工作業
・ビル用サッシ工事作業
・建築塗装作業
・左官作業
・左官作業
・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水工事作業
・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業
・塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事作業
・ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業
・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業
・とび作業

適 用 技 能 士工事種別
[1.5.2]｛1.3.2｝

内装改修工事

建具改修工事

外壁改修工事

防水改修工事
仮設工事

・
※建築工事標準詳細図（国土交通大臣官房官庁営繕部監修　平成28年版）

８ 施工条件

７ 電気保安技術者

　ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。
※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外とする。[1.3.5]

施工時間

[1.3.3]{1.3.1}※適用する

６ 工事の記録

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。４ 適用区分

　・積雪荷重　H12.5.31告示第1455号における区域　別表（　　）
　・風圧力　　風速（Vo=　　m/s）　　地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）(1.2.2)

[1.1.4]｛1.1.8｝３ 工事実績情報の登録

施工時間以外の施工条件

・
・図示による

16 化学物質の濃度測定

測定時期　　※工事着手前及び完了後
測定箇所数　※図示（　　）　・　
測定対象室　・監督員の指定する室（　　室）　　・図示
　　　応した分析法による。
　　・パッシブ採取機器により採取しＧＣまたはＧＣ／ＭＳのうち採取機器に適
　　　ＧＣ／ＭＳ）により行うものとする。
　　　のいずれかを用いて採取し、ガスクロマトグラフ／質量分析法（以下
　　・固相吸着／溶媒抽出法、固相吸着／加熱脱着法、容器採取法の３種の方法
　③トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼン
　　　ち採取機器に適応した分析法による。
　　　以下ＧＣ）あるいはＡＨＭＴ－吸光光度法（以下ＡＨＭＴ－Ａｂｓ）のう
　　・パッシブ採取機器により採取し、ＨＰＬＣまたはガスクロマトグラフ法（
　　　高速液体クロマトグラフ法（以下ＨＰＬＣ）により行うものとする。
　　・ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒抽出法によって採取し、
　②ホルムアルデヒド

　採取及び分析は、法令に基づき空気中の物質の濃度に係る証明を行う者が行う
　①検体の採取方法は吸引方式(アクティブ法)または拡散方式(パッシブ法)による

測定方法

備考対象化学物質 判定基準

240μｇ／ｍ３（0.04ppm）以下
220μｇ／ｍ３（0.05ppm）以下
3,800μｇ／ｍ３（0.88ppm）以下
870μｇ／ｍ３（0.20ppm）以下
260μｇ／ｍ３（0.07ppm）以下
100μｇ／ｍ３（0.08ppm）以下

パラジクロロベンゼン
スチレン
エチルベンゼン
キシレン
トルエン
ホルムアルデヒト

換算は２５℃
値，量単位の
が定める指針
※厚生労働省[1.6.9]

１ 適用基準等

種類：工事保険　　　期間：工事完成期日後１４日を含む期間

仕上げ外壁
コンクリート打放し

 -1 

 -4 塗り仕上げ外壁

 -3 タイル張り仕上げ外壁

 -2 モルタル塗り仕上げ外壁

11　コンクリート工事

10　鉄筋工事

９　環境配慮改修工事

８　耐震改修工事

７　塗装改修工事

６　内装改修工事

５　建具改修工事

４　外壁改修工事

３　防水改修工事

２　仮設エ事

工事項目

工事種目 改修種目

鉄骨造

動力幹線改修工事

２階建

室外機置場　土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ打

屋外室外機置場廻りフエンス

自立型ガスヒ－トポンプエアコン新設

（都市ガス用）

ガス工事

発電回路用電灯・コンセント工事

1､093.14㎡

12　フエンス工事

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査

柳井

2022.06.03

S-1:- (A-2) ０２

２
 
仮
設
工
事

２
 
仮
設
工
事

　写真帳の大きさ　　※監督員の指示による　　　・　
　写真の大きさ　　　※カラーキャビネ版　　・カラー全紙パネル　　・　
　　　　　　　　　　・埼玉県建築工事写真作成要領別表４

　撮影者　　　　　　※監督員の承諾する撮影者　・　
　埼玉県電子納品運用ガイドライン　※適用する（CD-Rで１部提出） ・適用しない

　　　　　　　　　　・施工図（・構造躯体　・　　）　・施工計画書（　　　　）
　施工図及び施工計画書を除く完成図

　外部全景完成写真及びカラースライドの提出時期　・　

　施設CADデータ　　 ・更新して提出　・更新しない
　CADデータの形式　 ※SXF(sfc)　・JWW　・DXF

下請契約　　全体及び県内に分け、契約数及び契約金額の総計を提出する

完成図
　種類及び記入内容　※配置図及び案内図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表

監督員の指示により埼玉県建築工事監督要綱別表第１に示す書類を提出する

中間検査成績評定　※対象外（埼玉県成績評定要領）

中間検査実施回数（　　　）　実施段階（　　　　　　　　）監督員の指示による

16 中間検査

[1.7.2]{1.5.1}

中間検査の実施　　※行う（埼玉県建設工事検査要綱第４条）　・行わない

※設置する（{1.1.12}による表示　・要 ・不要） ・設置しない

[1.8.1]

[1.8.2]

10 交通誘導員

９ 仮囲い

８ 工事用搬入路

　　　　上記以外　　・１部提出

　撮影箇所　　　　　※外部（　）内部（　）

保証書　防水工事　　※屋上防水　・外壁防水　・金属屋根　・　　

図面情報電子化媒体　※CD-R，１部

完成写真（埼玉県建築工事写真作成要領に基づき作成する）
保全に関する資料　　※１部　・　部

予備材料　　※監督員の指示による　・　18 その他

17 完成図等

{1.6.4}
　　　　　　　　　　　建物引き渡し日から１０年間、受注者、施工者、材料メー
　　　　　　　　　　　カーの３者連名とし２部提出する。

{1.6.3}[1.8.2]

[1.8.3]

verについては監督員と協議する。

（通常取扱いに注意を要するものの使用方法を解説する）

（埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領による）

　　　　　　　　　　　着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する

｛1.6.2｝

11 快適トイレ 仕様　　※図示　　

・図示による
・必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。

※図示　・　

　・机　・椅子　・書棚　・黒板　・掛時計　・寒暖計　・長靴　

７ 工事用電力

構内既存の施設　※利用できない　・利用できる（※有償　・無償）６ 工事用水

[2.4.1]{1.1.12}５ 現場表示板

　・ＦＡＸ　・電子メール通信機器　・スキャナー　・プリンター　
　・冷暖房機器　・消火器　・湯沸器　・茶器　・掃除用具　・電話機
　・雨合羽　・保護帽　・懐中電灯　・安全帯　・軍手　・衣類ロッカー　

備品（　　名分相当）
　　　※設置しない（下記備品のみ用意する）

[2.4.1]
規模　・既存建物内の一部を使用４ 監督員事務所

充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）
・

・無し・片面・
※有り・無し※合板張り程度※木製

充填材塗装仕上げ材質
仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等　
充填材：グラスウール32k（厚：50mm以上）

防炎シート単管※Ｃ種
・片面・合板（9.0mm）・軽量鉄骨・Ｂ種

・せっこうボード（9.5mm）・木・Ａ種 ※有り・無し
下　地種　別 充填材仕上げ（厚さmm） 塗装

仮設間仕切りの種別と材質等　[2.3.2][表2.3.1]
仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示　・　３ 仮設間仕切り

損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。
既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一

固定された備品、机、ロッカー等の移動　　・図示　・　　　　
　保管場所（・図示　・　　　　）
既存ブラインド、カーテン等　・ビニルシート等　・　　　　
既存家具、既存設備等　　　　※ビニルシート等　・　　　　　[2.3.1]
既存部分　　　　　　　　　　※ビニルシート、合板等　・　　　　　　２ 既存部分の養生

・（　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の足場
　　　　　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　（・図示　　・　　　　）
　　　　　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター（・図示　　・　　　　）
　　　　　　　種別（・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種）
材料、撤去材等の運搬方法[表2.2.1]
防護シート　・設置する　　　　・設置しない　

・内部足場　・設置する（※脚立、足場板等　・　　　　　　）　・設置しない
 ける2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
 イドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」にお[2.2.1]
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガ１ 足場その他

　　作成方法及び原図のサイズ　※Ａ１二つ折り製本１部　・　Ａ１二つ折り製本２部

・ 現場事務所を会議の部屋として使用
　　　・構内に新設　　　㎡ 2X5=10　２階建

構内既存の施設　・利用できない　※利用できる（※有償　・無償）

10

鉄
筋
工
事

１ 鉄筋

２ 溶接金網

11

コ
ン
ク
リー

ト
工
事

備　考
・SD295A
・SD345
・　
・　

(5.2.2)

(5.2.1)(表5.2.1)

気乾単位容積
質量(t/m３)

※Ⅰ類 ・Ⅱ類　2.3程度
・　
・　
・　
・　

・軽量コンクリート

・普通コンクリート ・15又は18 ・18

設計基準強度

 ・24

 ・　
 ・　
 ・　

類別スランプ
(N/m㎡)

種類

・大臣認定 －

(6.2.3b)による

合板せき板を用いるコンクリートの打ち放し仕上げ　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

(6.2.1～6.2.5)

１ コンクリートの
　 種類等

(6.3.1)

3

     水和熱が7日目で352Ｊ/g 以下、かつ28日目で402Ｊ/g 以下のものとする
　　 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、
　　使用部位（※下記以外全て　・　　　　）
　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種
セメントの種類

　・高炉セメントＢ種　Ｇ

　・　

　・フライアッシュセメントＢ種　Ｇ
　　使用箇所（・1Fより下部（立ち上がり部含む）　・　　　　）

　　使用箇所（・　　　　）

骨材

アルカリシリカ反応性による区分
　※Ａ　・Ｂ（コンクリート中のアルカリ総量Rt=3.0㎏/m 以下）

　・使用する　・使用しない
フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材

混和材料
　・混和剤
　　混和剤の種類　　　※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅰ)による　・　
　・混和材
　　混和材の種類　　　※標準仕様書 6.3.1(d)(ⅱ)による　・　

２ コンクリートの材料

３ コンクリートの調合
(6.3.2)

・コンクリートの単位水量

・構造体強度補正　補正値Ｓ＝３（　月　日～　月　日、月　日～　月　日）
　　　　　　　　　　　　Ｓ＝６（　月　日～　月　日）

実施要領

(1)単位水量の測定は、150m３に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

(2)単位水量の上限値は、標準仕様書6.3.2(2)による。

(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして、施工する。

1)測定した単位水量が、計画調合書の設計値(以下、「設計値」という。)

  ±15kg/m３の範囲にある場合はそのまま施工する。

4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

(4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合書、製造管理記録、打込み時の外気

   温、コンクリート温度等)と写真により提出する。

2)測定した単位水量が、設計値±15を超え±20kg/m３の範囲にある場合は、水量変

  動の原因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コン

  は打設する。その後、設計値±15kg/m３以内で安定するまで、運搬車の３台毎に１

  回、単位水量の測定を行う。

3)設計値±20kg/m３を超える場合は、生コンを打込まずに持ち帰らせ、水量変動を

  調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運

  搬車の測定を行い設計値±20kg/m３以内であることを確認する。更に、設計値±

  15kg以内で安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行う。

種類の記号
　※D16以下
　※D19以上

呼び径(㎜)

種　類
・溶接金網
・鉄筋格子

網目の形状、寸法、鉄線の径（mm）

・ガス圧接　・機械式継手　
・溶接継手

　※D19以上　

耐力壁の鉄筋 ・重ね継手　・　

柱、梁の主筋

基礎、耐圧スラブ、土圧壁 ・ガス圧接　・重ね継手
・重ね継手　・　

基礎梁主筋の継手位置図

継手位置（カットオフ鉄筋の長さ共）
　・図示による（　　　　）
　・　

　・図示による（　　　　）

　・図示による（　　　　）
鉄筋の定着の長さ(5.3.4e)

呼び径（mm）継手方法部　位
(5.3.4a)(5.5.2～3)

(5.3.4b)

(5.3.4c)
　※図示による（　　　　）

(5.3.5)
 （溶接金網含む）
　 及び間隔
４ 鉄筋のかぶり厚さ

・無し
・有り　適用箇所（　　　　　）

　　・　
　　・最小かぶり厚さに加える厚さ　（　　）㎜

耐久性上不利な箇所（塩害等を受けるおそれのある部分等）

鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継手を除く）

　・　
　・図示による（　　　　）

(5.5.2)

(5.5.2)

機械式継手の種類及び工法（　　　　　　）

H12建告第1463号に適合する性能　　・A級　・　

(5.5.3)

(5.5.3)

(5.5.3)

品質の確認方法

不良となった継手の修正方法等

溶接技術者
・標準仕様書5.5.3(f)による
・JIS Z 3882（鉄筋の突合わせ溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に
　よる技量を有する者

・図示による（　　　　）　・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による

・図示による（　　　　）　・標準仕様書1.2.2(b)施工計画書の品質計画による

継手の工法　　　　・図示による（　　　　）

H12建告第1463号に適合する性能　　・A級　・　(5.5.3)

(5.3.5) 鉄筋相互のあき　　・図示による（　　　　）　　・　

(5.5.2)

(5.5.2) 品質の確認方法　　・図示による（　　　　）　・　

不良となった継手の修正方法等　・図示による（　　　　）　・　

鉄筋相互のあき　　・図示による（　　　　）　・　　(5.3.5)

５ 機械式継手

６ 溶接継手

・図示（　　　）(5.3.7)

(5.4.9)

７ 各部配筋

８ 圧接完了後の試験

柱及び梁の主筋並びに耐力壁の鉄筋の重ね継手の長さ

土に接する部分の最小かぶり厚さ
　柱、梁、スラブ、壁　　　・図示（　　　　）　・　
　基礎、擁壁、耐圧スラブ　・図示（　　　　）　・　

外観試験　※行う（全圧接部）
採取試験　※超音波探傷試験　・引張試験

種類の記号等

３ 継手及び定着

その他の鉄筋（便器跡塞ぎ）

 ・21　

図面名 　建築工事特記仕様書－１

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

（ゼロ債務）
市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

・設置する（ｶﾞ-ﾄﾞﾌｴﾝｽ H-1.8)　　・　

※　但し仮設工事にかかる費用は受注者の負担とする。

※　但し仮設工事にかかる費用は受注者の負担とする。

現場代理人の現場への常駐を要しない期間

現場施工期間

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間

　　特別共通仕様書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)」
　　及び国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)｣による。

２ 既存部分の火災保険等

共通仮設費率の算定に用いる工期

５．工　　期

契約工期

令和５年４月１日から令和５年１１月３０日まで

令和５年６月１日から令和５年１１月３０日まで

Φ6-150×150

契　　 約 　　日から令和６年 １ 月１９日まで

契　　 約　　 日から令和５年 ５ 月１５日まで

契　　 約　　 日から令和５年 ５ 月１５日まで

・外部足場　・設置する（※くさび緊結式足場　）　・設置しない　

埼玉県富士見市大字水子　地内 （本郷中学校）

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

S-1:- (A-2)
図面名 　建築工事特記仕様書－２ ０３

(6.6.3)(6.8.2)(9.7.3)

普通エコセメントの湿潤養生期間　（　　）日(6.7.2)

(6.2.5)(6.8.3)
種　別 適 用 箇 所

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

　 打継目地

　 の仕上り

４ ひび割れ誘発目地、

５ 湿潤養生

６ コンクリート

 ・A種  ※図示による（　　　）
 ・B種  ※図示による（　　　）
 ・C種  ※図示による（　　　）

(6.8.2)

(6.8.3)

(6.8.3)

(6.8.3)

(6.8.3)

　・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）
　　・20mm　・　

打増し厚さ

　・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）
　　・10mm　・20mm　・　
　・外壁タイル後張り面の打増し処理
　　・20mm　・　
打増し範囲
　・図示による　・　（　　　）

　※標準仕様書6.8.5による
存置期間及び取外し

　※標準仕様書6.8.3(i)(2)(ⅰ)から(ⅳ)による　・　
スリーブの材種

　打増し範囲　・図示による（　　　）　・　
　打増し厚さ　・20mm　・　
・ＭＣＲ工法用シートの使用

・断熱材を兼用した型枠の使用

　　使用する場合は、強度、変形等について、事前に監督員と協議する。
　※コンクリート打設時の充填性の確認のため、型枠の一部に透明型枠等を
　・　
　　「合板型枠」の備考３の表示のある合板型枠を用いる場合に限る）
　・合板（※12mm　・　　）　Ｇ（但し、グリーン購入法基本方針における
せき板の材料及び厚さ

 （打放し仕上げ部）

（6.14.1)

(6.14.1)

(6.3.1)

(6.2.1)(6.14.1)

　・図示による（　　　）
　※標準仕様書6.14.1(e)による箇所
適用箇所

　・フライアッシュセメントＢ種　Ｇ
　・高炉セメントＢ種　Ｇ
　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種
セメントの種類

スランプ
　※15cm又は18cm　・　

設計基準強度
　※18（N/m㎡）　・　

７ 打増し厚さ

８ 型枠

９ 無筋コンクリート

(5)単位水量の測定方法は、高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)、エアメータ法又

   は静電容測定法による。また、静電容試験機関は該当コンクリート製造所以外の

　※ひび割れ誘発目地、打継目地の深さ寸法は、躯体外側の打ち増し厚さ部で処理する
　・図示による（　　　）
間隔・位置・形状

目地寸法
　・標準仕様書9.7.3による　・　

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
工
事

12 (20.3.3～4)27　フェンス

　・ひし形金網

　・被覆溶接金網

フェンスの種類

　・被覆エキスパンドメタル

　（・着色塗装亜鉛めっき鉄線製　 ・合成樹脂被覆鉄線製 　・亜鉛めっき鉄線製）

 

　・ 

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

・　門扉　片開き　仕様溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

高さ　・1500
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整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

０４図面名 　案内図・配置図

敷地高低差を示す。-150

建築凡例

校舎

校 庭

案　内　図　S-1/－

改修部分を示す。

既存部分を示す。
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市立本郷中学校

仮設計画凡例

工事用屋内搬入経路（搬入時は簡易養生を施すこと）

資材置き場部分

●　

工事用資材搬入路

工事用車両搬入路

工事用車両駐車場

門扉

EV

配膳室

アスファルト舗装

駐車場 12台

+3
00

工事場所　埼玉県富士見市大字水子539

配 置 図 S-1/600

S-1:600 (A-2)

屋内運動場

PB

工
事
用
資
材
搬
入
路

菜園

ｺﾝ
ｸﾘ

ｰﾄ
舗

装

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

9
,7

00

室外機置場

ｺﾝｸﾘ-ﾄ塊撤去
解体片付

仮囲い：ガードフェンス

工
事

用
車

両
駐

車
場

３
台

分

仮囲

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中
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整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

図面名 　１階平面図
S-1:100 (A-2) ０５

3
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3
,7
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4
,5

00
3,
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0

3
,2

00
3
,
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0

3
,
59

0
3,
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5

3
,8

55
3,

8
55

3,
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5
3,

59
0

Ｕ

ＤＵ

上部控え室

+800

+760

+800

+1800

上部放送室

Ｂ

講堂体育室

Ａ

4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,6504,500 7,000

１１o３ ２５ ４６７９ ８

器具庫

管理室

ｼｬﾜｰ

柔道場

ホール 玄関

階段 女便所

用具庫

舞台

男便所

+800

１階平面図　S=1：100

22
,6

00

39,400

ポ－チ

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

7,510 6,560 6,590 7,060

CH-2.650

壁：合板ｔ-5.5 OP

53
0

53
0

5
30

5
30

1,
00

0
21

,6
60

1
,0

00

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

室内機 室内機 室内機 室内機

室内機 室内機 室内機 室内機

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中
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機
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張
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整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

S-1:100 (A-2)
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3
,8

00

3
,
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8
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85

5
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Ｂ

Ａ

4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,6504,500 7,000

１１o３ ２５ ４６７９ ８

１階平面図　S=1：100

22
,6

00

39,400

０６図面名 　２階平面図

体育室上部　吹抜け

舞台上部　吹抜け

卓球場

控え室

放送室

CH=2150

+4480

ギャラリー

ギャラリー

CH=2150

23
,6

60

53
0

2
3,

13
0

5
30

53
0

5
30

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

架台
室内機上部防球

柔道場

室
内

機
上

部
防

球
架

台
室

内
機

上
部

防
球
架

台

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15# ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15# ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15# ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#

ﾅｲ
ﾛﾝ

ﾈ
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5#
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ﾛ
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 1

5#

ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#
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0
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Ａ
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8
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8
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整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

S-1:100 (A-2)
図面名 　断面図 ０７

室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 20#

室内器 室内器 室内器 室内器
室内器

合板補修範囲 合板補修範囲 合板補修範囲 合板補修範囲

室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 20#

室内器

合板補修範囲

室内器

合板補修範囲

室
内

機
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付
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架
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（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中
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整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市
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2022.06.03
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手摺：鉄製 SOP
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室内器

2,400

口-75X75X3.2 SOP

既存 幕板:24X350　ﾗﾜﾝSOP
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既存　巾木：ﾗﾜﾝ H-240 SOP

　　下地木胴縁（既存）
既存　壁：木組下地ﾗﾜﾝ合板 t-12　SOP

 t=12貼替え SOPﾗﾜﾝ合板
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工事項目を示す。

新設 鉄骨製架台 SOP

中空ｾﾒﾝﾄ成型板 
 t-15 吹付ﾀｲﾙ

42
0

台数　１１台＊

PL-4.5

C-100X100X2.3＠1.200

2,730

2
,0

75

2-M9.0

吊ﾎﾞﾙﾄ 2-M9.0

機械設備工事

L-65X65X6 SOP

Ｌ型鋼 Ｌ型鋼

L-50X50X6 SOP

図面名 　断面詳細図

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

室内機上部防球
ﾅｲﾛﾝﾈｯﾄ 15#

mailto:yanaisekkei@nifty.com


上下銅縁：材質 SGC t-1.6

整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

０９図面名 　部分詳細図

鉄筋 SD295A: D10φ

基礎の仕様

縦横共　＠250

図面名 　部分詳細図-１
S-1:20 (A-2)

体育棟

自立SW 空調機盤

室外機

B

切替盤
電源

B

土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上：ｔ-150

GL+150

鉄筋：縦横共 D-13φ＠250

9,180

2,030 360

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

門扉

鉄筋：縦横共 D-13φ＠250
布基礎：180X450

GL±0

A

A

平面図 S-/20

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

室外機室外機

2,
9
70

6,790

1,
00

0
8
80

1
,0

00

1502,0251002,0251002,0252,305

2022.10.10

1,
20

0

6,790

フエンスの仕様
ﾊﾟﾈﾙ本体：材質 SGC t-10.5

縦枠：材質 SGC t-1.6

上下銅縁：材質 SGC t-1.6

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

（同等品）

架台：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｔ-100　溶接金網　Φ6-150×150

ＵＮ－Ａ１５００－５０（溶融亜鉛めっき+樹脂塗装製品）

ｺﾝｸﾘ-ﾄ　21-18

取付金具：材質 SGH

ﾎﾞﾙﾄ類：材質 SWCH

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

 溶融亜鉛めっき＋樹脂塗装

支柱：H-1.500 材質 STK400 50.8φXt-2.3

mailto:yanaisekkei@nifty.com


合金めっき鉄線〔                 〕

整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

Ａ

変更年月日

設計 製図
工事名

照査
株　式　会　社 柳　井　設　計

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

一級建築士事務所

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

図面名 　部分詳細図-２ １０
S-1:20 (A-2)

15
0

5
0

45
0

GL

室外機

1
0
0

35
0

体育棟

Ａ－Ａ断面 S-1/20

クラッシャーランｔ-50

土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上：ｔ-150
鉄筋：縦横共 D-13φ＠250

50
4
50

GL

室外機

10
0

クラッシャーランｔ-50

GL

4
50

50

1
50

3
50

360

土間ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄｺﾃ仕上：ｔ-150
鉄筋：縦横共 D-13φ＠250

B－B　断面 S-1/20

（ハイテンション線）

ワイヤメッシュ

Ｂ

GL+0m

15
0

\U+03C650.8\U+00D71.6

30

S=1:20

（W付）

（W付）

ジョイント

Ａ部取付図

押え金具

（W付）

せ
ま

い
場

合
の

取
付

図

パ
ネ

ル
と

柱
の

す
き

ま
が

標準的な取付図

（回転防止付）

中間バンド

U型金具

（W付）

U型金具

Ｂ部取付図

S=1:6

Ｃ部取付図

（W付）

接続押え金具

（W付）

30

　S=1:6ジョイント

　S=1:6

　S=1:20

南京錠＋SUS製鎖

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

1502,0251002,0251002,025

1,000 880 1,000 90

2,970

室外機室外機

2,030

2022.10.10

280

角根BN

角根BN

角根BNジョイント角根BN

角根BN

角根BN

片開き門扉

Ａ

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る)

中間バンド

（回転防止付）

2000 2000

900

蝶番

戸当り付両面回転施錠

亜鉛・アルミ・マグネシウム
（ハイテンション線）

ワイヤメッシュ

Ｈ１５００－５０

1
,
5
0
0

1
,
4
7
0

1
5
0
0

1
4
7
01,

50
0

1
,5

00

コンクリ-ト強度 FC-21

1
,
5
0
0

架台：ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ｔ-100　溶接金網　Φ6-150×150

コンクリ-ト強度 FC-21

mailto:yanaisekkei@nifty.com


ポリエステル粉体塗装

（参考図）

材質:SEHC2.3mm

Φ6丸棒(一部Φ12丸棒)

重量:本体約13.7kg ベース枠約5.4kg 扉約2.7kg

       合計約23.5kg

蝶番:B-1004-1-R×3(抜き差し式)

       B-1004-1-L×1(抜き差し式)

キャッチクリップ:C-1007-12×4(ロック付き)

仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

材質:SS400 L-50-50-4

                 L-40-40-5

重量:約44.9kg

仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

3
50

2100

2040

2000

700

3
0

3
30 4
50

1000

45
0

9

5
1

70
90

9
0

1800

11
7.

7
13

0
13

0
1
30

1
30

13
0

3
2.

3

42.715015015015015015015015015015015042.7

40
0

2
67

3
4 866 866

30
1

32
0

1536

渡りバー

L-40-40-5

（ゼロ債務）

市立小･中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中

防球ｶﾞｰﾄﾞ姿図　S=1/30

防球ガード仕様

取付金具仕様

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.09.09

柳　井　　博 Ａ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

図面名 　部分詳細図－３ １１S-1:15 (A-2)

柳　井　設　計

室内機取付架台

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

　　（フルハーネス型）

　　　塗装

また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。

　盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。

　　 敷き均し土　　 　　 　　　管　　種　　別　　　　　　

（１）管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記

　露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗

装を行わない。

　　による。

（２）地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低

　　圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。

　ただし、見えかかり部の塗装については監督員の指示による。

 　　 良質土　　　 

　　硬質ビニル電線管（VE）

　　耐衝撃性塩化ビニル管（HIVE）

　　波付硬質合成樹脂管（FEP）

　　ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

１２　金属電線管の

１３　鍵

１４　地中電線路

　　　行先の表示

　ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ

　湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ

　上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ

い。ただし、接続はボックス内とする。

したねじなし工法としてもよい。

　屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施

　埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷き均しとする。

　再生砂使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を行い土壌

の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。

　　　アスコン

を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。

得た上で、　・使用できる。　　※使用できない。

　契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を

１５　回路の種別

１６　電線の接続

１７　電線管の接続

１８　残土処分

１９　再生砂・再生

　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は

　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を

十分な技能及び経験を有した者が行うこと。

　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル

添付すること。

こと。

　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

アンカーボルトを選定すること。

　設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（独立行政

法人建築研究所監修）による。

　なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと

する。

（１）設計用水平地震力

　機器の重量［kgf］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

【備　考】（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

　なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。

（２）設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　重要機器

　　・配電盤　・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置

　　・交換機　・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置

　上層階の定義は次による。

　　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層２階、10～12階建の場合

　は上層３階、13階建以上の場合は上層４階とする。

設計用標準水平震度

  （１）内部足場　※ 脚立足場　　　

※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい

　て」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等

　に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基

　準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組

　立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関

　する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

　行うものとする。

  本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員

　の承諾を受けるものとする。

　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、

　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施する

２０　耐震施工

２１　あと施工アンカー

２３　改修部分の足場

（３）地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面（舗装する部分では

　　路盤材下面）から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への

　ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。

　　引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。

  （２）外部足場　※ Ａ種(枠組足場) ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種

２４　墜落制止用器具 　※使用を要する　　墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

　　　　　　　　　　（平成30年6月22日付け基発0622第2号）による

　・使用を要しない

２２　はつり及びあと

　　　施工アンカー打設

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設

　前に、図面に明示する箇所についてＸ線撮影調査を実施すること。

　設置場所

上層階

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

機器種別

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

機　　　　　器

防振支持の機器

水　槽　類

特定の施設 一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

2.0          1.5

2.0          2.0

2.0          1.5

1.5          1.0

1.5          1.5

1.5          1.0

1.0          0.6

 1.0          1.0 

1.5          1.0

1.5          1.0

2.0          1.5

1.5          1.0

1.0          0.6

1.5          1.0

1.0          0.6

0.6          0.4

1.0          0.6

1.0          0.6

１.６　主任技術者又は監理技術者の専任期間（建設業法により必要になった場合）

　　　１　専任期間の始期

　　　　　請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入

　　　　　主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　２　専任期間の終期

　　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続き、

　　　　　後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　３　専任期間の中断

　　　　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、

　　　　　工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

１.７　建物概要

１.４　工事科目（○印の付いたものを適用する）

１　工事概要

１.３　工　　期　

１.２　工事場所

１.１　工 事 名

 　　　現場施工期間
　　　　　　　　　　　現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。

１.５　指定部分　　　・ 無　　・有（　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日）

・　電灯設備

・　動力設備

・　電熱設備

・　雷保護設備

・　受変電設備

・　電力貯蔵設備

・　発電設備

・　構内情報通信網設備

・　構内交換設備

・　情報表示設備

・　映像、音響設備

・　拡声設備（非常放送設備）

・　誘導支援、呼出し設備

・　テレビ共同受信設備

・　テレビ電波障害防除設備

・　監視カメラ設備

・　駐車場管制設備

・　防犯、入退室管理設備

・　自動火災報知設備

・　自動閉鎖設備

・　ガス漏れ火災警報設備

・　中央監視制御設備

・　電話配管設備

・　医療関係設備

・　昇降機設備

１.８　工事概要

　すべて受注者の負担とし、構内につくることができる。

　※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。

　・本工事とする。

　本工事で　・設ける（規模　　　　　　　　　）　※設けない

　受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後１４日まで、これを

る。

火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す

２　工事仕様
２.１　共通仕様

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書（以下「特別共通仕様書」

　　という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）、

　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

　　（以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。

　　　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。

２.２　特記仕様（特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。）

項　　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提

出し承諾を受けるものとする。

　使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む

機材等は使用しないこと。

　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品

目に該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項

を満たすこと。

　調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。

　本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの

　・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

　※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

施工時間

３　工事用電力・水

２　施工条件

１　機材等

４　工事用仮設物

５　足場・さんばし類

６　監督員事務所

７　保　　険

１.９　同時期発注の関連工事　　・　建築工事　　　・　機械設備工事

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

（４）特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　）

　蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。

（１）引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　）

（構外搬出処理費は、※本工事　・別途）

　引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。

（３）再生資源化を図るもの（蛍光管　　　　　　　　　）

（２）買取処分をするもの　（銅屑・鉄屑　　　　　　　）

１１　発生材処理

　完成図書の電子納品ガイドライン　　※　適用する　　・適用しない

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する

こと。また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は

出力、数量等）を記載すること。

１０　完成図書の

　　法の適用

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用について

　※　適用する（契約金額による）　・　適用しない

９　建設リサイクル

　取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを

確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。

８　再使用機材

　　　電子納品

　受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。

する。
　県営住宅の完成図の提出部数は、Ａ１二つ折り１部及びＡ３二つ折り３部と

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。

　　し、監督員の承諾を受ける。

（１）施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成２５　その他

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２（ゼロ債務）

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

柳井

2022.06.03

　　３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

　　　議するものとする。

　　２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協

　　　更の対象としないものとする。

第５条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変

　　

３　その他
３．１　他工事との取合区分

　　　　発注図又は工事区分表による。

３．２　図面上の縮尺

３．３　疑義

　　　　本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、

　　　　監督員と協議するものとする。

第１条　この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト

　　　舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるもの

　　　である。

第２条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

　　　　・種類及び処理量　　汚泥（油分を含む汚泥）　　．　m3

　　　　・中間処理施設　　　　　　市　　　地内、（株）

　　　　・処理方法　　　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず）

　　　　・中間処理後、最終処分場又は再資源化（処理に焼却又は溶融を含む）

　　２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

第３条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した

　　　濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとす

　　　る。

　　２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しな

　　　ければならないものとする。

　　３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃

　　　棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

　　４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において

　　　定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

第４条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな

　　　した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

　　　らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結

　　２　受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。

　　　　図面上の縮尺は、ＪＩＳ　Ａ１版とした縮尺とする。

（４）本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は

　　受注者の負担とする。

（５）特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル

　　とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

（６）改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を

　　行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定

　　を行い、試験記録を提出する。

　　提出し、承諾後施工する。

（３）本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に

（２）本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製

　　作する。

（１）配線器具

　トは複式を使用してもよい。

　　スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、２口コンセン

　　コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。

（２）照明器具

　　防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘

　導灯とし、関係法令に適合したものとする。

（３）照度測定

　　フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。

　　ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂

　プレートを使用することができる。

２.３　工事別一般事項（特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する）

　　項　　　　　目　　 　　　　　 　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項　　　　　　　　　　 

１　電灯設備

　　電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修

　前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において

　は学校環境衛生基準により実施すること。

　　行うこと。

　　に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注

　　者の負担とする。

　　学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と

　　打合せして設定すること。

　　事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、

　　周知する。

（７）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

（８）本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者

（９）特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として

（10）工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工

　　以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。

（１）動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷

　　ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器

　具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。

２　動力設備

　　用送り端子台は１負荷につきＵ・Ｖ・Ｗ・Ｅの４Ｐを原則とする。

（２）電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別

　　途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。

高 圧 引 込

負荷開閉器(PAS)

変圧器設備容量

柱上用高圧気中

受 電 電 圧

主 遮 断 装 置

引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に

再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その

端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。

（端末処理　　・耐塩用　　　　・一般用　　）

交流３相３線式　６.６kV　５０Hz

定格電圧　７．２kV　　定格電流　　　A

定格電圧　　　　kV　　定格遮断電流　　　kA

動力用　　　　　kVA×　　台　　　　

電灯用　　　　　kVA×　　台　

高圧進相コンデンサ　　　　kVar×　　台

直列リアクトル　　・６％　　・１３％

　　　　　　　　　　kVar×　　台

３　雷保護設備

４　受変電設備

受雷部突針はＬＲ１とする。

　　分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。

　　天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが

　１０ｍｍ程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ

　ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必

　要としない。

（４）分電盤

（５）継枠

（６）位置ボックスの省略

２.４　取付高さ

　壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。

名　　　　　　　　称

スイッチ（一般）

　〃　　（身体障害者用）

　〃　　（人感センサー切換用）

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ

　　　　　　　　　〃　　　　　　　

（一般）

（和室）

　　　　　　　　　〃　　　　　　　（台上）

防水型コンセント

分電盤、制御盤、開閉器箱

呼出ボタン（身体障害者用）

復帰ボタン（　　〃　　　）

廊下表示灯（　　〃　　　）

端子盤

測　　点

床上～中心

〃

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

　　　　　取付高さ（ｍｍ）

一　　般 県営住宅

１,３００

１,１００

２,０００

   ３００

   １５０

   １５０

   ５００

(上端1,900以下)1,500

   ９００

１,８００

２,０００

(上端1,900以下)1,500

１,２００

１,０００

２,０００

   ４００

   ２００

   ５００

   ５００

(上端1,900以下)1,500

   ９００

１,８００

２,０００

２,０００

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。

　　ガス漏れ火災警報

　　設備、拡声設備

　　（非常放送設備）

（１）所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。

（２）総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。

（３）ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ

　　で行うものとする。

・　燃料電池発電装置　　　・　熱併給(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ)発電装置

・　太陽光発電装置　　　　・　風力発電装置

・　（概要）

・　ガスタービン発電装置　・　マイクロガスタービン発電装置

・　ディーゼル発電装置　　・　ガスエンジン発電装置

ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。

　　網設備

・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

・（概要）

５　構内情報通信

７　発電設備

８　構内交換設備

９　自動火災報知設備、

６　電力貯蔵設備

１０　昇降機設備

　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。

　特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

準仕様書（機械設備工事編）による。

施設管理者 ：

昇降機：

電力会社 ：

電話会社 ：

ケーブルテレビ会社 ：
消防本部 ：

建築：

官公庁等打ち合わせ相手

打ち合わせ担当者

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

埼玉県富士見市大字水子地内　（本郷中学校）

契　　　　約　　　　日　から　令和 ６ 年 １ 月１９日　まで

令和 ５ 年 ６ 月 １ 日　から　令和 ５ 年１１月３０日　まで

　　　　　又は仮設工事等が開始されるまで）の期間　・令和 ５ 年 ５ 月１５日までの期間）については、

空調設備用電気配管・配線工事

非常時用LED高天井照明設置

　本工事に必要な電力及び水などのは、構内から使用できるものとしその仮設に

係る費用は、受注者の負担とする。

（※１）

（※１）　

（※１）

株　式　会　社 一級建築士事務所
Ｅ

工事名市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中学校

（ゼロ債務）

０１図面名 　特記仕様書

柳　井　　博
柳　井　設　計

電気設備工事特記仕様書

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

Ａ棟

渡り廊下

通用門

正　門

花壇

門扉

アスファルト舗装

駐車場 12台

+3
00

工事用資材搬入路

ｺ
ﾝｸ

ﾘｰ
ﾄ舗

装

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

室外機置場

水
　
路

河
川
敷

フ
ェ
ン
ス

PB

電源切替盤

室外機

室外機

室外機

自立SW

空調機盤

敷
地

境
界

線

HH:H2-9

HH:H2-9

ケーブル埋設標（コンクリート製）

管路根切り：W=600 H=700

管路は埋設シート布設

ネットフェンス

既設HH

既設HH
既設HH

キュービクル

既存コンクリート舗装

菜園

9
,7

00

（設備）

（設備）

室外機系統 EM-CE38-1Cx2
室内機系統 EM-CE60-1Cx2

室外機系統 EM-CE38-1Cx2
室内機系統 EM-CE60-1Cx2

室外機系統 EM-CE38-1Cx2
室内機系統 EM-CE60-1Cx2

室外機系統 EM-CE38-1Cx2
室内機系統 EM-CE60-1Cx2

室外機系統 EM-CE38-1Cx2
室内機系統 EM-CE60-1Cx2

(FEP100)

(FEP100)

(FEP100)

(FEP100)

(FEP100)

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:300 (A-2)

Ｅ

校舎

プール

屋内運動場
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工事名市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２
（ゼロ債務）

本郷中学校

図面名 　幹線設備図

凡例・特記

柳　井　設　計
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整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査
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E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市
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名　称

形　式

電　圧 光　束

備　考

単相200V

昼白色　広角ﾀｲﾌﾟ　直付型　電源内臓型

落下防止ﾜｲﾔｰ付き　調光式

照明器具姿図

DA

V

CT×2

6600/210-105V

Tr 1φ3W
100kVA

LBS
7.2kV 200A

RC40kA
PF(G)40A

600/5A

TH1 3.9A

600/5A

300V
3A

Fx2

AS

VS

幹
線

番
号

L
11 L
12

L1
3

L
15

L
16

L1
7

L1
8

L
19

L2
0

負
荷

名
称

開
閉

器
容

量

Ｂ
棟

Ａ
棟

予
備

予
備

EL
R

プ
ー

ル

警
報

電
源

所
内

電
源

ｺﾝ
ﾃﾞ

ﾝｻ
ｰ

引
外

し
電

源3
P2

25
AF

/
22

5A
T

3
P2

25
AF

/2
00

AT

ｺﾝ
ﾋﾟ

ｭｰ
ﾀｰ

室 3
P1

00
AF

/1
00

AT

3P
22

5A
F/

20
0A

T

2
P5

AF
/1

5A
T

2P
5A

F/
20

AT

3
P1

00
A
F/

50
AT

3
P
10

0A
F/

10
0A

T

2
P5

AF
/
15

AT

3P
40

0A
F/

30
0A

T

ケ
ー

ブ
ル

サ
イ

ズ

1
00

V

10
0V

1
00

V

1
50

sq

6
0s

q

3
8s

q

CE
T
10

0s
q

改修１ 改修２

L1
4

L
14 L
16

体
育

館

改修部分

2P
10

0A
F/

10
0A

T

2P
10

0
AF

/1
00

AT
低圧電灯盤 既存ブレーカー：フラシュプレート付埋込形

52

6

52-5 T5

タイマー 照明６

52

タイマー

52

タイマー

52

タイマー

52

タイマー

5432

照明２ 照明３ 照明４ 照明５

52

１

T1 T3 T4 T5

T4T3T252-1 T1 52-2 52-3 52-4

T2

照明１X1T0

T0

X1
R0 R0

T0 T0

R1

T1

R0

01

02

R

T

AC1φ2W200V

52-6

U6 W6

照明６

52-5

U5 W5

照明５

52-1 52-2 52-3 52-4

U1 W1 U2 W2 U3 W3 U4 W4

照明１ 照明２ 照明３ 照明４

Ｒ Ｔ

AC1φ2W200V
電源

16000 lm

高天井用LED照明　（水銀灯400形相当）

※鋼板製

100AF/60AT 50AF/20AT

500

1.
20

0ELB2P ELB2P

1Φ2W 100v

体育館内

コンセント

体育館内

コンセント

※鋼板製
　露出形（屋内用）
　500×1200×125
　参考：BON51212VK

MCB2P

100AF/60AT
MCB2P ELB2P

1Φ2W 200v 1Φ2W 200v

空調機用

管理室

EM-CE14-1Cx2

電源切替盤

空調室外機用 空調室内機用

電源切替盤

EM-CE14-1Cx2 EM-CE8.0-3C

※鋼板製
　露出形（屋外用）

※鋼板製

参考　NYM20121ZLZ9

取付金具　参考NNY28608

　露出形（屋外用）

配線ＳＰ考慮

　参考　400×500×160

　露出形（屋内用）

タイマーＴ０～Ｔ５：オムロンＨ３Ｙ

50AF/15AT 50AF/15AT

E
M-

CE
60

sq
-1

C
x2

E
M-

C
E3

8s
q-

1C
x2

EM-CE38-1x2 EM-CE60-1x2

体
育

館
空

調
機

盤
（

室
内

機
）

体
育

館
空

調
機

盤
（

室
外

機
）

改修２改修１

１、新設高天井用LED照明器具は常時使用可能とし、停電時に発電機回路に切り替わり使用出来るものとする。

２、新設コンセントは常時使用可能とし、停電時に発電機回路に切り替わり使用出来るものとする。

※特記事項

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

Ｅ
工事名市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中学校

（ゼロ債務）

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ単線結線図

図面名 　盤図・照明姿図 ０３

照明制御盤

空 調 機 盤

ﾘﾓｺﾝ収納箱

コンセント盤

柳　井　設　計

→

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査
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E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

電源切替盤
（自立ﾕﾆｯﾄ）

□

異種管継手

GHP-1 親 GHP-3GHP-2

ED

EM-IE5.5 VE(16)

室外機電源

EM-IE5.5

EM-CED14 FEP(50)

室外機商用電源：

EM-CED14 FEP(50)
商用電源：

室内機、負荷出力用

同期信号：EM-CEE2.0-2C
インバーター間通信線：EM-CEE2.0-2C

子機ー２子機ー１

冷媒管共巻き

冷媒管共巻き

GHP3-1 GHP3-1 GHP3-1

GHP2-1 GHP2-1GHP2-1GHP2-1

GHP1-1 GHP1-1 GHP1-1 GHP1-1

PB:300x300×200 SUSWP

柔道場

自立出力配線：EM-CED14 (FEP50)

復電検知入力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

自立負荷接続リレー出力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

自立SW入力
自立運転ランプ出力
自立運転警報ランプ出力

空調機盤

室内外操作線(室外渡り線）：EM-CEE2.0-2C

同期信号：EM-CEE2.0-2C

インバーター間通信線：EM-CEE2.0-2C

室内外操作線（室外渡り線）：EM-CEE2.0-2C

(FEP30) (FEP30)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備) 室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備) 室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

GP-1室内外操作線：EM-CEE2.0-2C(設備)

GP-2室内外操作線：EM-CEE2.0-2C(設備)

GP-3室内外操作線：EM-CEE2.0-2C(設備)

室内外操作線EM-CEE2.0-2C(設備)

リモコン
収納箱

※機械設備工事

※機械設備工事
室内外操作線配線

　１、ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ取付

　２、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ配線

各室内機へ

リモコン線EM-CEE2.0-2Cx2

各室内機へ

リモコン線EM-CEE2.0-2Cx3

各室内機へ

リモコン線EM-CEE2.0-2Cx3

EM-CEE2.0-2Cx3

EM-CEE2.0-2Cx4

EM-CEE2.0-2Cx4

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内 冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内 冷媒配管ダクト内 冷媒配管ダクト内

冷媒配管ダクト内 冷媒配管ダクト内 冷媒配管ダクト内

アリーナ自立運転
ｽｲｯﾁ盤

EM-IE8.0x2E2.0(MMB)

MMボックス MMボックス

コンセント2P200V

PB:200x200×100 SUSWP

管理室

室外機電源：EM-CET14 （内１線アース）(FEP50)

EM-CEE 1.25 -2Cx3 FEP(30)

室外機電源
EM-CE5.5-3C (FEP30)

EM-CE5.5-3C(FEP30)

ｷｭｰﾋﾞｸﾙより

室外機商用電源：1Φ2W200V 

室内機商用電源：1Φ2W200V 

照明：EM-CE8.0-2C・E1.6 FEP(30)

ｺﾝｾﾝﾄ：EM-CE5.5-2C・E1.6 FEP(30)

親機系室内機電源：EM-CE5.5-2CE2.0(FEP30)

子機１系室内機電源：EM-CE5.5-2CE2.0(FEP30)

子機２系室内機電源：EM-CE5.5-2CE2.0(FEP30)

各系統室内電源：EM-CE5.5-2CE2.0(PF28)x2

各系統室内電源：EM-CE5.5-2CE2.0(PF28)

冷媒管共巻き

各系統室内電源：EM-CE5.5-2CE2.0(PF28)x3

EM-CE8.0-3(PF28)冷媒配管ダクト内

室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22) 室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22)

室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22) 室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22)

室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22) 室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22) 室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22)

室内電源：EM-CE3.5-2CE2.0(PF22)

（設備）

（設備）

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2)

Ｅ

図面名 　空調機電源系統図

系　統　図

工事名市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

０４

本郷中学校

（ゼロ債務）柳　井　設　計
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整理番号

一級建築士
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設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査
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上
部

控
え

室

+800

+760

上部放送室

4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,6504,500 7,000

+800

22
,6

00

39,400

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

7,510 6,560 6,590 7,060

CH-2.650

53
0

53
0

5
30

5
30

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

1,
00

0
21

,6
60

1
,0

00

604.3ｍ2

52.5ｍ2

空調機盤

室外機

室外機

室外機

GHP

2-1 2-1

GHP

2-1

GHP GHP

2-1

GHP

3-1

EHP

1

GHP

2

GHP

3

GHP

1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

3-1

GHP

1-1
GHP

3-1

※①電源切替盤依りの室外機への

+800

EM-IE8.0x2 E2.0(MMB)

EM-IE8.0x2 E2.0(MMB)

※①

ED

EM-IE5.5(VE16)

ｺﾝｾﾝﾄ2P200V
ﾎﾞｯｸｽ共

※③

※④

※②自立ＳＷ依りの室外機への配線EM-CEE1.25-2Cx3(FEP30)とする

PB:200x200x100 SUSWP

PB:300x300x200 SUSWP

復電検知入力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

自立負荷接続リレー出力配線：EM-CEE2.0-2C(PF22)

※③

※④

配線EM-CE14-1Cx2E2.0(FEP30)x2

室内外操作線（室外渡り線）EM-CEE2.0-2C

インバーター間通信線EM-CEE2.0-2C
同期信号EM-CEE2.0-2C

(FEP30)

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内 室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内 室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内 室内電源EM-CE3.5-3C(PF22冷媒管ダクト内 室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE3.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

EM-CE100-1Cx2 室外機系統

自立出力配線：EM-CE14-1Cx2(FEP50)
室外機電源：EM-CET14(1線アース1)(FEP50)

室外機商用電源：EM-CE14-1Cx2(FEP50)

室内機商用電源：EM-CE14-1Cx2(FEP50)

室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)冷媒管ダクト内

GHP2-1室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)
GHP1-1室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)
GHP3-1室内電源EM-CE5.5-3C(PF22)

EM-CE8.0-3C(PF28) 冷媒管ダクト内　空調機盤依り

EM-CE8.0-3C(PF28) 冷媒管ダクト内　管理室空調機へ

電源切替盤（設備）

自立SW（設備）

EM-CE100-1Cx2 室内機系統

(FEP100)

室内電源EM-CE5.5-3C(PF28)冷媒管ダクト内

室内電源EM-CE5.5-3C(PF28)冷媒管ダクト内

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2) ０５

Ｂ

講堂体育室

Ａ

１１o３ ２５ ４６７９ ８

器具庫

ｼｬﾜｰ

柔道場

ホール 玄関

階段 女便所

用
具

庫

男便所

１階平面図　S=1：100

ポ－チ

図面名 　空調機電源設備図

Ｅ

管理室

舞台

工事名 市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２
（ゼロ債務）

本郷中学校

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号
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設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03

2

3
,7

50
3
,7

50
4
,5

00
3,

60
0

3
,2

00
3
,
80

0

Ｕ

ＤＵ

上部控え室

+800

+760

+800

+1800

上部放送室

4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,6504,500 7,000

+800

39,400

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

CH-2.650

壁：合板ｔ-5.5 OP

53
0

5
30

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

1,
00

0
21

,6
60

1
,0

00

室外機

3
,5

90
3
,8

55
3,

8
55

3,
85

5
3
,8

55
3
,5

9
0

2
2,

60
0

5
30

53
0

GHP

3

GHP

GHP

1

室外機

室外機

EM-IE2.0x12・E1.6(E39) 照明依り

EM-FCPEE0.9-1Px2(E25) 照明依り

EM-FCPEE0.9-1Px2(MMA)

EM-CE8.0-2C・E1.6(MMB)

空調室内機

空調室内機

空調室内機

MMB用ボックス

リモコン収納箱

PB:300x300x200

空調機盤

自立SW

空調室内機空調室内機空調室内機 空調室内機

空調室内機空調室内機空調室内機

以降空調冷媒管ダクト内へ

空調冷媒管ダクト内へ

空調冷媒管ダクト内へ

電源切替盤

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

PB:200x200x100 SUSWP

PB:200x200x100 SUSWPx2

コンセント盤

照明制御盤

EM-CE8.0-2C・E1.6(PF28)

照明制御盤

照明制御盤

調光器200V供給S

EM-CE8.0-2C・E1.6(28)

照明制御盤

照明制御盤

コンセント盤

EM-EEF2.0-2C(GLT16)

S

コンセント2P15Ax2 新金属Ｐ

凡例

（１秒～１０秒）点灯試験にて調整する

※　発電時照明点灯は始働電流大きい為一括でなく遅延する

照明制御盤 ※

調光器（参考NQ21505）x2・スイッチ(参考WTC52511W)x1

EM-IE2.0x12・）E1.6(MMC)

EM-EEF2.0-2C(GLT16)

EM-CE5.5-2C・）E1.6(FEP30)

EM-CE8.0-2C・）E1.6(FEP30)

EM-CE8.0-2C・）E1.6(PF28)

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2)

Ｅ

Ｂ

講堂体育室

Ａ

１１o３ ２５ ４６７９ ８

器具庫

管理室

ｼｬﾜｰ

柔道場

ホール 玄関

階段 女便所

用具庫

舞台

１階平面図　S=1：100

ポ－チ

図面名 　１階電灯コンセント設備図

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２工事名
（ゼロ債務）

本郷中学校

０６

男便所

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
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EM-FCPEE0.9-1P(19)

EM-FCPEE0.9-1P(19)

EM-FCPEE0.9-1P(19)

EM-IE2.0x2E1.6(E19) EM-IE2.0x4E1.6(E25)

EM-IE2.0x2E1.6(E19) EM-IE2.0x4E1.6(E25)

EM-IE2.0x6E1.6(E31)

EM-IE2.0x12E1.6(E39)

EM-IE2.0x12E1.6(E39)　照明制御盤へ

EM-FCPEE0.9-1P(19)　　調光器へ

1～ 6
高天井用LED照明

既存照明

11 2 3

4 5 6

PB:300x300x200

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2)

Ｅ

Ｂ

Ａ

１１o３ ２５ ４６７９ ８

体育室上部　吹抜け

舞台上部　吹抜け

卓球場

２階平面図　S=1：100

工事名
市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

０７図面名 　２階電灯設備図

本郷中学校

（ゼロ債務）柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士 柳　井　　博
登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
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空調機盤

自立SW

電源切替盤

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２工事名
（ゼロ債務）

本郷中学校

コンセント盤

男便所空調冷媒管ダクト内へ

EM-EEF2.0-2C(PF16)

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ

空調室内機空調室内機空調室内機空調室内機

空調室内機空調室内機空調室内機 空調室内機

今回工事分

今回工事分

コンセント盤依り

ＭＭＡ用ジャンクションボックス

凡例

機器収納箱　TV-T:ブースター 家庭用

400x400x120

EM-EEF2.0-2C(MMA)

立ち下げ
今回工事コンセント依り分岐

上部放送室

EM-S-5C-FB(MMA)

2Ｆステージ吹き抜けへ

EM-EEF2.0-2C(MMA)

EM-S-5C-FB(MMA)

EM-S-5C-FB(MMA)

特記無き配線はEM-EEF2.0-2C(MMA)とする

図面名 　１階弱電設備図 ０８

テレビ端子　端末　金属Ｐ

コンセント2P15Ax2 金属Ｐ

露出コンセント共 電源部共

参考：UF35M

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号
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２階平面図　S=1：100

工事名
市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その２

本郷中学校

（ゼロ債務）

図面名 　２階弱電設備図 ０９

EM-S-5C-FB (MMA)

入線プレート

EM-S-5C-FB

UHFｱﾝﾃﾅ 20素子　AU-2 全帯域

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 2.0m 壁面取付形

mailto:yanaisekkei@nifty.com


　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施すること。

　　章 項　　　目 特　　記　　事　　項

　　２　　工事場所

　　３　　工　　期

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

設計年月日
埼玉県

富　士　見　市

　　１　　工事名称

●
 
一
 
般
 共
 
通
 事
 
項
 特
 記
 
事
 項
 

　　届出手続等

　工事の着手、施工、完成に当り、関係官公署などへの必要な届出手続等は受注者が

代行し遅滞なく行う。

　すべて受注者の負担とし、構内につくることが　※できる　・できない

　埋め戻し後の建設残土は、※監督員が指示する構内の場所に敷きならす。

　　　　　　　　　　　　　・構外搬出適切処理する。

　　再生アスコン使用

　再生砂の使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を行い土壌の汚染

※引渡しを要するもの以外は構外に搬出し、適切処理する。

　　　　（構外搬出処理費は　※本工事　・別途）

 （１）引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 （２）買取処分をするもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 （３）再生資源化を図るもの（・硬質塩化ビニル管　・　　　　　　　　　）

 （４）特別管理産業廃棄物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

（１）機器等の能力、容量等は表示された数値以上とする。

（１）地中埋設配管（排水管を除く）

　　１）地中埋設標（コンクリート製）　　　※要（図示の箇所）　　　　・不要

　　２）地中埋設鋲（キャッツアイ）　　　　※要（舗装部の分岐、曲部）・不要

　　３）埋設表示テープ（２倍折込み）　　　※要　　　　　　　　　　　・不要

建築研究所監修の建築設備耐震設計・・施工指針２０１４年版」により行う。

Ｈただし、設計用地震力（水平及び鉛直）は次の設計用水平震度Ｋ 及び設計用鉛直

震度Ｋ （Ｋ （Ｋ ／２）を用いて計算する。Ｖ Ｈ

設計用水平地震力と設計用鉛直地震力は同時に作用するものとする。

設計用水平震度

設置場所

上層階

屋上及び塔屋

重要機器

中間階

１階及び地下階

一般機器 重要機器 一般機器

特定の施設 一般の施設

耐震安全性の分類

2.0

(2.0)

1.5

(2.0)

1.5

(1.5) (1.5)

(1.0) (1.0)

1.0

0.61.0

1.5

(2.0) (1.5)

1.0

0.6

(1.0)(1.5)

1.0

0.6

(1.0) (0.6)

0.4

<2.0> <1.5>

<1.5>

<1.5>

<1.5>

<1.0>

<1.0>

<1.0>

<1.0>

<0.6>

<0.6>

1.0

　設備機器の固定等は、すべて「国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人

　　・使用できる。　※使用できない。

に係る環境基準に適合することを確認すること。

　本工事で　・設ける（規模　　　　　）　※設けない

（２）電動機出力、燃料消費量及び圧力損失は、原則として表示された数値以下とする。

　契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を得た上で、

　※根切土の中の良質土（但しコンクリート管以外の管の周囲は山砂の類）　・山砂の類

　※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。　・本工事とする。

１　共通仕様

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書（以下「特別共通仕様書」

　　という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）、

　　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

　　（以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。

　　　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。

（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用

　　する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。

２　特記仕様

（１）章は●印の付いたもの、項目は番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものがなければ、※印を適用し、・印のものは適用しない。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

１　機　　材　　等 　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のもの

　使用機材等については､ｱｽﾍﾞｽﾄ含有の有無を確認し､ｱｽﾍﾞｽﾄを含む機材は､使用しないこと｡
　とする。なお、資材名、製造所名及び発注先を記載した報告書を監督員に提出すること。

　「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」(グリーン購入法)に規定される

　特定調達品目に該当する機材は、その判断基準、配慮事項を満たすこと。

　調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。

２　電気保安技術者 　・置く　※置かない

３　施工条件 施工時間

※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

　 及び試験

　 試験、施工の検査

５ 機材の検査及び

　ただし、検査項目は残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、BOD、CODとする。

　試験は上記の飲用に供する場合の方法に従うものとする。

　状態に入った後速やかに（概ね３ヶ月以内）流入水・処理水の水質試験を行う。

※雨水利用システム及び排水再利用システムを設置したときは、工事完成後定常の使用

および⑫残留塩素の12項目とする。

酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度

　ただし、検査項目は①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素及び亜硝
　て行うものとし、その結果は、監督員に提出するものとする。

　し、公立の保健所、試験所又は認定の試験所（事前に監督員の承諾を得る）に依頼し

　道法による「水質基準に関する省令」に基づく化学的、物理的及び生物化学的試験と

※飲用に供する設備機器の据付け及び取付け完了後、水質試験を行う。水質試験は、水

　検査及び試験を行うべき機材等は、標準仕様書及び特別仕様書によるほか下記による。

４　技能士の適用

・熱絶縁施工（保温工事）・冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の据付）

・配管施工（配管工事）　・建築板金施工（風道制作及び取付け）

６　監督員事務所

７　官公署その他への

８　工事用電力・水等

９　工事用仮設物

10　足場・さんばし類

11　残土処分

12　埋め戻し土・盛土

13　再生砂､再生砕石､

14　発生材の処理等

15　容量等の表示

16　配　　管

17　耐震施工

　　１　専任期間の始期

　　　　請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入

　　　　主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　２　専任期間の終期

　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続き、

　　　　後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　３　専任期間の中断

　　　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、

　　　　工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

 　　７　主任技術者又は監理技術者の専任期間（建設業法により必要になった場合）

　埼玉県環境配慮

　方針の適用項目

　　（１２）

（該当項目数：　　）

・長寿命機材の選定（２－３－③）　・設備更新を踏まえた計画（２－３－④）

・再生品の優先使用（２－３－⑥）・有害物質の放散量が少ない材料の使用（２－４－②）

・発生材の再資源化を推進（３－１－⑥）・フロン等の回収、破壊を行う（４－１－①）

・代替フロンの使用抑制（４－１－②）　・新冷媒の採用（４－１－③）

・太陽熱利用システムの導入（５－１－②）　・高効率機器の採用（５－２－②）

・ゾーニングの工夫（５－３－①）・外気冷房制御の導入（５－３－②）

・搬送動力の低減（５－３－③）　・ヒートポンプの採用（５－３－④）

・熱回収システムの導入（５－３－⑤）　・コージェネレーションの導入（５－４－①）

・節水機器の採用（６－１－①）・雨水利用（６-１-③）　・排水再利用（６-１-④）

・アスコン廃材の再利用（６-３-②）　・再生塩ビ管の採用（６-３-③）

　　 ８　工事範囲　　図示のとおり

　　 ９　機械設備工事概要

 　　　　を適用し、下記の工事仕様は適用しない。なお、それぞれの工事仕様について特記されていない事項

　　 　　は、電気設備工事は埼玉県電気設備工事特別共通仕様書により、建築工事は埼玉県建築工事特別共通

　　　　 仕様書による。

　　 　　・建築工事　　　・電気設備工事

　　 10　電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様

　　 11　同時期発注の関連工事

ボルトを選定すること。

　　　(注)（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

　　　　　＜　＞内の数値は水槽類に適用する。

※上層階とは２～６階建の場合は最上階､７～９階建の場合は上層２階､

　10～12階建の場合は上層３階､13階建以上の場合は上層４階）

　中間階とは地下階,１階を除く各階で上層階に該当しないもの （平屋建の場合は無し）

重要機器は次のものを示す。

　 　 給水装置　　　 排水装置　　　　　 換気機器　　　 空調機器　　　 熱源機器

　 　 防災設備　　　 監視制御設備　　　 危険物貯蔵装置

　 　 火を使用する設備　　　 避難経路上に設置する機器　　

を受けるものとする。

　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督員の承諾

　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、アンカー

　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は十分な技

能及び経験を有した者が行うこと。

　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を添付する

こと。

埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル挿入、

　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

17-1 あと施工アンカー

 　　６　指定部分　　※無　　　　・有

建物別及び屋外

工　　事　　種　　目

○　排　　　煙　　　設　　　備

●　自　動　制　御　設　備

○　厨　房　機　器　設　備

○　消　　　火　　　設　　　備

●　空　気　調　和　設　備

○　換　　　気　　　設　　　備

○　衛　生　器　具　設　備

○　給　　　水　　　設　　　備

○　排　　　水　　　設　　　備

○　給　　　湯　　　設　　　備

●　ガ　　　ス　　　設　　　備

　　４　　建物概要

 ①

 ②

 ③

 ④

 ⑤

延面積

（㎡） 令別表第一
消防法施行

　　構　造 　　 階　　数　　建　物　名　称 　　備　考

　　５　　工事種目（●印を付いたものを適用する。）

① ② ③ ④ ⑤ 屋外

工　　事　　種　　別

　　　　　　　　　　対象部分：　　　　　　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日

　　　　　現場施工期間

　　現場施工期間は、施設管理者との調整により変更することがある。

体　育　館 鉄骨造 平屋建て

株式会社

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載すること。

　また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等）

33　完成図書の

　・使用を要しない

　ただし、自動制御設備に関わる配線は標準仕様書の自動制御設備の項による。

22　はつり及びあと

　　６．便所内露出ＳＵＳ管及び流し内露出ＳＵＳ管は保温を要しない。

●
 
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項
 
特
 
記
 
事
 
項
 （

続
 
き）

図面番号工事名称担　当 縮尺課　長 副課長 主　　幹主　　査 図面名

機械設備工事特記仕様書（１）

●
 
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項
 
特
 
記
 
事
 
項
 （

続
 
き）

　標準仕様書第２編によるほか下記による。

　空気調和設備工事の保温の種別

ド　レ　ン　管 屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房内の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内、ＰＳ内及び空隙壁中

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

蒸　　気　　管

冷水・冷温水管

（膨張管、空気抜管、

　膨張タンクからボ

　イラー等への補給

　水管を含む。）

温　　水　　管

（膨張管を含む。）

　　　区　　分　　　

ａ1・（ハ）・Ⅶ

ｂ ・（ハ）・Ⅶ

ｃ2・（ロ）・Ⅶ

ｅ3・（ハ）・Ⅶ

Ａ1・（イ）・Ⅱ

Ｂ ・（イ）・Ⅱ

Ｃ2・（ロ）・Ⅱ

Ｄ ・（ロ）・Ⅱ

Ｅ3・（イ）・Ⅱ

Ａ1・（ハ）・Ⅲ

Ｂ ・（ハ）・Ⅲ

Ｃ1・（イ）・Ⅲ

Ｄ ・（ハ）・Ⅲ

Ｅ3・（ハ）・Ⅲ

Ａ1・（イ）・Ⅰ

Ｂ ・（イ）・Ⅰ

Ｃ2・（ロ）・Ⅰ

Ｄ ・（ロ）・Ⅰ

Ｅ3・（イ）・Ⅰ

施　工　箇　所 保 温 種 別

屋内露出（一般居室、廊下）

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

(注)１．冷媒管は、断熱材被覆銅管を使用し、外装は下記による。

　　　　屋内露出部　※保温化粧カバー（※樹脂製　・亜鉛メッキ鋼板製　・ＳＵＳ製）　

　　　　　　　　　　・保温化粧カバー（※樹脂製　・亜鉛メッキ鋼鈑製　・ＳＵＳ製）

　　２．施工種別Ｂの材料及び施工順序４、５に替え、アルミガラス化粧原紙を使用する。

　　３．機器類の保温材の種別は、(※グラスウール保温材　・ロックウール保温材)とする。

屋内露出（一般居室、廊下）

屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

　　　区　　分　　　 施　工　箇　所 保 温 種 別

長方形ダクト

屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

屋内隠ぺい、ＤＳ内

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

円形ダクト

Ｊ1・（イ）・ⅩⅠ

Ｉ ・（イ）・ⅩⅠ

Ｉ ・（ロ）・ⅩⅠ

Ｋ3・（イ）・ⅩⅠ

屋内露出（一般居室、廊下）

Ｎ ・（イ）・ⅩⅠ屋内露出（機械室、書庫、倉庫）

屋内隠ぺい、ＤＳ内 Ｎ ・（ロ）・ⅩⅠ

Ｐ3・（イ）・ⅩⅠ

消音内貼り サプライチャンバー

消音チャンバー・消音エルボ

Ｍ ・（ロ）・Ⅸ

Ｌ ・（ロ）・Ⅷ

　ダクトの保温の種別

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

　　　区　　分　　　

ａ1・（ハ）・Ⅶ

ｂ ・（ハ）・Ⅶ

施　工　箇　所 保 温 種 別

給水管

天井内

ＰＳ内及び空隙壁中

　給排水衛生設備工事の保温の種別

（１）公道上は、道路管理者の指定する深さとする。

（２）構内車両通路では、路盤材下面から管の上端まで６００ｍｍとする。

（３）その他の場所では、地表面(舗装する部分では路盤材下面)から管の上端まで

　　300ｍｍとする。

　既設管に接続・分岐する場合は、原則として新設時の接合方法として標準仕様書に

規定された工法による。

　　・種別

※コンクリートの建築物に出入りする箇所の付近の露出部配管

※鋼管と銅管及びこれに類する部分　※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分

※５０Ａ以下は絶縁ユニオンとし、それ以上は絶縁フランジ　・全て絶縁フランジ

　（　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

　スリーブ、箱入れその他工事との取合いは、工事区分表によるものとし、施工に

支障を来さない時期までに、必要な位置、大きさなどを明示し、監督員と打合わせる。　　取合区分

　施工図等の著作権に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に帰属するものとする。

Ｏ1・（イ）・ⅩⅠ

　　　　屋外露出部　※溶融アルミニウム亜鉛鉄板ラッキング　　・ＳＵＳラッキング

(注)１．消火、排水及び通気管のうち見えかかり部は塗装を施す。

　　３．施工種別ｂの材料及び施工順序３､４に替え､アルミガラス化粧原紙を使用する｡

　　４．機器類の保温材の種別は、（※グラスウール　　・ロックウール）とする。

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

ｅ3・（ハ）・Ⅶ

及び浴室、厨房等の多湿箇所

（厨房の天井内は含まない。）

（膨張管、空気抜管、

　膨張タンクからボ

　イラー等への補給

　水管を含む。）

排水及び通気管

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内

ＰＳ内及び空隙壁中

給湯管

屋内露出（一般居室、廊下）

機械室、書庫、倉庫

天井内

ＰＳ及び空隙壁中

 　　　━

 　　　━

 　　　━

ｅ3・（ハ）・Ⅶ

（厨房の天井内は含まない。）

ａ1・（イ）・Ⅰ

ｂ ・（イ）・Ⅰ

ｃ2・（ロ）・Ⅰ

ｄ ・（ロ）・Ⅰ

ｅ3・（イ）・Ⅰ

屋外露出（バルコニー、解放廊下を含む。）

及び浴室、厨房内の多湿箇所

ｃ2・（ロ）・Ⅶ

県営住宅ＰＳ内

ｃ2・（ロ）・Ⅶ

ｃ2・（ハ）・Ⅶ

　 　　━

　 　　━

　受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後１４日まで、これを火災

が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出する。

　　２．排水管の管種が耐火二層管、耐火ＶＰの場合は、保温を要しない。

18　防露保温工事 23　管の埋設深さ

24　既設管分岐・接続

25　絶縁継手の設置

26　天井仕上げ区分

27　他工事との

28　施工図等の取扱い

29　保　　　険

　下記仕様により防凍保温を行う。

　　※保温仕様は保温厚さを呼び径32以下は50mm、呼び径40以上は40mmとする｡

　　・保温材をグラスウールとし、凍結防止ヒーターを設置。

　下記の亜鉛メッキを施したダクト及び配管は、塗装を行わない。

　下記の金属電線管は塗装を行う。

　　※機械室、書庫、倉庫　・　

　　※屋外露出　※多湿箇所　屋内露出（※見えかかり部　・　　　　　　）

19　防　凍　保　温

20　塗　　　装

21　電　　　線

　　５．消火管屋外露出部保温仕様は、e3・（ハ）・Ⅶとする。

　配管等の識別は、その方法等について監督員と協議のうえ行うこと。30　配管識別

　受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写しを監督員に提出する。

31　墜落制止用器具

　（フルハーネス型）

　※使用を要する　　墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

　　　　　　　　　　（平成30年6月22日付け基発0622第2号）による

　　原則としてＦ☆☆☆☆とする。

　※ロックウール・グラスウールのホルムアルデヒド放散量による区分は、

　　施工アンカー打設

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設前に、

　特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブルとし、露出

部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

　　　　を採用する場合は、施工箇所によらず保温を要しない。

　　７．空調設備を要する便所（特別支援学校等）以外の便所で高密度ポリエチレン管

図面に明示する箇所についてＸ線撮影調査を実施すること。

※図示の屋外露出部（給水管、消火管、給湯管、膨張管、弁類を含む。）は

・屋外露出給水管（呼び径20以下のみ）は、保温厚50mmの防凍保温を行うこと。

2022.4

　やむを得ずそれ以外の工法を採用する場合は監督員の承諾を受ける。

●
 
改
 
修
 
一
 
般
 
事
 
項
 （

付
 
加
 
事
 
項）

１　共通事項 　改修工事で特別に付加すべき事項について指定するものとし、それ以外は本特記仕様

書の一般共通事項による。

２　改修部分の足場 　本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

※足場を設ける場合は､「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省

　基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法に関するガイドライン」により、

　「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能

　を有する足場とし､足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の

　組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

　行うものとする。

３　既存部分養生・　

　　既存家具等養生

　　　・本工事で負担とする。（種別は（２）による。）

（２）本工事で単独で必要となる養生は、下記による。

　　　※ビニールシート　・合板　・　

４　備品等の移動 　・別途工事　・本工事　※接続配管等の取外し、接続は本工事

５　仮設間仕切り （１）関係請負業者と共用部分

　　　・本工事で負担とする。（種別は（２）による。）

（２）本工事で単独で必要となる仮設間仕切りは、下記による。

　　　※Ａ種　単管下地全面シート張り　・　

６　撤去後機材の扱い （１）改修部分の機材は原則として撤去後新品に取替えるものとし、再使用する場合は

　　　図示区分による。

（２）撤去後再使用の指定がない機材のうち、撤去後使用価値を有すものは、現場発生

　　　品として監督員に報告する。

　　　それ以外の機材は種類別に産業廃棄物として分別処分し、マニフェストを監督員

　　　に提出する。

７　支持金物の再使用

（２）外部足場　※Ａ種(枠組足場)　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種　・Ｆ種

８　あと施工アンカー

　　の種別

　金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとし、その使用については、

監督員の承諾を受けるものとする。

　冷媒管の撤去に当たっては、すべてのフロンガスを回収し下記の方法で処理する。

　※破壊プラント搬入　・フロン再生後引き渡し　・未再生引き渡し

　「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」に基づき

９　フロン回収

処理すること。

10　総　合　調　整

11　既設基礎類の解体

　　はつり 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを

　建設機械は、原則として、排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用すること。

選定すること。

粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉じん発生源を覆う

など環境対策に配慮すること。

（２）形鋼支持金物等　・再使用できる　※新品

　　　　　　　　　　　※新品

（１）インサート金物　・インサートの径毎に引張試験を行った場合は、再使用できる

　　　※別契約の関係受注者が定着したものは無償で使用できる。

（１）関係受注業者と共用部分

　　　※別契約の関係受注業者が定着したものは無償で使用できる。

（１）内部足場　※　脚立足場　　・枠組足場　・　

・全体再調整　※改修部及び影響部のみ調整

12　アスベスト事前

　　調査結果の報告

　全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事前調査を実

13　そ　の　他 （１）図面上の縮尺は、ＪＩＳ　Ａ1版とした縮尺とする。

32　誘導電動機 　三相誘導電動機はＪＩＳ Ｃ ４２１３（ＩＥ３）トップランナーモーターとする。

　完成図書の電子納品運用ガイドライン　　　※適用する　　　　・適用しない

　県営住宅の完成図の提出部数は、Ａ１二つ折り１部及びＡ３二つ折り３部とする。

を記載すること。

　　電子納品

　工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工事説明を実施

すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、周知する。

34　そ　の　他

（２）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

　　行うこと。

施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又は市長あてに報告すること。

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

埼玉県富士見市大字水子　地内

　本工事に必要な工事用電力及び水などは　支給とする。

総　務　部　営　繕　課

　　契　　 　 約  　　　日　　から　　令和 ６ 年 １ 月１９日

　　令和 ５ 年 ６ 月 １ 日　　から　　令和 ５ 年１１月３０日

　　　　又は仮設工事等が開始されるまで）の期間　・令和 ５ 年 ５ 月１５日までの期間）については、

発電機搭載型のガスヒートポンプエアコン設置

　　 新設空調機にガス配管を行なう。

一　式

一　式

一　式

柳井設計
Ｍ－０１

本郷中学校

Ⅰ　工事概要
機械設備工事特記仕様書

Ⅱ　工事仕様

（ゼロ債務）

＊ 届出にかかる費用は受託者の負担とする。

＊ 但しその仮設にかかる費用は受託者の負担とする。

（ゼロ債務）

ガス設備工事



埼玉県

富　士　見　市

総　務　部　営　繕　課 （ゼロ債務）

○
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生
 
器
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設
 備

設計年月日

１　小便器用節水装置 JIS B 2026（自動水栓）による電気開閉式とし、小便器（※一体形・分離形）とする。

11　水せっけん入れ

７　大便器耐火カバー ※設ける（ピット内は除く）　・設けない

８　掃除流し

９　排水器具用ｺﾞﾑ継手

10　標　記　板

※共栓なしとする。　・共栓付とする。

※使用できる　・使用できない

　大便器、小便器の洗浄水用に雨水等の利用をしている場合は、その旨をわかりや

すく各トイレ毎に表示する。

・小便器　　※全部ストール形　・一部ストール形

　　　　　　手すり（・本工事　※別途工事）

・洗面器　　※自動水栓（・全部　※一部）　・レバー式水栓（一部）

・シャワー　※サーモスタット式　・ミキシング式

　　　　　　※スライドバー　・フック　　※止水機能付節水形シャワーヘッド

・鏡　　　　※６００×８００（耐食鏡）　・傾斜鏡（・照明無　・照明付）

２　バリアフリー対応

３　衛生器具付属水栓 （１）器具付属止水栓は　※ドライバー式　・ハンドル式

（２）水抜き栓を使用する場合は、水栓は固定コマ式とする。

４　自動水栓類の電源 ※ＡＣ１００Ｖ　・乾電池等　・自己発電

５　暖房便座 （１）JIS A 4422（温水洗浄便座）とする。

（２）機能種別　　※温水洗浄　※脱臭　・温風乾燥　・トイレ室内暖房

（３）温水洗浄加熱方式　　※瞬間式　・貯湯式

（４）使用流体は、飲料用水道水とする。

６　大便器洗浄弁・　

　　洗浄用タンク

　器具表又は下記の場合を除き、※節水Ⅰ型・節水Ⅱ型とする。

・洗浄弁操作方式は、※手動式・電気開閉式（※センサー式・タッチスイッチ式）

　低圧形とする。

・上層階で使用する大便器洗浄弁は、現地給水管の流動圧を確認し、必要に応じ

　せっけん供給栓等がない場合は、監督員と協議のうえ洗面器、手洗い器に設ける。

（５）リモコン　・ＡＣ１００Ｖ　・乾電池等　※自己発電

（１）防煙ダンパー　　　復帰方式（※遠隔　・　　　）定格入力ＤＣ24Ｖ，0.7Ａ以下

１　ダ　ク　ト ※亜鉛鉄板　・　

２　排煙口の形式 ※天井取付（・スリット形　※スイング形）

・壁取付　（・スリット形　・スイング形）

３　排煙口手動開放

　　装置

開放及び復帰方式　※ワイヤー式　・電気式（遠隔操作　・不要　・要）

４　排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書（（一財）日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の

検査方法に準ずる。

１　中央監視制御装置 ・有り　※無し

２　構成・機能 　図示による

３　電気計装用機材 　使用する電線及びケーブルは、原則としてＥＭ電線またはＥＭケーブルとする。

　屋外・屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

○
 
換
 気
 
設
 備

１　長方形ダクト１　長方形ダクト ※低圧ダクト（亜鉛鉄板製）

　長辺の長さ１５００ｍｍ以下　※共板工法　・スライドオンフランジ工法

　　　　　　　　　　　　　　　・アングルフランジ工法

２　円形ダクト ※スパイラルダクト（※亜鉛鉄板製　・ステンレス製）　・硬質塩化ビニル管（ＶＵ）

(注)１　使用区分は図示による。

３　風量測定口 　取付け箇所は、図示した箇所及び下記の箇所とする。

　送風機吐出ダクト又は吸込ダクト，外気取入ダクト

４　チャンバー （１）内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設けるものとし、点検口の大きさは

　　下記のとおりとする。

　　・３００×３００　・３００×５００　※４００×６００　・５５０×７５０

（３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水が滞留し

　　ないようにする。

５　ダンパー

（２）ピストンダンパー　復帰方式（※遠隔　・　　　）

６　多湿箇所の排気

　　ダクト

（１）排気ダクトのうち下記箇所は硬質塩化ビニル管（ＶＵ）

　※浴室（シャワー室、脱衣室を含む）　・　

（２）水抜き管は（※厨房、浴室　※結露水が滞留する部分　・　　　　　）の排気ダ

クトには設ける

７　保　　温 　下記のダクトの保温を行う。

　　仕様はＮ・（ロ）・ⅩⅠとする。

　　保温施工範囲は、給気用ＯＡダクトは全て、また、排気用ＥＡダクトは外壁より

　１ｍの部分とする。

※（※厨房　・湯沸室　・　　　）用の隠蔽ぺい部ダクト（仕様はｈ・（イ）・Ⅸとし

　範囲は図示による）　　　　　　　　　　　　　　　　

８　試運転調整 　風量調整　　　　　　　　　※する　・しない

　風量測定　　　　　　　　　※する　・しない

　それ以外の部分　　　　　　　※アングルフランジ工法

・高圧１ダクト（亜鉛鉄板製）　　　　　　　・高圧２ダクト（亜鉛鉄板製）　

※全熱交換器用の隠ぺい部ダクト

・耐火二層換気管又は耐火ＶＰ　※フレキシブルダクト（・保温付　・保温無）

　　（防火区画貫通箇所は換気用耐火二層管又は耐火ＶＰ）を使用できる。

・ステンレス製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）・塩ビ製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）　

　天井内隠ぺい電線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

18　空気熱源ヒート

　　ポンプ空調機

　標準仕様書によるほか下記による。

（１）圧縮機原動機の制御方式　　　　　※回転数制御　・オンオフ制御　

　　　　すること。

　（注２）Ｒ３２を採用した場合、冷媒配管の断熱材被覆銅管は難燃性のものを使用

　（注１）Ｒ４１０Ａを採用した場合、冷媒配管は機器の設計圧力を満足するものを

　　　　使用すること。

（３）埼玉県グリーン調達推進方針で掲げる成績係数を満たす機器とする。

（２）冷媒　ＨＦＣ（ Ｒ４１０Ａ、Ｒ３２又はＲ４０７Ｃ ）

●
　
空
 
気
 調
 和
 
設
 備

１　設計温湿度 屋　　　内

　一　般　系　統

夏　期

冬　期

外　　気

　湿度（ＲＨ）　温度（ＤＢ） 　温度（ＤＢ）

　28　℃

　20　℃

　　　％

　湿度（ＲＨ）

　　　％

　温度（ＤＢ）

　　　℃

　　　℃

　湿度（ＲＨ）

　　　％

　　　％

　温度（ＤＢ）　湿度（ＲＨ）

　　　℃

　　　℃

　　　％

　　　％

※外気処理用エアコンの屋内設定値は、夏期湿度50%とする。

２　総合試運転調整 ※本工事　・別途

  50.7％　 0.6℃

  36.9℃ 　46.1％

３　煙　　　道 （１）鉄板厚　　（※３．２ｍｍ　・４．５ｍｍ　）

（２）ばい煙濃度計　※設ける　・設けない

（３）ばいじん量測定口　※設ける（測定口は８０Φとする）・設けない

４　煙　　　突 ※別途　・本工事

５　長方形ダクト ※低圧ダクト（亜鉛鉄板製）

　長辺の長さ１５００ｍｍ以下　※共板工法　・スライドオンフランジ工法

　　　　　　　　　　　　　　　・アングルフランジ工法

　それ以外の部分　※アングルフランジ工法

・高圧１ダクト（亜鉛鉄板製）　　　　　　　・高圧２ダクト（亜鉛鉄板製）　

６　円形ダクト ※スパイラルダクト（※亜鉛鉄板製　・ステンレス製）　・硬質塩化ビニル管（ＶＵ）

・換気用耐火二層管（大臣認定品）　※フレキシブルダクト（・保温付　・保温無）

(注)１　使用区分は図示による。

７　風量測定口 　取付け箇所は、図示した箇所及び下記の箇所とする。

８　チャンバー （１）内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）ダクト接続形の空気調和機等に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバ

　　及びダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設けるものとし点検口の

　　大きさは下記のとおりとする。

　　・３００×３００　・３００×５００　※４００×６００　・５５０×７５０

（３）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水が滞留し

　　ないようにする。

17　冷却塔

また、鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。

　取付部は下記による。

※熱源機器の冷温水管(出入口共)､冷却水管(出入口共)　※空気調和機の冷温水管(出入口共)

※ダクト接続形空気調和機のサプライチャンバー、レタンダクト、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外気取入ダクト及びレタンチャンバー

※冷温水ヘッダー（往）及び各還り管　※熱交換器の温水管（出入口）　・　

　取付部は下記による。

※熱源機器の冷温水管（出入口共）、冷却水管（出入口共）

※空気調和機の冷温水管（出入口共）

※冷温水ヘッダー（往）及び各還り管　※熱交換器の温水管（出入口）　・　

　瞬間流量計はピトー管方式によるもので止水コック付とし、型式及び取付部は下記

による。なお、着脱部の指示部は（※１個　・　個）付属とする。

※往又は還どちらかの冷温水ヘッダーの各接続管へ（※固定形　・着脱形）を設ける。

　制御盤には（※給油ポンプ制御　※満減油警報　・遠隔警報　・電磁弁制御

　　　　　　　・返油ポンプ制御　　）の端子を設ける。

なお、フロートスイッチ部と制御装置の配管・配線は製造者標準仕様とする。

補給水は、水道水とし、補給水接続管部分に清掃用の水栓を分岐して設ける。

※レジオネラ属菌殺菌剤等の自動薬剤注入装置　※自動ブロー装置　・　

※直交流式　・向流型

９　吹出口及び吸込口

　　ボックス

※亜鉛鉄板製　・グラスウール製

10　ダンパー （１）防煙ダンパー　　　復帰方式（※遠隔　・　　　）定格入力ＤＣ24Ｖ，0.7Ａ以下

（２）ピストンダンパー　復帰方式（※遠隔　・　　　）

11　配管材料 （１）冷温水管　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（白）・　

（２）冷却水管　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（白）・　

（３）ブライン管　　　　※配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　

（４）冷媒管　　　　　　※断熱材被覆銅管

　　　　　　　　（保温厚mm　ガス管　※20以上　・10以上　液管　・20以上　※10以上）

（５）ドレン管（屋外）　※配管用炭素鋼鋼管（白）　・硬質塩化ビニル管ＶＰ　

　　　　　　　　　　　　・耐火二層管ＶＰ（ＦＤＰＳ－１）　

　　　ただし、保温機能付空調用ドレン管は、水圧１ｍを超える配管には使用しない。

（６）油管　　　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　

（７）蒸気管　給気管　　※配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　

 　　　　　　 還　管　　※圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Sch40　　・ステンレス鋼管

（８）膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管

　　　　　　　　　　　　※配管用炭素鋼鋼管（白）　・　

　　　（消防協議事項：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　・配管用炭素鋼鋼管（白）　・硬質塩化ビニル管ＶＰ

　　　ドレン管（屋内）　※保温機能付空調用ドレン管（ｴｽﾛﾝACﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ相当品）　

　　　　　　　　ただし、液管の呼び径が9.52mm以下の断熱厚さは、8mmとしてもよい。

12　弁　　　類

13　温　度　計

14　圧　力　計

15　瞬間流量計

16　油面制御装置

・空気調和機の冷温水管の出入口どちらかに（※固定形　・着脱形）を設ける。

・ステンレス製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）・塩ビ製ダクト（・Ａ区分　※Ｂ区分）　

　送風機吐出ダクト又は吸込ダクト､外気取入ダクト､空調機出口チャンバーの分岐ダクト

　規格はＪＩＳ又はＪＶとし、指定なきものは５Ｋ、それ以外は図示及び共通仕様書による。

・熱源機器の冷温水管、冷却水管の出入口どちらかに（※固定形　・着脱形）を設ける。

　初期運転状態の記録　　　　　　　　　　　※する　・しない

　室内気流及びじんあいの測定　　　　　　　・する　※しない

　室内外空気の温湿度の測定　　　　　　　　※する　・しない

　風量調整　　　　　　　　　　　　　　　　※する　・しない

　に行うこと。

　確認は、一時取外し前、再取付け後の双方で行うこと。新規設置の場合は設置後

　（一財）日本石油燃焼機器保守協会）が行い、記録を整備すること。なお、動作

　製造者認定の代理店等に所属する「石油機器技術管理士」の登録を受けたもの（

　　ＦＦ式温風暖房機の一時取外し、再取付、新規設置及び動作確認は、製造者又は

（４）ＦＦ式温風暖房機の撤去・再取付、新規設置について

　　て設定すること。

　　では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と打合せし

（３）特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として学校

○
 排
 
煙
 設
 備

　水量調整　　　　　　　　　　　　　　　　※する　・しない

　騒音の測定　　　　　　　　　　　　　　　※する　・しない

　工事対象範囲の既設機器運転状態の記録　　※する　・しない

　騒音の測定　　　　　　　　※する　・しない

株式会社

・女子用トイレブースに設置する。（※本工事　・別途工事）

2022.4

図面番号工事名称担　当 縮尺課　長 副課長 主　　幹主　　査 図面名

機械設備工事特記仕様書（２）

２　洗面器等の排水管

３　満水試験継手

　洗面器等に直結する排水管は、器具トラップより１サイズアップする。

　３階以上にわたる排水立て管には、各階毎に次の継手を設ける。

　別紙桝表による。

　※掃除口付きソケット　・満水試験用掃除口ソケット

４　桝の適用

１　配管材料 ・露出部　Ｍ銅管　その他　保温付被覆銅管（Ｍ銅管）

・一般配管用ステンレス鋼管

・ポリブテン管（さや管ヘッダー工法）

２　絶縁フランジ 　取付部は下記による。

※鋼管と銅管及びこれに類する部分

※鋼管とステンレス管及びこれに類する部分

３　弁　　　類

（２）ステンレス管に取付ける弁は、JV8-1による。

４　ガス瞬間湯沸器

５　電気給湯器

※屋外設置の潜熱回収型　・PS扉内設置の潜熱回収型　

飲用の場合は、80℃以上で使用可能なものとし、「熱湯注意」の表示をする。

（１）規格はＪＩＳ又はＪＶとし、指定なきものは５Ｋ、それ以外は図示による。

１　配管材料 屋内消火栓用　　　一般配管※ＳＧＰ（白）　　・ＳＴＰＧ370（白）Sch40

　　　　　　　　　地中埋設※ＳＧＰ－ＶＳ　　・ＨＩＶＰ　

　　　　　　　　　地中埋設※ＳＧＰ－ＶＳ　　・ＨＩＶＰ

不活性ガス消火用　※ＳＴＰＧ370（白）Sch40　・ＳＴＰＧ370（白）Sch80

２　建物導入部配管 　図示部分について下記のとおり施工する。

※埋設用フレキシブルジョイント２本をＬ字状に設ける。

・標準図施工４（　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））　

消火用　　　　　　一般配管※ＳＧＰ（白）　　・ＳＴＰＧ370（白）Sch40

１　配管材料

　　　　　　　　　地中埋設　※ ＰＥ管　　　 ・　

２　ガス漏れ警報

　　遮断装置

　漏洩検知装置は、流量検知式圧力監視型とする。

３　液化石油ガスの

　　供給権

　ガス設備工事の施工者にガスの供給権は付帯しない。

・都市ガス　ガス事業者の供給規定による。埋設配管はＰＥ管を原則とする。

・液化石油ガス　　一般配管　※ 合成樹脂被覆鋼管　・ ＳＧＰ（白）　

１　厨房機器の固定

ないよう、床又は壁に堅固に取り付ける。

　原則として、移動を前提とする厨房機器を除き地震時に転倒及び位置ずれを起こさ

２　シンク用水栓 ※レバー式泡沫水栓　・自動水栓

３　安全装置の機能

　　の適用

標準仕様書第5編１･６･１の表5.1.7安全装置の表中の△の項目はすべて適用とする。

第２条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

・種類及び処理量　　汚泥（油分を含む汚泥）　　．　m3
・中間処理施設　　　　　　市　　　地内、（株）

２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

第４条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ

て定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業
なければならないものとする。

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結し

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの

第３条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収

舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

・処理方法　　　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず）
・中間処理後、最終処分場又は再資源化（処理に焼却又は溶融を含む）

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律におい

とする。

第１条　この特記仕様書は、埼玉県機械設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト

ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき

２　受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。

と協議するものとする。

設計変更の対象としないものとする。

２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員

第５条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

通
気
配
管

県営住宅　住戸内

○
 給
 
水
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１　配管材料

管　　種　　別施　工　箇　所

床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。） ※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　

　配管材料は　※下記　・図面指示（図面指示が不足する箇所は下記）　による。

地中埋設部（水道直結部分） ・ＨＩＶＰ　・水道用ステンレス鋼管

・

地中埋設部（一般部分） ※ＨＩＶＰ　・水道用ポリエチレン管　　

・

保温をしない屋外露出部 ※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　　

ウエット厨房、浴室等の湿潤シンダー内配管）※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ　

（注）１．リサイクルＶＰ、リサイクルＶＵはJIS K6741の規格をもつ塩ビリサイクル管、

　　　２．雨水排水を含む場合は、雨水排水管は雑排水配管の材料種別による。

　　　３．原則として雑排水配管、汚水配管の管接合部はＹ４５度で行う。

　　RF-VP、RS-VU又は、REP-VUは標準仕様書第２編２．１．２．６による。

※リサイクルＶＰ又はＲＦ－ＶＰ　・ＶＰ　その他の部分

・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

※ポリブテン管（さや管ヘッダー工法）

便所天井内、ＰＳ内（注５）

※耐火二層管ＶＰ(FDPS-1)又は耐火ＶＰ

・ＳＧＰ（白）

耐火性能を要求される箇所

○
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設
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・卵形管（ゴム輪接合）

※ＲＥＰ－ＶＵ(軽荷重の場合)　　　

※ＲＳ－ＶＵ又はリサイクルＶＵ　・ＶＵ　

・ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

地中埋設部

その他の部分 ※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

汚
水
配
管

共
通

便所天井内、ＰＳ内（注５）

※ポリブテン管

・ポリブテン管

・ポリブテン管

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ湿潤シンダー内配管

・

・水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）

※ＨＩＶＰ　・水道用ポリエチレン管地中埋設部（一般部分）

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　保温をしない屋外露出部

・ポリブテン管

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ床下、暗渠内（ピット内、共同溝を含む。）

※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰその他の部分

便所天井内

　 　　う。

　 　　いことを確認するため衛生器具の取付完了後、系統毎に着色水を用いた通水試験を行

　 ３．飲料水以外の給水管は、系統別に管外部に配管識別テープを巻く。また、誤接続がな

※ポリブテン管

　　　一般部（・圧縮 ※ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾟﾚｽ ・拡管）便所・廊下流し廻り露出配管（※拡管）とする。

その他の部分 ※ＳＵＳ　・ＳＧＰ－ＰＤ　・ＨＩＶＰ

　 　　点検できるように点検用桝を設ける。

　 ４．建物導入部において、ポリエチレン管と異種管を接合する場合は、接合部が容易に

　 ２．ステンレス管に取付ける弁は、JV8-1による。

(注)１．ＳＵＳとは、JIS G 3448 またはJWWA G 115 に規定するステンレス鋼管とし、継手は

便所空隙壁内又は衛生器具等接続管

便所空隙壁内又は衛生器具等接続管

便所天井内

　 ５．口径２５Ａにて大便器等に接続する場合は、施工状況に応じて高密度ポリエチレン管

　　　 の使用も可とする。

上
水
配
管

中
水
配
管

・水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）

・水道配水用ポリエチレン管（ＰＥ）

※高密度ポリエチレン管（３２Ａ以上）

※高密度ポリエチレン管（３２Ａ以上）

その他の部分 ※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

※耐火二層管ＶＰ(FDPS-1)又は耐火ＶＰ

・排水用ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管

耐火性能を要求される場所

床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む｡) ※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

雑
排
水
配
管

１　配管材料

床下、暗渠内(ピット内、共同溝を含む｡)

施　工　箇　所 管　種　別

厨房等の温排水

耐火性能を要求される箇所

※ＳＧＰ（白）・　

※耐火二層管ＶＰ(FDPS-1)又は耐火ＶＰ

・ＳＧＰ（白）

　配管材料は　※下記　・図面指示（図面指示が不足する箇所は下記）　による。

※ＲＦ－ＶＰ又はリサイクルＶＰ　・ＶＰ　

９　検針方法 　水道事業者の集合住宅に関する戸別検針規程に適合するように関連工事業者と調整の

うえ施工すること。

１０ 水道利用加入金 　水道利用加入金は、別途とする。ただし、水道事業者との調整は本工事に含む。

１１ 本管取出し 　水道本管からの給水取出し工事は、本工事範囲とする。また、取出し部における

舗装の復旧も含む。

２　一体形タンク 　一体形タンクについての標準図は一般的な形状及び数値を示すものであって、

図面及び特記仕様書に記載された耐震強度、容量、寸法を満たすものであればよい。

３　水　　栓 ※給湯用水栓を除き大きさの呼び１３の水栓は、節水コマとする。

・水抜き栓を使用する場合は、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。ただし屋内は

　固定コマ式とする。

４　量　水　器

５　量水器桝 ※水道事業者指定品　・標準図ＭＣ形

※親メーター（※貸与品　・　　　）　・子メーター（※買い取り・　　　）

６　弁　　　類 　規格はＪＩＳ又はＪＶとし、水道直結部分は１０Ｋとし、指定なきものは５Ｋ、

それ以外は図示及び標準仕様書による。

７　水　栓　柱

８　建物導入部配管 図示部分について下記のとおり施工する。

※埋設用フレキシブルジョイント２本をＬ字状に設ける。

・標準図施工４（　・（ａ）　・（ｂ）　・（ｃ））　

　 ６．高密度ポリエチレン管とは、主材料に高密度ポリエチレン樹脂（ＰＥ１００）を採用

　　　 し、管と継手を電気融着にて接合するものをいう。

・ポリブテン管

・ポリブテン管

※ポリブテン管（１０ｍｍ保温付）

※ポリブテン管（１０ｍｍ保温付）

・ポリブテン管

・防寒コンクリート水栓柱（１２００Ｌ）　※不凍給水栓　

13　そ　の　他 　衛生設備器具の適用等の必要なことは別途衛生設備器具表による。

12　擬音装置

・男子用トイレブースに設置する。（※本工事　・別途工事）

・多目的トイレブースに設置する。（※本工事　・別途工事）
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市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2
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EV

配膳室

アスファルト舗装

駐車場 12台
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工事場所　埼玉県富士見市大字水子539
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00
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柳　井　　博 Ｍ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

市立小・中学校 屋内運動場空調設備設置工事その2

０３図面名 　案内図・配置図

建築凡例

校舎

校庭

案　内　図　S-1/－

プール

校舎

配置図 S-1/600

S-1:600 (A-2)

屋内運動場

本郷中学校

（ゼロ債務）柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


ポリエステル粉体塗装

（参考図）

機    器    名    称記  号 備　　　考

機　器　表

電気容量（50Hz）

Ｖ ＫＷ
台  数 設  置  場  所機         器         仕         様

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

GHP-1 ガスヒートポンプエアコン 屋外機　電源自立型　20馬力　（親機）

消費電力 1φ200V 0.13

1 設備機器置場

電源切替盤・自立スイッチ・防振ゴム・遠隔監視アダプタ－

GHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン 室内機　天井吊型

1φ200V 0.10

4 アリ－ナ

冷媒管　9.5ｘ15.9

消費電力

GHP-2 ガスヒートポンプエアコン 屋外機　電源自立型　20馬力　（子機）

消費電力

燃料消費量　：　49.2kw   LPGガス

1φ200V 0.13

1 設備機器置場

GHP-2-1 ガスヒートポンプエアコン 室内機　天井吊型

1φ200V 0.10

4 アリ－ナ

冷媒管　9.5ｘ15.9

消費電力

冷媒管　28.6ｘ15.9

冷媒管　28.6ｘ15.9

冷媒管　28.6ｘ15.9

GHP-3 ガスヒートポンプエアコン 屋外機　電源自立型　20馬力　（子機）

消費電力 1φ200V 0.13

1 設備機器置場

GHP-3-1 ガスヒートポンプエアコン 室内機　天井吊型

1φ200V 0.10

3 アリ－ナ

冷媒管　9.5ｘ15.9

消費電力

リモコン・渡り配線共

冷媒管　28.6ｘ15.9

柔道場

ACP-1 空冷ヒートポンプエアコン 壁掛型

冷媒管　9.5ｘ6.4

0.83

1 管理室

圧縮機 0.75

参考型番

U-GB560U1D

参考型番

U-GX560U1D

参考型番

U-GX560U1D

参考型番

S-G140TS1

参考型番

S-G140TS1

参考型番

S-G140TS1

1φ100V

1φ100V

消費電力

冷房能力　：　56.0 kW　　　　　暖房能力　：　63.0 kW

冷房能力　：　56.0 kW　　　　　暖房能力　：　63.0 kW

冷房能力　：　14.0 kW　　　　　暖房能力　：　16.0 kW

冷房能力　：　14.0 kW　　　　　暖房能力　：　16.0 kW

燃料消費量　：　49.2 kw   LPGガス

発電能力　　2.5～3.5 kW

発電能力　　2.5～3.5 kW

冷房能力　：　56.0 kW　　　　　暖房能力　：　63.0 kW

燃料消費量　：　49.2 kW   LPGガス

発電能力　　2.5～3.5 kW

冷房能力　：　14.0 kW　　　　　暖房能力　：　16.0 kW

冷房能力　：　2.8 kW　　　　　暖房能力　：　3.6 kW　　2013APF5.7

リモコン・配線共　防球ガード・取付ブラケット・防球ネット

防振ゴム

リモコン・配線共　防球ガード・取付ブラケット・防球ネット

防振ゴム

リモコン・配線共　防球ガード・取付ブラケット・防球ネット

参考型番

S25ZTCXS-W

APF2015:2.0SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

APF2015:2.0SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

APF2015:2.0SUSｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

防球ｶﾞｰﾄﾞ姿図　S=1/30

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2) ０４

Ｍ
工事名 市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　機器表・取付図

本郷中学校

柳　井　設　計

材質:SEHC2.3mm

Φ6丸棒(一部Φ12丸棒)

重量:本体約13.7kg ベース枠約5.4kg 扉約2.7kg

       合計約23.5kg

蝶番:B-1004-1-R×3(抜き差し式)

       B-1004-1-L×1(抜き差し式)

キャッチクリップ:C-1007-12×4(ロック付き)

仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装

材質:SS400 L-50-50-4

                 L-40-40-5

重量:約44.9kg

仕上:2.5Y9/1半艶焼付塗装
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防球ガード仕様

取付金具仕様

mailto:yanaisekkei@nifty.com


2F

1F

GL

アリーナ

柔道場

GHP-3GHP-2

GHP3-1

GHP2-1

GHP-1

GHP1-1

ACP-1

R R R

R

D

R
R

凡　例

R

R

D

冷媒配管　冷媒用被覆銅管

ﾄﾞﾚｰﾝ配管　炭素鋼鋼管 SGP

ﾘﾓｺﾝ収納箱

冷媒配管一覧

A

符号 冷媒配管 室内外操作線

B

C

D

E

Φ15.88/Φ9.52

Φ22.22/Φ9.52

Φ25.4/Φ12.7

Φ28.58/Φ12.7

Φ28.58/Φ15.88

EM-CEE 2.0  -2C
□

※冷媒配管に共巻き

R

RR

D

SGP20A（内部露出）

B

EE

E

A

AA

A

D A

R

R R

AA

R

E

B

R
AA A

SGP20A（内部露出）

R

Φ9.5/Φ6.4

※室外機据付用アンカーボルト
　　　　　　　M12×4本　3組

整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日

変更年月日
ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ

ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com
富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
承認 図面番号設計 製図照査

柳井

GHP3-1 GHP3-1

GHP2-1 GHP2-1
GHP2-1

GHP1-1
GHP1-1 GHP1-1

R
AA

R
D

A
R

B

A
R

A
R

E

E

E

E

R

SGP20A（内部露出）
D

D

SGP20A（内部露出）

SGP25A（外部露出）

D

SGP20A（内部露出）

D

SGP20A（内部露出）

D

SGP20A（内部露出）

D

SGP20A（内部露出）

SGP20A（内部露出）

D

SGP20A（内部露出）

D

SGP20A（内部露出）

D

SGP20A

（外部露出）

D

管理室

空調用ドレンチャッキ 25A

SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

空調用ドレンチャッキ 20A

SGP20A（外部露出） SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

空調用ドレンチャッキ 20A

SGP20A（外部露出） SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

空調用ドレンチャッキ 20A

SGP20A（外部露出）

空調用ドレンチャッキ 20A

柳　井　　博
株　式　会　社 一級建築士事務所

S-1:100 (A-2) ０５

Ｍ
工事名

市立小・中学校屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　機器系統図

本郷中学校

（ゼロ債務）

系　統　図

柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
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00

604.3ｍ2

52.5ｍ2

自立SW

空調機盤

室外機

室外機

切替盤
電源

室外機GHP

1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

3

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2

GHP

2-1

GHP

3-1

GHP

3-1

GHP

3-1

EHP

1

冷媒配管一覧

A

符号 冷媒配管 室内外操作線

B

C

D

E

Φ15.88/Φ9.52

Φ22.22/Φ9.52

Φ25.4/Φ12.7

Φ28.58/Φ12.7

Φ28.58/Φ15.88

EM-CEE 2.0  -2C

※冷媒配管に共巻き

R
R

R

R R R R R R

R

R
R

R
R

RR
R

R
R

R
RR

RR

R
R

R
R

R
R

R
R

R

D
D

D D

D
ABDE

A

A

A

B

BD

E

E E

E E

E

E

E

E

E E E E E

25

20

20 20 20 20
20

20 20 20

20

D

R

6.4x9.5

R

D

凡例

冷媒配管

ドレン配管

：冷媒用保温付銅管+渡り配線

：配管用炭素鋼鋼管　（白）　SGP

＊屋内露出の配管類・ケーブルは金属製配管ダクトで保護する事。

ドレン管は空調用ドレンチャッキを取り付けること

□

柳　井　　博 Ｍ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

市立小・中学校 屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　配管１階平面図
S-1:100 (A-2) ０６

Ｂ

講堂体育室

Ａ

１１o３ ２５ ４６７９ ８

器具庫

管理室

ｼｬﾜｰ

柔道場

ホール 玄関

階段 女便所

用
具

庫

舞台

男便所

１階平面図　S=1：100

ポ－チ

本郷中学校

（ゼロ債務）柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
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52.5ｍ2

自立SW

空調機盤

室外機

室外機

切替盤
電源

室外機GHP

1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

1-1

GHP

2

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

2-1

GHP

3

GHP

2-1

GHP

3-1

GHP

3-1

GHP

3-1

EHP

1

R
C

EM-CEE 1.25　－2Cｘ2 EM-CEE 1.25　－2Cｘ3 EM-CEE 1.25　－2Cｘ4

EM-CEE 1.25　－2Cｘ5

EM-CEE 1.25　－2Cｘ6

EM-CEE 1.25　－2Cｘ7

EM-CEE 1.25　－2C

EM-CEE 1.25　－2C EM-CEE 1.25　－2Cｘ２ EM-CEE 1.25　－2Cｘ3

EM-CEE 1.25　－2Cｘ4

（リモコン） （リモコン） （リモコン） （リモコン）

（リモコン）

（リモコン）

（リモコン）

（リモコン）

（リモコン）

（リモコン）（リモコン）（リモコン）

リモコン収納箱
（電気工事）

EM-CEE 1.25　－2C

EM-CEE2.0  -2C

柳　井　　博 Ｍ
工事名株　式　会　社 一級建築士事務所

市立小・中学校 屋内運動場空調設備設置工事その2

図面名 　リモコン配線１階平面図
S-1:100 (A-2) ０７

Ｂ

講堂体育室

Ａ

１１o３ ２５ ４６７９ ８

器具庫

管理室

ｼｬﾜｰ

柔道場

ホール 玄関

階段 女便所

用
具

庫

舞台

男便所

１階平面図　S=1：100

ポ－チ

＊室内外操作線　EM-CEE2.0  -2Cは冷媒配管に共巻とする

配管図参照

本郷中学校

（ゼロ債務）柳　井　設　計

mailto:yanaisekkei@nifty.com


整理番号

一級建築士

登　録　番　号　　　第　８５１７９　号

設計年月日
承認 図面番号

変更年月日

設計 製図照査

ＣＯ．，ＬＴＤ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＹＡＮＡＩ
ＴＥＬ　０４９－２６４－８３２０(代)
ＦＡＸ　０４９－２６４－８７９２

E-mail　yanaisekkei@nifty.com

柳井富士見市

Ｒ ４

2022.06.03
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G

PE75

PE50
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